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Проведений аналіз квазімиттєвих руйнувань 

вертикальних стальних резервуарів свідчить про необхідність 

розглядати  хвилю прориву, що  утворюється при такому 

руйнуванні, як  небезпечний  чинник аварійної ситуації  на 

складах нафти і нафтопродуктів. Результати розрахунків 

показали, що нормативні обвалування резервуарів, які 

передбачені  ВБН В.2.2.58.1-94, не здатні утримати рідину під 

час квазімиттєвого руйнування надземних вертикальних 

резервуарів; для запобігання розливу при такому руйнуванні 

слід передбачати захисні стінки.  

В роботі побудовано аналітичні залежності, які дають 

можливість   визначити висоту захисної стінки для утримання 

рідини під час квазімиттєвого руйнування надземних 

вертикальних резервуарів від об’єму резервуара та відстані, на 

якій вказану стінку  розташовують від резервуару. В 

нормативних вимогах до резервуарів та резервуарних парків, які 

діють в  Україні – ВБН В.2.2.58.1-94 [1],  не передбачено 

влаштування  додаткових захисних перешкод (захисних стінок). 

З огляду на вказане, необхідно внести зміни в нормативну базу 

для  убезпечення резервуарів та резервуарних парків.  
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