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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

УДК 614.256 

Деев Н.А., канд. физ.-мат. наук Мильман В.А., 
канд. биол. наук Лупей А.Ю.* 

О результатах научных исследований в интересах повышения 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск 
*Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, г. Минск 

 
Сформулированы важнейшие результаты работ по программе научных исследо-

ваний «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 2015». Показана их научная и прак-
тическая значимость в интересах повышения защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.  

 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, защита, население, территория. 

N.A. Deev, Ph.D. (Phys. and Maths) V.A. Milman, 
Ph.D. (Biology) A.Y. Lupei*  

On the results of scientific researches in the interests of population and 
territories protection rise from emergencies 

 
United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences 

of Belarus, Minsk 
* The Ministry for Emergency Situations of Republic of Belarus, Minsk 

 
The most important results of the scientific research program «Decrease of emergen-

cies risks 2015» are defined. Their scientific and practical significance in the interests of pop-
ulation and territories protection rise from emergency situations is shown. 

 
Keywords: emergency situations, protection, population, territory. 
 

Введение 
Эффективная работа государст-

венных органов Республики Беларусь 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, повышению 
уровня защищенности населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера требует соответствующего 
научного обеспечения.  

В рамках государственной про-
граммы научных исследований 
«Снижение рисков чрезвычайных си-
туаций 2015» выполняются научно-
исследовательские работы, направ-
ленные главным образом на разра-
ботку информационных технологий 
для систем мониторинга объектов по-
вышенной опасности; прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций, обра-
ботки и передачи информации для 
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обеспечения деятельности органов 
исполнительной власти всех уровней 
в условиях чрезвычайных ситуаций; 
обеспечения достоверного анализа и 
оценки рисков чрезвычайных ситуа-
ций; определения и ранжирования 
территорий по степени тяжести опас-
ностей и угроз, обуславливающих 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций; определения наиболее эффек-
тивных в технико-экономическом 
плане мер и мероприятий по сниже-
нию рисков чрезвычайных ситуаций.  

Также проводятся поисковые ис-
следования в направлении создания 
эффективных средств и способов 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожаротушения.  

Проводимые работы по заданиям 
программы соответствуют приори-
тетному направлению научных ис-
следований и научно-технической 
деятельности Республики Беларусь 
«Экология, природные ресурсы, ре-
сурсосбережение, рациональное при-
родопользование и защита от чрезвы-
чайных ситуаций». Программа вклю-
чена в раздел государственной ком-
плексной целевой научно-
технической программы «Безопас-
ность, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» на 2011–
2015 годы. 

О научно-практических 
результатах по программе 
В ходе выполнения заданий 

программы получены научно-
практические результаты прикладно-
го характера, ориентированные 
на использование в республике. 
Результаты исследований по задани-
ям программы являются научным 

обеспечением «Плана по совершенст-
вованию способов и средств защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на 2011-2015 годы», 
утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 августа 2011 г. № 1141. 

По 31 заданию программы 
в 2013 году создано более 20 объек-
тов инноваций. При этом часть ре-
зультатов уже нашла практическое 
применение в виде внедренных раз-
работок. Выполнялось 37 договоров и 
три зарубежных контракта на созда-
ние научно-технической продукции.  

Результаты исследований под-
тверждены более чем в 120 публика-
циях и выступлениями на 16 научно-
технических мероприятиях, проводи-
мых в Республике Беларусь и за ее 
пределами.  

К важнейшим результатам 
по заданиям программы 

можно отнести 
1. ОИПИ НАН Беларуси 

совместно с УП ГИС и БГУ исследо-
вана корреляция результатов 
прогнозирования зон затопления при 
наводнениях на территории Респуб-
лики Беларусь на основе данных 
дистанционного зондирования Земли 
(далее – ДЗЗ) и гидрологической сети 
наземного мониторинга. Проведены 
сравнительные оценки нанесенного 
ущерба по данным ДЗЗ и наземного 
мониторинга. Разработана эксперимен-
тальная технология мониторинга ин-
тенсивности осадков на территории 
Республики Беларусь с использованием 
данных существующей и перспектив-
ной аэрокосмической аппаратуры.  
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Проведена апробация и доработ-
ка следующих экспериментальных 
технологий обнаружения и оценки 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера с использова-
нием данных ДЗЗ Белорусского кос-
мического аппарата (БКА) и космиче-
ского аппарата (КА) «Канопус-В»:  

а) отслеживание ледовой обста-
новки для прогнозирования прохож-

дения весеннего половодья (рису-
нок 1); 

б) определение границ зон зато-
пления при прохождении половодья и 
предварительная оценка последствий 
(рисунок 2); 

в) идентификация природных 
пожаров и оценка площади выгорев-
ших территорий (рисунок 3). 

 
 

 

Рисунок 1 – Технология отслеживания ледовой обстановки в целях прогнозирования 
прохождения весеннего половодья на примере обработки данных ДЗЗ КА «Канопус-В» 

за 29 марта 2013 г., Беларусь, р. Припять, г. Мозырь 
 

 

Рисунок 2 – Технология определения границ зон затопления и оценки площади 
затопленных территорий в период прохождения весеннего половодья на примере 

обработки данных ДЗЗ КА «Канопус-В» за 18 апреля 2013 г., Беларусь, 
Житковичский район, среднее течение р. Припять 

 

 

Рисунок 3 – Технология идентификации природных пожаров и определения выгоревших 
участков на примере обработки данных ДЗЗ КА «Канопус-В» за 26 июля 2013 г., Россия, 

приграничная территория Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного 
округов, г. Березово 
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Проведена практическая оценка 
информативности данных ДЗЗ БКА 
и КА «Канопус-В» с целью апроба-
ции разработанных эксперименталь-
ных технологий. Установлено, что 
разработанные технологии с учетом 
доработки и рекомендаций позволяют 
решать задачи обнаружения, долго-
временного мониторинга, оценки 
и анализа динамики площадей, по-
страдавших в результате чрезвычай-
ной ситуации (ЧС) природного харак-
тера. 

Общий экономический эффект 
ожидаемого применения результатов 
может составить около 10–15 % сни-
жения ущерба за счет прогнозирова-
ния зон затопления, повышения опе-
ративности обнаружения затоплен-
ных территорий, своевременной ло-
кализации и ликвидации последствий 
паводков и наводнений, природных 
пожаров и снижения тем самым их 
губительных последствий. 

Разработанные технологии могут 
применяться в Республиканском цен-
тре управления и реагирования на 
чрезвычайные ситуации при МЧС Бе-
ларуси, республиканском Гидромет-
центре, организациях, занимающихся 
обработкой данных ДЗЗ с целью об-
наружения и мониторинга развития 
ЧС природного характера, а также 
для решения аналогичных задач 
(мониторинг вырубок, ветровалов, 
состояния водных объектов). 

2. ОИПИ НАН Беларуси, Инсти-
тутом экономики НАН Беларуси, 
БНТУ, КИИ МЧС, БНТУ, БГТУ про-
ведены натурные обследования со-
стояния дамб и плотин водохранилищ 
на территории всех областей Белару-

си. Выявлены и систематизированы 
наиболее частые нарушения (наруше-
ния крепления верховых откосов, 
разрушения гребня плотины, берегов, 
дефекты бетонных сооружений). Об-
следовано новое водохранилище 
Гродненской ГЭС, выявлены факты 
разрушения берегов и подтопления 
леса. Создана экспериментальная база 
данных водохранилищ, содержащая 
результаты обследования дамб и пло-
тин. База данных внедрена в КИИ 
МЧС, Брестском, Витебском, Грод-
ненском и Могилевском областных 
управлениях МЧС. Выполнен анализ 
конструкций земляных и бетонных 
плотин по степени устойчивости к 
гидродинамическим авариям. Разра-
ботан метод расчета устойчивости от-
косов земляных гидротехнических 
сооружений в условиях переменного 
уровня воды. 

Разработаны экспериментальные 
программные средства: ведения базы 
данных гидротехнических сооруже-
ний, доступа к базе данных, визуали-
зации данных, моделирования чрез-
вычайных ситуаций на водохранили-
щах, формирования тематических 
карт.  

Работы по заданию выполняются 
в соответствии с постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
от 28 августа 2011 г. № 1141, утвер-
жденного комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям при Совете Минист-
ров Республики Беларусь «Плана по 
совершенствованию способов 
и средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций на 
2011–2015 годы». 
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3. ИТМО НАН Беларуси совме-
стно с КИИ МЧС продолжена разра-
ботка компьютерной системы по про-
гнозированию воздействия ударной 
волны взрыва и его теплового излу-
чения на человека и инфраструктуру.  

Установлена связь степени чер-
ноты излучающих объемов плоской, 
цилиндрической и сферической фор-
мы с температурой источника излу-
чения, его геометрическими размера-
ми и химическим составом продуктов 
сгорания. Зависимости степени чер-
ноты однородных излучающих объе-

мов сферической, цилиндрической и 
плоской геометрии от температуры и 
размера для продуктов сгорания сте-
хиометрической смеси метана с воз-
духом, которая состоит из молекул 

2 2H O  и СО в соотношении 2:1, 

представлены на рисунках 4 и 5. По-
казано, что степень черноты сферы 
диаметром 0D  и плоского слоя тол-

щиной 0 / 3L D  одинакова в широ-

ком интервале температур и размеров 
источника. 
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Рисунок 4 – Степень черноты однородного ОШ продуктов взрыва метана 
как функция T  и 0D  
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Рисунок 5 – Степень черноты однородной сферы диаметром 0D  и слоя толщиной 

/ 0 3L D  

 
Установлено влияние стадии де-

тонации взрывчатого вещества на 
ударно-волновую картину течения 
в ближней зоне взрыва. 
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Из сравнения результатов моде-
лирования сферического взрыва 
в свободном пространстве с исполь-
зованием модели мгновенной детона-
ции и учетом процесса распростране-
ния детонационной волны в веществе 
заряда можно сделать вывод о том, 
что сферический взрыв «забывает» 
историю начальной фазы, когда удар-
ная волна проходит расстояние при-
мерно в сорок радиусов источника 
взрыва. На рисунке 6 демонстриру-
ются поля давления и массовой ско-

рости, рассчитанные в указанных 
приближениях. Заметим, что началь-
ный радиус заряда гексогена массой 
1 кг равен 0,0526 м. На рисунке 7 
представлены безразмерные характе-
ристики давления Fp , скорости удар-

ной волны D , координат фронта вол-
ны Fr  и контактной поверхности ме-

жду воздухом, продуктами взрыва Cr  

и избыточным безразмерным давле-
нием за ударной волной Fp . 

 

 

Рисунок 6 – Поля давления в сферическом взрыве в последовательные моменты времени 
 

 

Рисунок 7 – Безразмерные временные зависимости параметров сферического взрыва 
гексогена 

 
Одним из способов ослабления 

ударной волны является использова-
ние контейнера, стенки которого сде-
ланы из легкосжимаемой среды. 
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Такой средой может являться жидкая 
пена, жидкость с пузырьками газа или 
пористый материал. Контейнеры по-
добного типа могут служить для по-
давления осколочного и фугасного 
действий взрывов. Особая актуаль-
ность анализа взрывных процессов 
в ближней зоне и способов ослабле-
ния их воздействия связана с ростом 

в последние годы террористических 
актов с применением взрывных уст-
ройств. 

На рисунке 8 показана схема 
контейнера, а рисунок 9 дает сравне-
ние амплитуды ударной волны взрыва 
в свободном пространстве и взрыва 
в контейнере. 

 
 

 

Рисунок 8 – Схема контейнера с ВВ 
 

 

Рисунок 9 – Зависимость амплитуды УВ от расстояния: 
сплошная линия – оценка по Садовскому; кружки – взрыв в свободном пространстве; 

кривые  взрыв в оболочке толщиной 2 и 7,5 см; серая область – данные экспериментов 
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Вблизи внешней поверхности 
оболочки давление на фронте удар-
ной волны, вышедшей из контейнера 
в воздух, примерно в тридцать раз 
меньше, чем при аналогичном взрыве 
в свободном пространстве. Гашение 
ударной волны происходит в основ-
ном за счёт передачи значительной 
доли энергии взрыва оболочке. Боль-
шая масса и инерция оболочки ведут 
к замедлению передачи энергии от 
продуктов взрыва в окружающую 
среду. 

Результаты НИР используются 
при создании научно-технической 
продукции по зарубежному контракту 
KACST/HMTI-20 с Саудовской Ара-
вией. Объем финансирования состав-
ляет 1 200 000 долл. США. 

4. БГУ разработан и представлен 
проект СТБ «Метод оценки показате-
ля токсичности продуктов горения 
материалов, изготовленных на основе 
ПВХ, по составу газовой смеси, обра-
зующейся при их термическом раз-
ложении».  

В основу данного метода поло-
жены две разработанные в отчетном 
году методики:  

методика 1 предназначена для 
расчетного определения показателя 
токсичности  продуктов горения про-
филей ПВХ, изделий профильных 
ПВХ и изделий погонажных про-
фильных ПВХ; 

методика 2 – напольных покры-
тий (линолеумов), изготовленных на 
основе ПВХ.  

Апробация методик показала, 
что группы токсичности, установлен-
ные на основании значений показате-
лей токсичности, полученных при их 

использовании, совпадают в 100 % 
случаев с результатами, полученными 
при использовании биологического 
метода. 

Разработанный метод в некото-
рых случаях превосходит метод, раз-
работанный во Всероссийском НИИ 
противопожарной обороны, обеспе-
чивая получение значений показателя 
токсичности более близких к значе-
ниям, полученным биологическим 
методом. 

Практическое использование ме-
тода даст возможность оперативно 
получать и использовать информацию 
о токсичности продуктов горения 
продукции на основе ПВХ как при ее 
реализации и практическом использо-
вании, так и при разработке новых 
технологий ее изготовления в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родных стандартов с целью выбора 
оптимального соотношения «цена-
качество-безопасность». 

Результаты, полученные в ходе 
выполнения задания, внесены в базу 
данных «Токсичность продуктов го-
рения. Материалы на основе поливи-
нилхлорида», которая зарегистриро-
вана в  Государственном регистре 
информационного ресурса 
(№ 1311102356 от 18.10.2011). Она 
содержит 5595 записей и занимает 
объем 4,27 МБ. 

Практическое использование ме-
тода позволит также минимизировать 
использование подопытных живот-
ных и существенно сократить сроки 
испытаний. Полученные в ходе вы-
полнения задания результаты исполь-
зованы при выполнении хозяйствен-
ных договоров по определению ток-
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сичности продуктов горения строи-
тельных материалов, заключенных 
между БГУ и различными организа-
циями и учреждениями Беларуси, 
России, Словении, Венгрии. Суммар-
ный объем по договорам за отчетный 
период составил 99,474 млн. руб. 

5. В НИИ ПБ и ЧС разработаны 
технические решения, дающие воз-
можность впервые в Республике Бе-
ларусь осуществить постановку на 
производство пеногенерирующей 
системы со сжатым воздухом для ту-
шения пожаров (до настоящего вре-
мени производство подобных систем 
осуществляли только наиболее тех-
нологически развитые страны мира, 
приобретались дорогостоящие зару-

бежные образцы). В результате вы-
полнения задания на базе ОАО 
«ММЗ» изготовлен эксперименталь-
ный образец пеногенерирующей 
системы со сжатым воздухом 
для тушения пожаров (рисунок 10). 
Пеногенерирующая система со сжа-
тым воздухом представляет собой 
комбинированную систему, состоя-
щую из трех основных элементов: 
пожарного насоса, воздушного 
компрессора и системы дозирования 
пенообразователя. Пенообразователь, 
воздух и вода смешиваются непо-
средственно в системе. В результате 
образуется однородная пена высокого 
качества, которая подается по рука-
вам к месту пожара.  

 

   

 

Рисунок 10 – Экспериментальный образец пеногенерирующей системы  
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Проведенные испытания экспе-
риментального образца ПССВ и ис-
следования получаемой компресси-
онной пены, а также анализ результа-
тов исследований зарубежных анало-
гов позволил установить, что техно-
логия тушения компрессионной пе-
ной с помощью ПССВ имеет значи-
тельные преимущества по сравнению 
с традиционными технологиями ту-
шения пожаров: 

- вес рукавной линии составляет 
около 50 % веса стандартного рукава 
с чистой водой, что экономит силы 
пожарных; 

- значительно сокращается коли-
чество воды, требуемое для тушения 
пожаров, и, как следствие, снижается 
косвенный ущерб от пролитой воды; 

- высота подачи компрессионной 
пены по рукавной линии может дос-
тигать 250 метров при нормальном 
давлении (0,7–1,0 МПа). 

Предполагается, что применение 
ПССВ наиболее эффективно при ло-
кализации и тушении пожаров твер-
дых веществ и материалов (древеси-
на, бумага, торф, резинотехнические 

и текстильные изделия, полимерные 
материалы).  

Установка обладает более высо-
кой эффективностью и низким расхо-
дом огнетушащих веществ по сравне-
нию с традиционными насосными ус-
тановками. 

 
Заключение 

В целом реализация ГПНИ и по-
следующее внедрение ее результатов 
позволят повысить уровень защищен-
ности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера за счет вне-
дрения в практику функционирования 
ГСЧС и ГО современных научно-
технических разработок и принятия 
нормативно-правовых документов, 
основанных на полной и достоверной, 
научно обоснованной и эксперимен-
тально проверенной информации. 
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В 2013 году на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь 
внесена концепция проекта закона 
Республики Беларусь «О доброволь-
ных пожарных (аварийно-
спасательных) формированиях» (да-
лее – концепция), а в ее исполнение 
подготовлен проект закона Республи-

ки Беларусь «О добровольных по-
жарных (аварийно-спасательных) 
формированиях» (далее – проект за-
кона).  

Следует отметить, что раннее 
речь шла о проекте закона «О добро-
вольной пожарной охране». Так, в 
России принят Федеральный закон 
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Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» [1]. 

Добровольные пожарные форми-
рования (далее – ДПФ) как в Белару-
си, Российской федерации, так и во 
многих других странах, созданы с це-
лью объединения усилий граждан 
(непрофессионалов) для предотвра-
щения и ликвидации пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

Краткий анализ функционирова-
ния данных формирований на терри-
тории Республики Беларусь свиде-
тельствует о том, что началом их соз-
дания послужил Циркуляр МВД Рос-
сийской Империи от 27 июля 1860 г. 
№ 80 [2]. Одними из первых, создан-
ных в Беларуси в целях тушения по-
жаров и противодействия пожарным 
бедствиям, являются: Витебское (22 
июля 1872 г.), Полоцкое (1 апреля 
1876 г.) и Минское (4 августа 1886 г.) 
вольные пожарные общества. На 
1914 год количество таких организа-
ций составляло 190. 

В 1924 году действовало 
350 добровольных пожарных дружин 
с общим количеством 12 194 чел. Од-
нако, впоследствии в силу определен-
ных причин Всебелорусское пожар-
ное общество не смогло на должном 
уровне продолжить свою работу. 
Этому способствовало принятое 
15 ноября 1929 г. постановление 
НКВД БССР «О ликвидации Всебе-
лорусского пожарного общества» [3]. 
Вместе с тем, отдельные доброволь-
ные пожарные подразделения про-
должали свою работу. В 1934 году 
Главное управление пожарной охра-
ны союзного НКВД стало проводить 

политику ограничения деятельности 
добровольных пожарных обществ 
с последующей передачей их техни-
ки, вооружения, зданий и имущества 
профессиональной пожарной охране. 

После Великой Отечественной 
войны началось восстановление доб-
ровольных пожарных дружин и к сен-
тябрю 1945 года их насчитывалось 
11 268 на объектах и в сельской мест-
ности с количеством 122 873 челове-
ка. После принятия постановления 
Совета Министров СССР от 4 марта 
1954 г. № 217Д «Об организации доб-
ровольных пожарных дружин на про-
мышленных предприятиях и других 
объектах министерств и ведомств» [4] 
началась их массовая организация. 
Начало новому этапу в развитии по-
жарного добровольчества было поло-
жено принятием постановления Сове-
та Министров БССР от 29 декабря 
1956 г. № 791 «О создании добро-
вольного пожарного общества Бело-
русской ССР» (далее – БДПО, ДПО) 
[5]. На 1 января 1988 года в БССР 
действовало около 6587 первичных 
организаций БДПО, в которых со-
стояло 586 600 человек. 

Следует отметить наличие в на-
именованиях данных общественных 
организаций созвучных и идентичной 
аббревиатуры слов: «добровольное 
пожарное общество» (ДПО) и «доб-
ровольная пожарная охрана» (ДПО). 
На первом этапе в конце XIX и начале 
XX веков главной задачей добро-
вольных пожарных обществ были ор-
ганизация предотвращения пожаров 
через реализацию системы профилак-
тических мер и тушение пожаров пу-
тем создания добровольных пожар-
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ных команд (далее – ДПК) и дружин 
(далее – ДПД), как правило, на вы-
ездной пожарной технике, оборудо-
ванной емкостями с водой, пожарны-
ми насосами и другим специальным 
оборудованием. Впоследствии в от-
ношении этих команд и дружин, как 
и в целом профессиональных подраз-
делений, занимающихся тушением 
пожаров, было применено, на наш 
взгляд ошибочно, словосочетание 
«пожарная охрана». В соответствии 
с толковыми словарями С.И. Ожегова 
[6] и В.И Даля [7] применительно 
к пожарной службе слово «охрана» 
разъясняется следующим образом: 
«относиться бережно, стеречь имуще-
ство, караулить, оберегать, хранить 
в целости, обеспечивать условия ра-
боты безопасные для жизни и здоро-
вья людей». Одним словом – обеспе-
чить сохранность, не допустить. Вме-
сте с тем, основное предназначение 
пожарных подразделений, как собст-
венно и их возможности – это свое-
временный выезд по вызову (сообще-
нию) и ликвидация (тушение) пожара 
в застигнутых размерах на момент со-
средоточения расчетного количества 
сил и средств. Здесь речь идет не 
о предотвращении пожара, а лишь 
о его тушении, спасении людей и со-
хранении, с учётом возможностей, не 
объятого огнем имущества и строе-
ний. Именно поэтому с принятием за-
кона Республики Беларусь «О пожар-
ной безопасности» от 15 июня 1993 г. 
№ 2403-XII [8] «пожарная охрана» 
советского периода была переимено-
вана в «пожарную службу». Это на-
звание наиболее точно отвечает со-
держанию ее деятельности и возмож-

ностям и не дезориентирует значи-
тельную часть населения, ранее пола-
гавшего, руководствуясь словом «ох-
рана», что обеспечивать предотвра-
щение пожара должна специализиро-
ванная организация (в данном случае 
пожарная охрана), а не сами граждане 
и предприятия. 

Наименование «добровольное 
пожарное общество» сохранилось и 
до настоящего времени. Анализ дея-
тельности ДПО за последние 60 лет 
свидетельствует, что эта организация 
по существу занимается лишь оказа-
нием на хозрасчётной основе про-
фильных противопожарных услуг 
(обучение мерам пожарной безопас-
ности, выпуск агитационных мате-
риалов, устройство молниезащиты, 
систем пожарной автоматики, пожар-
ных щитов с противопожарным обо-
рудованием, проведение агитацион-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий и т.п.) с содержанием относи-
тельно небольшого количества штат-
ных работников, выполняющих эти 
функции. При этом БДПО не создало 
за эти годы (за исключением несколь-
ких кратковременного действия) и не 
содержит в настоящее время ни одной 
оперативной ДПК (с круглосуточным 
дежурством ее членов на выездной 
пожарной технике). А большая чис-
ленность личного состава ДПО объ-
ясняется учетом (как своих) членов 
ДПД предприятий и организаций, 
а в отдельных случаях и работников 
ведомственных пожарных частей. Та-
ким образом, ДПО, существовавшее 
в конце XIX – начале XX веков, в на-
стоящее время полностью утратило 
свою основную функцию – тушение 
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пожаров. Целями и задачами нынеш-
него БДПО в соответствии с Уставом 
Республиканского государственно-
общественного объединения «Бело-
русское добровольное пожарное об-
щество», утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 февраля 2007 г.  
№ 263 [9], являются лишь: «объеди-
нение усилий граждан для развития 
пожарно-спасательного дела; содей-
ствие в реализации программ в облас-
ти предупреждения и ликвидации 
пожаров; организация обучения насе-
ления правилам пожарной безопасно-
сти и поведения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; проведение смот-
ров-конкурсов и соревнований; вы-
полнение работ в области обеспече-
ния пожарной безопасности и оказа-
ние услуг в этой области» и ряд дру-
гих вспомогательных задач; и только 
начиная с 28.12.2013 – «участие в 
создании в установленном порядке 
добровольных пожарных дружин 
(ДПД), добровольных пожарных ко-
манд (ДПК) в сельской местности, 
малых городах, на предприятиях раз-
личных форм собственности, ведение 
их учета, оказание им содействия в 
работе». Одним словом, лишь «объе-
динение..., организация...» и только, 
начиная с 2014 года, когда был подго-
товлен проект закона, «участие в соз-
дании ДПО и ДПК» и то – «в уста-
новленном порядке». 

Вместе с тем, зарубежный опыт 
свидетельствует о достаточно эффек-
тивной работе ДПФ, непосредственно 
осуществляющих тушение пожаров.  

Так, в Австрии ДПФ организуют, 
обеспечивают и финансируют муни-

ципальные органы земель и общин. 
Подразделения добровольцев органи-
зованы по принципу профессиональ-
ных частей и имеют ограниченный 
оплачиваемый состав. Большое вни-
мание уделяется сохранению и под-
держанию традиций добровольчества, 
развивается сеть музеев с пожарно-
технической тематикой. Престиж 
ДПФ в глазах общественного мнения 
поддерживается на высоком уровне. 
В Бельгии добровольные пожарные 
пользуются достаточно широкими 
льготами. В Великобритании ДПФ 
рассматриваются как дополнение к 
профессиональным подразделениям и 
привлекаются к тушению и преду-
преждению пожаров по мере необхо-
димости. Штатные должности руко-
водителей объектовых дружин ком-
плектуются в основном из профес-
сионалов. В сельской местности и не-
больших населенных пунктах ДПФ 
создаются при профессиональной 
пожарной службе. В Ирландии насе-
ленные пункты охраняются смешан-
ными пожарными командами, со-
стоящими из добровольных пожар-
ных и минимального числа профес-
сиональных пожарных. В Италии на-
циональный корпус пожарных имеет 
в своем составе добровольцев, глав-
ным образом, из числа профессио-
нальных пожарных у которых закон-
чился срок службы и которые по за-
кону автоматически зачисляются в 
добровольный резерв. В Финляндии 
ДПФ содержатся за счет средств, вы-
деляемых Отделением спасательных 
работ, и дотаций, получаемых от го-
родских магистратов и сельских об-
щин. В Германии принципы органи-
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зации ДПФ в каждой из земель при-
мерно одинаковы. Согласно их зако-
нодательству каждая община обязана 
создавать пожарную охрану. Числен-
ность каждого подразделения добро-
вольной пожарной охраны составляет 
в среднем около 100 человек. Количе-
ство подразделений определяется из 
установленного законом условия о 
том, что время прибытия оперативно-
го подразделения ДПО на место вы-
зова не должно превышать 8-ми ми-
нут. Создание и содержание опера-
тивных подразделений ДПО является 
обязанностью местных органов само-
управления. Оперативные подразде-
ления ДПФ не имеют штатных работ-
ников. В повседневной жизни пожар-
ные депо ДПФ закрыты на замок. При 
поступлении вызова на пожар в поли-
цейский участок дежурным диспетче-
ром посылается информация на пей-
джеры добровольных пожарных. 
Добровольные пожарные обязаны по-
кинуть место основной работы и при-
быть в пожарное депо за время, по-
зволяющее выдержать установленный 
законом норматив в 8 минут. Добро-
вольные пожарные за время, прове-
денное на оперативной работе по ту-
шению пожаров и за период обучения 
получают зарплату по основному 
месту работы. В последующем фи-
нансовые затраты работодателей на 
выплату зарплаты добровольным по-
жарным за время их отсутствия на 
основной работе компенсируются из 
средств местных органов самоуправ-
ления. Продолжительность подготов-
ки добровольных пожарных составля-
ет 10 недель, а профессиональных 
пожарных 40 недель. В Швейцарии 

ответственность за организацию 
и деятельность добровольной пожар-
ной охраны несут муниципалитеты. 
В США численность добровольной 
пожарной охраны в пять раз превы-
шает численность профессиональной 
пожарной охраны. Между отдельны-
ми добровольными командами суще-
ствуют достаточно заметные разли-
чия. Так, одни команды обслуживают 
небольшие сельские поселки, другие 
– густонаселенные районы, имея при 
этом значительный бюджет и боль-
шую численность личного состава. 

Таким образом, в большинстве 
зарубежных стран ДПФ организованы 
на принципах материального стиму-
лирования (полной или частичной 
оплаты труда) руководящего звена 
и основного технического персонала 
(водители, мотористы, механики). 
Деятельность остальных членов сти-
мулируется достаточно широким 
спектром льгот, повременной оплатой 
труда за выполнение работы по туше-
нию пожаров или за время дежурства 
в пожарном депо. Следует отметить, 
что практически во всех зарубежных 
странах очень широко применяется 
моральное стимулирование добро-
вольцев в виде наград, знаков отли-
чия, общественной благодарности. 
Престиж добровольных пожарных 
стал возможным благодаря мораль-
ным устоям и сохранению историче-
ских традиций, основанных на уваже-
нии к профессии пожарного, и его 
поддержанию в общественном созна-
нии посредством проводимой орга-
нами власти этих стран политики в 
области пожарной безопасности. 
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Одним словом, в XIX – начале 
XX веков ДПФ, как в России, так и за 
рубежом получили широкое развитие 
и достаточно стабильно и эффективно 
функционировали. Объясняется это 
тем, что проблема борьбы с пожарами 
была очень актуальна, а государства 
по существу медленно создавали 
профессиональную пожарную службу 
и только в самых крупных городах 
и в промышленно развитых центрах. 
После 1917 года профессиональная 
пожарная служба, как в СССР, так 
и за рубежом стала развиваться более 
активно и массово по объективным 
обстоятельствам. Только в странах 
соцлагеря добровольные подразделе-
ния стали утрачивать свою значи-
мость, в связи с тем, что здесь была 
в основном общественная форма соб-
ственности и превалировали админи-
стративно-командные методы управ-
ления, а в странах с частной формой 
собственности этого не произошло, 
так как объединение в ДПФ и под-
держание их эффективного существо-
вания там подкреплялось и подкреп-
ляется объективной необходимостью 
защиты от пожаров своего, т.е. лич-
ного, а не государственного имущест-
ва, а также законодательно оформ-
ленной ответственностью муниципа-
литетов за их наличие, в том числе 
финансовое обеспечение, и в целом за 
обеспечение пожарной безопасности 
территорий и населенных пунктов. 
Хотя и там имеет место тенденция к 
усилению профессиональных подраз-
делений, а не добровольных. Более 
того, при опросе нами ряда руководи-
телей предприятий западных стран 
(Австрия – 1990 г., Германия – 1993, 

1994, 1996, 1999 г.г., США – 1997 г.) 
было установлено, что они отрица-
тельно либо неодобрительно относят-
ся к отвлечению специалистов в ра-
бочее время на тушение пожаров, од-
нако вынуждены считаться с сущест-
вующим законодательством. 

Поэтому, весьма важным обстоя-
тельством при подготовке основопо-
лагающего правового акта, регули-
рующего создание ДПФ, является 
обязательный учёт существующей 
системы профессиональных пожар-
ных подразделений, эволюции их 
функционирования и взаимодействия 
с ними. 

Учитывая в комплексе эти об-
стоятельства (существующую систе-
му профессиональных и доброволь-
ных подразделений пожарной служ-
бы, зарубежный опыт, социально-
экономическое положение Беларуси, 
морально-психологическую подго-
товленность ее граждан к самоорга-
низации с целью предотвращения 
и тушения пожаров и другие им ана-
логичные), а также избранный нашим 
государством «эволюционный путь 
прогресса, путь вперед с учетом всех 
факторов», как об этом отмечал Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко 01.07.2011 г. на торжествен-
ном собрании, посвященном Дню Не-
зависимости Республики Беларусь 
[10], при доработке проекта закона, на 
наш взгляд, необходимо учесть ряд 
следующих рекомендаций. 

Вначале важно определиться с 
целью, которая преследуется с приня-
тием этого закона. Если цель – вы-
свобождение численности профес-
сиональных работников МЧС сель-
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ской местности и городских поселков 
для перевода ПАСЧ в крупных горо-
дах на 4-х сменное дежурство, то это 
одна система ДПФ, если усиление 
существующей профессиональной 
службы МЧС, скажем только на селе, 
то это другая система ДПФ, если уси-
ление службы и в сельской местности 
и в городах, то это третья, если еще и 
на объектах, т. е. создание и террито-
риальных и объектовых ДПФ повсе-
местно, то это четвертый вариант. 
Эти варианты можно рассматривать 
либо в отдельности, либо в их сочета-
нии. Соответственно целям должны 
быть подготовлены расчеты числен-
ности, финансов, стимулов, льгот и 
т.д.  

Исходя из статей 6 и 7 закона 
Республики Беларусь «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спа-
сателя (далее – закон) [11], а также 
Федерального закона Российской Фе-
дерации «О добровольной пожарной 
охране» [1], основной задачей ава-
рийно-спасательных служб в Белару-
си является проведение аварийно-
спасательных работ, в России – уча-
стие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ. 
В связи с этим мы должны вести речь 
о создании не ДПО, и даже не ДПС, 
а руководствуясь статьей 7 закона 
[11], о создании – организациями не-
штатных аварийно-спасательных 
служб, т.е. объектовых подразделений 
(далее – НАСС) и исполнительными 
комитетами – общественных аварий-
но-спасательных служб т. е. террито-
риальных подразделений (далее – 
ОАСС). 

Учитывая социально-
экономическое положение Беларуси, 
морально-психологическую готов-
ность и сознание граждан, опыт и 
практику создания внештатных и да-
же штатных пожарных формирова-
ний, опыт большинства европейских 
стран, а также России, в составе ДПФ 
(ОАСС) могут и обязательно должны 
быть штатные (т.е. оплачиваемые) ра-
ботники. 

Это необходимо сделать и с по-
зиции оперативности выезда пожар-
ного автомобиля, и с позиции охраны 
пожарного депо и находящихся в нем 
техники, имущества и т.д. 

Руководствуясь Указом Прези-
дента Республики Беларусь 
от 01.09.2010 г. № 450 «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельно-
сти» [12] (абзац шестой пункта 177 
«Положения о лицензировании от-
дельных видов деятельности» и пунк-
та 10.4 Приложения 1 к указанному 
Положению), законом Республики 
Беларусь «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателя» (абзац 
пятый статьи 18, абзац второй статьи 
25) [11], а также требованиями техни-
ки безопасности, техническое осна-
щение и экипировка спасателей 
должны соответствовать технологии 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а здания, 
помещения пожарных депо и их ос-
нащение – требованиям и нормам по-
ложенности, предъявляемым норма-
тивными правовыми актами МЧС, как 
для профессиональных аварийно-
спасательных служб. 

Кроме этого, техническое об-
служивание и ремонт пожарной тех-
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ники и оборудования должны осуще-
ствляться в стационарных условиях 
(предпочтительно в производственно-
технических центрах МЧС). 

На выполнение этих требований, 
условий, техническое обслуживание 
и другие мероприятия потребуются 
существенные финансовые затраты, 
которые по своим размерам вероятнее 
всего превысят нынешние затраты на 
содержание пожарных аварийно-
спасательных постов МЧС (далее – 
ПАСП). 

Надо иметь ввиду, что если МЧС 
может и позволяет послабление для 
своих подразделений (в части техни-
ческого оснащения и экипировки по-
жарных депо и спасателей, как прави-
ло, из-за недостатка финансовых 
средств), то для подразделений ДПО 
(ОАСС), находящихся вне его подчи-
нения, т.е. находящихся в подчинении 
местных исполнительных и распоря-
дительных органов, организаций (ли-
бо как в России в лице учредителей – 
физических лиц, юридических лиц, 
общественных объединений) этого 
допустить будет нельзя. 

И даже в случае отказа от лицен-
зирования подразделений ДПО 
(ОАСС) финансовое обеспечение 
нормативов по техническому оснаще-
нию и экипировке, исходя из требо-
ваний техники безопасности и обяза-
тельной аттестации этих подразделе-
ний, все равно будет достаточно 
большим. 

В соответствии с готовящимся 
проектом закона «О добровольных 
пожарных (аварийно-спасательных) 
формированиях» («Об общественной 
аварийно-спасательной службе») и 

исходя из опыта России, учредителя-
ми, организаторами и лицами, ответ-
ственными за деятельность и финан-
сирование подразделений ДПФ 
(ОАСС и НАСС) будут являться юри-
дические лица, общественные объе-
динения, организации, физические 
лица и частично, в части незначи-
тельного финансирования и оказания 
помощи – местные исполнительные и 
распорядительные органы. Одним 
словом, МЧС к этому не будет иметь 
никакого юридического отношения, 
не считая оказания шефской и мо-
ральной помощи. 

Вместе с тем, практика создания 
778-ми (с учетом созданных на базе 
одного сельхозпредприятия 923 ве-
домственных пожарных команд (да-
лее – ВПК) с численностью 6000 че-
ловек [13]) межхозяйственных опор-
ных пунктов пожарной охраны (далее 
– МОППО) в период с 1977 по 
1991 гг. показала, что никому кроме 
работников пожарной охраны они не 
были нужны. Их созданием и обеспе-
чением жизнедеятельности занима-
лись, как самые заинтересованные, 
органы государственного пожарного 
надзора, используя весь свой, доста-
точно мощный, административный 
и организационный ресурс, а руково-
дители сельхозпредприятий не только 
не проявляли в этом заинтересован-
ности, но даже саботировали этот 
процесс, т.к. на это от них требова-
лись немалые деньги. 

Можно сказать, что существова-
ние МОППО и ВПК на селе зависело: 
в финансовом плане – от руководите-
лей хозяйств, а в профессиональном и 
физическом плане – от органов гос-
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пожнадзора. Воля руководителей хо-
зяйств (не всегда обязательная даже 
в хорошие времена) зависела в основ-
ном от их финансового состояния, ко-
торое накануне и после развала СССР 
было весьма плачевным. Одним сло-
вом, в эти годы МОППО постепенно 
начали ликвидироваться. 

И только создание государствен-
ной пожарной службы в сельской ме-
стности через принятие закона 
«О сборе на содержание государст-
венной пожарной службы» позволило 
сохранить часть из них. В 1995 году 
на базе 540 МОППО было создано та-
кое же количество ПАСП в составе 
отрядов ВПС МВД. Примерно 
250-260 ПАСП в силу субъективных 
обстоятельств не были созданы, хотя 
средств сбора на это было более чем 
достаточно. 

В течение 1995-1996 гг. за счет 
средств сбора было закуплено около 
350 единиц основной и специальной 
пожарной техники. В 1997 г., в связи 
с невключением закона «О сборе на 
содержание государственной пожар-
ной службы» в закон «О бюджете 
Республики Беларусь на 2007г.», а за-
тем и на все последующие годы, фи-
нансирование созданных (но только 
созданных) 540 ПАСП было переве-
дено на республиканский бюджет. 
Таким образом, была утрачена исто-
рическая возможность создания, 
пусть не полнокровной, но отвечаю-
щей экономическим возможностям 
государства, пожарной службы 
в сельской местности. 

Учитывая изложенное, в проекте 
закона о ДПО (ОАСС), следует пре-
дусмотреть обязательность: 

ответственности местных испол-
нительных и распорядительных орга-
нов за создание и функционирование 
территориальных подразделений 
и организаций – за создание и функ-
ционирование объектовых подразде-
лений; 

наличия соответствующих статей 
расходов в их бюджетах с суммами, 
обеспечивающими содержание (при 
необходимости строительство) 
пожарных депо, приобретение и со-
держание пожарной техники, обору-
дования и экипировки спасателей, 
плату за коммунальные услуги, 
содержание штатных работников, 
поощрение, стимулирование труда, 
оплату за дежурства и участие в лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(пожаров) спасателям-добровольцам, 
их страхование, обучение и т.д. 

При этом следует иметь ввиду, 
что МЧС только взаимодействуют 
с подразделениями ДПФ (ОАСС) и на 
платной основе оказывает им услуги 
по ремонту техники, обучению лич-
ного состава и т.п.. 

В случае создания ДПФ (ОАСС) 
без наличия штатных (оплачиваемых) 
работников необходимо предусмот-
реть финансовые средства на охрану 
зданий пожарных депо, их техниче-
скую защиту и укрепленность и вы-
вод сигнала охранной тревоги на 
ПЦН местных подразделений Депар-
тамента охраны МВД. 

При любом варианте создания 
ДПФ (ОАСС) необходимо преду-
смотреть обеспечение всех добро-
вольцев-спасателей мобильными те-
лефонами (пейджерами), а в каждом 
районе на ЦОУ ГРОЧС – создание 
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пультов автоматического оповещения 
находящихся в режиме дежурства 
(на дому, работе) добровольцев-
спасателей для их сбора в пожарном 
депо и выезда в течение 4-5 минут, 
либо сбора непосредственно на месте 
пожара, в течение установленного за-
конодательством времени прибытия 
пожарного автомобиля (возможно со-
четание двух указанных вариантов 
оповещения и сбора). 

Территориальные подразделения 
ДПФ (ОАСС) обязательно должны 
быть созданы во всех агрогородках 
и крупных (перспективных) населен-
ных пунктах, исходя из радиуса об-
служивания не более 10 км.  

В проекте закона «О доброволь-
ной пожарных (аварийно-
спасательных) формированиях» 
(ОАСС) необходимо предусмотреть 
комплекс льгот, материальных и мо-
ральных стимулов (моральные стиму-
лы могут и должны быть выражены 
в денежном эквиваленте и учтены при 
финансовых расчетах) для добро-
вольцев-спасателей, позволяющих 
безболезненно привлекать их для не-
сения дежурства в пожарном депо ли-
бо прибывать для участия в тушении 
пожаров и ликвидации других чрез-
вычайных ситуаций непосредственно 
к местам их возникновения. 

Ни в коем случае не следует ко-
пировать модель создания и функ-
ционирования ДПФ (ОАСС), а также 
стимулов для нее какой-либо одной 
из стран. Следует, изучив зарубеж-
ный опыт, использовать синтез моде-
лей и стимулов, которые реально мо-
гут дать результат и прижиться в на-
шей стране. Для этого их необходимо 

обсудить с широким кругом заинте-
ресованных сторон (органов гос-
управления, местных исполнитель-
ных комитетов, общественности 
и разными категориями граждан – по-
тенциальных добровольцев), при не-
обходимости провести соответст-
вующие опросы. 

Учитывая особенности социаль-
но-экономического развития страны, 
на наш взгляд, целесообразно создать 
дополнительно необходимое количе-
ство ПАСП в сельской местности 
с типовой штатной численностью 
4-5 единиц (3-4 водителя и 1 началь-
ник, плюс 1 подменный водитель на 
2-3 поста, в зависимости от количест-
ва дежурных смен) за счет перерас-
пределения штатной численности 
в имеющихся ПАСП сельской мест-
ности и других подразделениях и до-
полнением их боевых расчетов за 
счет дежурства спасателей-
добровольцев до 6 человек в смену на 
одном пожарном автомобиле. 

На базе этих ПАСП и на терри-
тории их дислокации организовать 
создание малых предприятий (по ре-
монту легковых автомобилей, шино-
монтажу, производству мебели или 
каких-либо иных товаров и выполне-
нию других видов работ), предоста-
вив им систему льгот и других префе-
ренций (что в принципе может быть 
осуществлено путем реализации де-
вятого абзаца статьи 3 «Государст-
венное регулирование деятельности 
аварийно-спасательных служб» зако-
на [11], а также разрешив штатным 
работникам ПАСП работать по со-
вместительству в этих малых пред-
приятиях. 
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Со временем (через 5-50 лет) 
деятельность малого предприятия 
станет для этих спасателей-пожарных 
основным местом работы, а служба в 
ПАСП станет обязательным своеоб-
разным «хобби», после чего можно 
будет сократить штатную числен-
ность работников ПАСП либо пере-
распределить её в другие подразделе-
ния. 

Этот процесс должен происхо-
дить эволюционно, т.е. по мере ста-
новления экономических предпосы-
лок. Создание таких постов можно 
начать в 2-3 районах каждой области, 
в первую очередь там, где для этого 
уже имеются условия т.е. как экспе-
римент или пилотный проект. После 
проведения семинара с изучением 
уже состоявшего опыта распростра-
нить его поэтапно, в течение  
5-10 лет на другие районы и в целом 
на всю республику. Как отметил, 
Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко: «Революции нам не нуж-
ны, мы будем развиваться эволюци-
онно» [10]. 

Именно так поступают в России, 
где например, в 2013 году в Мордо-
вии, Бурятии, Ульяновской, Омской 
и Саратовской областях начала дей-
ствовать «экспериментальная про-
грамма продовольственной помощи 
малоимущему населению, которая 
в дальнейшем возможно охватит всю 
Россию. Воплощать идею планируют 
постепенно. Пока механизмы того, 
как это будет происходить, детально 
не продуманы» [14]. Именно так по-
ступали и наши предки в ХVI веке, 
когда «Царь на земском соборе 
1550 г. «заповедовал» свои боярам, 

приказным людям и кормщикам по-
мириться «со всеми хрестьяны» сво-
его царства на срок, т.е. предложил 
служилым людям покончить свои ад-
министративные тяжбы с земскими 
людьми не обычным исковым, бое-
вым порядком, а безупречным миро-
вым порядком. Эта мировая ликвида-
ция административных тяжб и была 
подготовительной мерой к отмене 
кормлений. По обычному преобразо-
вательному приему московского пра-
вительства сделаны были предвари-
тельные пробные опыты. 

Вскоре по завоевании Казани 
правительство с развязанными для 
внутренних дел руками и с необычай-
но приподнятым духом принялось за 
дальнейшую разработку вопроса о 
кормлениях. Мнение боярской думы, 
которой царь поручил это дело, скло-
нилось в пользу отмены кормлений, 
так что царь в ноябре 1552 г. мог уже 
официально объявить о принятом 
правительством решении устроить 
местное самоуправление без корм-
ленщиков. Тогда и выработан был 
общий план земского самоуправле-
ния» [15]. 

В данном случае речь идет о соз-
дании территориальных смешанных 
(штатных МЧС и добровольных) по-
жарных аварийно-спасательных под-
разделений. Параллельно можно пы-
таться с не меньшим энтузиазмом 
создавать исключительно ДПФ, как 
территориальные, так и объектовые. 

Время покажет, что лучше и на-
дежнее. Следует отметить, что такой 
вариант создания ДПФ обеспечит га-
рантированное исполнение МЧС 
и местными исполнительными коми-
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тетами возложенных на них функций 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера.  

Очень важно при подготовке 
проекта закона и его принятии внести 
соответствующие дополнения в дру-
гие нормативные правовые акты 
(законы «О местном управлении и 
самоуправлении», «О пожарной безо-
пасности», «О службе в вооруженных 
силах», бюджетный и налоговый ко-
дексы и др.). 

О Законе Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ  
«О добровольной пожарной охране» 
[1]. 

Во-первых, его название не соот-
ветствует содержанию, так как в со-
ответствии со статьями 1 и 9 задачами 
добровольной пожарной охраны (да-
лее – охрана) являются не только 
осуществление профилактики пожа-
ров, участие в их тушении, спасении 
людей и имущества при пожарах, но 
и в проведении аварийно-
спасательных работ. Стало быть, это 
общественная аварийно-спасательная 
служба. 

Во-вторых, ДПД и ДПК созда-
ются (см. статью 6 [1]) только через 
общественные объединения пожар-
ной охраны, учредителями которых в 
свою очередь могут быть физические 
лица и (или) только юридические ли-
ца – общественные объединения. 
Применительно к Беларуси таким 
юридическим лицом – общественным 
объединением может быть РГОО 
БДПО, которое вряд ли найдет доста-
точное количество средств на содер-
жание необходимой инфраструктуры 

ДПО (ОАСС) на всей территории Бе-
ларуси, включая оплату труда штат-
ных работников и всех видов компен-
саций (дежурства, участие в профи-
лактике, тушении пожаров и т.д.). 
Они могут создать и содержать толь-
ко незначительное количество ДПК 
ДПД. Такие условия учредительства 
резко снижают возможности массово-
го (т.е. потребного) количества ДПК и 
ДПД. Возникает вопрос: почему не 
могут быть учредителями просто 
юридические лица? Не понятно! 

В-третьих, и это самое главное – 
в законе очень неопределенно и не 
гарантированно оговорены источники 
финансирования охраны. К ним отно-
сятся: собственные средства, взносы 
и пожертвования, средства учредите-
ля (учредителей), средства поддерж-
ки, оказываемые органами государст-
венной власти и органами местного 
самоуправления общественным объе-
динениям пожарной охраны и иные 
средства. Так вот, собственные сред-
ства, средства учредителя и средства 
общественного объединения добро-
вольной пожарной охраны – это по 
существу средства одного лица. Ос-
таются взносы, пожертвования 
и средства поддержки, оказываемые 
органами государственной власти. 
Это при условии, что у этих органов 
государственной власти будут на то 
правовые основания и уж тем более – 
реальные возможности. 

В этом же законе [1] сказано, что 
органы государственной власти 
(см. ст. 12 п.2, 16 п.3, 17, 19) «могут 
за счет средств поддержки передавать 
на баланс добровольной пожарной 
охраны имущество, здания, оборудо-
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вание, технику, средства связи и т.д., 
могут осуществлять материальное 
стимулирование деятельности пожар-
ных (спасателей); могут в порядке 
оказания поддержки осуществлять 
личное страхование пожарных (спа-
сателей)» и только обязаны (значит 
должны) «устанавливать гарантии 
правовой и социальной защиты чле-
нов семей пожарных (спасателей) 
в случае их гибели». 

Есть еще много вопросов и недо-
говоренностей в российском законе, 
но самая главная его проблема за-
ключается в том, что органы власти 
не обязываются создавать доброволь-
ную пожарную охрану, а лишь могут 
оказывать содействие и поддержку 
в их функционировании. А это зна-
чит, что орган, который бы иниции-
ровал ее создание, отсутствует со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Одним словом, граждане 
либо некое общественное объедине-
ние − юридическое лицо, либо их 
группа должны самоинициативно со-
браться, организоваться (создаться) 
и обеспечить жизнедеятельность доб-
ровольной пожарной охраны. Одним 
словом, процесс этот будет происхо-
дить в регионах хаотично. При таком 
варианте проекта закона в условиях 
нашей страны это пока невозможно. 
И опять, кроме работников пожарной 
службы МЧС, их созданием зани-
маться будет некому. 

Подводя итог сказанному, следу-
ет отметить, что главная цель ини-
циируемого проекта закона – это соз-
дание недостающих пожарных под-
разделений, оперативно выезжающих 
по сигналу тревоги и замена ими 

в перспективе профессиональных по-
жарных аварийно-спасательных по-
стов в сельской местности. Но при 
этом, следует обратить, внимание 
и на то, что в Беларуси в настоящее 
время имеется нормативный акт, ре-
гулирующий порядок создания ДПФ. 
Таким документом является поста-
новление Кабинета Министров Рес-
публики Беларусь от 13 октября 
1995 г. № 571 «О внештатных пожар-
ных формированиях в Республике Бе-
ларусь» [16], которым утвержден ряд 
положений, в том числе «О добро-
вольных пожарных командах» [17] 
и «О добровольных пожарных дру-
жинах на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях» [18]. В этих по-
ложениях имеются все правовые ос-
нования, т.е. установленный порядок, 
для создания ДПФ в том виде, кото-
рый предполагается в проекте закона. 
Однако, пока они не везде создаются, 
особенно там, где имеется в этом не-
обходимость. Следует лишь выяснить 
причины этого (а они, в общем-то, из-
вестны) и дополнить эти положения 
необходимыми статьями. Не хватает 
льгот и других преференций, побуж-
дающих граждан добровольно участ-
вовать в профилактике и тушении 
пожаров, не хватает источников фи-
нансирования на строительство и со-
держание пожарных депо, закупку 
техники, аварийно-спасательного 
оборудования, оплату коммунальных 
услуг, зарплату водителям и т.д., 
а также (и это самое главное) ответст-
венных организаторов в лице руково-
дителей местных советов и исполко-
мов и предприятий, в чьих сметах ре-
ально могут быть предусмотрены фи-
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нансы для создания и эффективного 
функционирования ДПФ. 

Учитывая это, а также социаль-
но-экономическое положение страны 
целесообразнее внести в действую-
щее законодательство необходимые 
дополнения и изменения, а не прини-
мать новый закон, реализация которо-
го сегодня весьма призрачна. 
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В связи с наличием угроз распространения терроризма актуальна проблема 

повышения уровня общественной безопасности и защищенности, особенно стратеги-
чески важных объектов. Проведенное автором комплексное социологическое исследо-
вание уровня безопасности одного из аэропортов РФ позволило выявить факторы, 
позволяющие повысить уровень безопасности, а также минимизировать негативные 
последствия преступных и враждебных атак, посягающих на стратегически важные 
объекты (аэропорты, вокзалы, метрополитен, АЭС и др.). Методика исследования 
и выводы автора могут быть использованы службами безопасности стратегически 
важных объектов Республики Беларусь. 
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In connection with the threats of terrorism is a focal problem of the public safety and se-

curity rise level, especially strategically important objects Conducted by the author compre-
hensive sociological study of one of the airports safety level of the Russian Federation has 
allowed to reveal the factors, allowing to raise safety level, and also to minimize negative 
consequences of the criminal and hostile attacks encroaching on strategically important ob-
jects (the airports, stations, the subway, the nuclear power plant, etc.). Research methodolo-
gy and conclusions of the author may be used by the security services of the strategically im-
portant objects of the Republic of Belarus. 

 
Keywords: emergency situation, protection, population, territory. 

 
Стратегически важными для го-

сударства с точки зрения хозяйствен-
но-экономической составляющей 
можно выделить следующие объекты: 
АЭС, аэропорты, вокзалы, метропо-

литен, предприятия оборонной про-
мышленности и др., так как они по-
тенциально  могут быть целью враж-
дебных и экстремистских элементов. 
Поэтому на таких объектах устанав-
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ливается соответствующий режим 
безопасности (высокая дисциплина 
труда, строгое выполнение внутрен-
него трудового распорядка, пропуск-
ного режима), что обусловливает оп-
ределенную социальную изоляцию 
работников указанных предприятий, 
которая наряду с другими факторами 
благоприятствует обеспечению их 
общественной безопасности, что 
снижает риски проникновения посто-
ронних лиц на режимные объекты. 

Стратегически важные объекты, 
как правило, являются градообра-
зующими, т.е. выполняющими опре-
деленные экономико-правовые и со-
циально-культурные функции в ре-
гионе, поэтому изоляция работников 
стратегически важных объектов за-
частую ограничивается территорией 
режимного объекта. Вместе с тем ра-
ботники режимных объектов, являясь 
частью регионарной структуры, не 
могут существовать обособленно.  

Кроме того, что стратегически 
важные объекты являются реципиен-
тами социально-экономических, ин-
формационных, культурных и техно-
логических услуг, получаемых от ре-
гиона, в то же время они являются 
донорами региона. Стратегически 
важные объекты, внося весомый 
вклад в экономическое развитие ре-
гиона путем уплаты налогов, пред-
ставления рабочих мест, оплаты раз-
личных мероприятий, связанных с 
развитием инфраструктуры региона, 
являются его структурной частью, 
пользующейся определенными бла-
гами региона и выполняя определен-
ные обязанности. Функциональные, 
а также коммуникационные связи 

(формальные и неформальные) стра-
тегически важных объектов с различ-
ными структурами региона являются 
объективной необходимостью в целях 
поддержания и обеспечения режима 
безопасности как самих объектов, так 
и региона в целом. 

Международный аэропорт как 
разновидность стратегически важного 
объекта несет ответственность за 
обеспечение безопасности работни-
ков и пассажиров при нахождении их 
на его территории, а также отвечает 
за ущерб, наносимый пассажиром в 
полете. Аэропорты являются потен-
циальной целью покушений и угроз. 
В компетенцию персонала службы 
охраны аэропортов входит: способ-
ность быстрого распознавания угроз, 
нарушений порядка и неправомерных 
действий, и в кратчайшие сроки реа-
гировать на них, чтобы не поставить 
под угрозу целостность и устойчи-
вость аэропорта как узла транспорт-
ной сети, а также всего региона. Тем 
не менее, одним постоянным присут-
ствием персонала охраны во всех зо-
нах аэропорта безопасность гаранти-
ровать нельзя, ведь угроза может но-
сить не только внутренний, но и 
внешний по отношению к узлу харак-
тер. Это является одной из причин 
сохранения устойчивости сетевых 
связей безопасности аэропорта на ос-
нове новейших информационных 
технологий, а также тесного взаимо-
действия с регионом по вопросам 
обеспечения безопасности. 

В соответствии с возможными 
угрозами целостности сетей, пере-
крещивающихся на пространственной 
территории аэропорта, можно выде-
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лить  следующие направления обес-
печения безопасности (в зависимости 
от характера угроз): 

- угроза гибели людей и имуще-
ства (субъектов и объектов); 

- угроза заражения  болезнетвор-
ными инфекциями территории, иму-
щества и субъектов, находящихся 
в институциональном сетевом поле 
аэропорта (санитарно-
эпидемиологическая угроза); 

- экологическая безопасность 
(более территориально обширная уг-
роза, выходящая за рамки организа-
ции аэропорта); 

- информационная безопасность 
(возможность нарушения функциони-
рования технологического, транс-
портного и экономического уровней 
структуры аэропорта). 

С целью изучения международ-
ного аэропорта как многофункцио-
нального стратегически важного узла 
автором в 2011 году было проведено 
социологическое исследование на 
примере международного аэропорта 
«Пулково-2» (г. Санкт-Петербург, 
РФ). Исследование проводилось с ис-
пользованием количественных (анке-
ты) и качественных (когнитивные 
карты1) методов. Проводимое иссле-
дование можно считать комплексным, 
так как кроме уровня обеспечения 
безопасности данного стратегическо-
го объекта изучались его экономиче-
ские, технологические, технические и 

культурные составляющие (в рамках 
рассмотрения международного аэро-
порта как многофункционального уз-
ла).  

Анализ данных, полученных в 
ходе заполнения анкеты респонден-
тами – пассажирами и лицами, нахо-
дящимися на момент исследования в 
аэропорту (например, встречающие 
пассажиров), дает представление об 
уровне и степени обеспечения безо-
пасности (необходимые, достаточные 
и избыточные меры безопасности). 
Так, 43 % опрошенных отметили ме-
ру «проверка всех на входе» как из-
быточную, что может свидетельство-
вать о неэффективном применении 
данных мер. Многие респонденты со-
проводили свои ответы коммента-
риями, что очередь, образовываю-
щаяся у входа в здание «Пулково-2», 
«является красноречивым подтвер-
ждением» такой неэффективности, 
поскольку люди подолгу могут стоять 
у входа, даже не в очереди, а как ско-
пление народа.  

Следует отметить, что такая 
дисфункция обеспечения безопасно-
сти как раз может поставить под во-
прос саму безопасность аэропорта и 
людей в нем и привести скорее к уг-
розе (например, к террористическому 
акту или беспорядкам), чем к соблю-
дению мер безопасности. 

 

 
 

 
1 Когнитивные карты – это образ знакомого пространственного окружения; такой качественный метод исследования, 

при котором информантам предлагается нарисовать, изобразить карту или схему чего-либо (чаще всего, определенной местно-
сти или объекта) с целью изучения восприятия его структурно-функционального пространства. Первым методику когнитивного 
моделирования ввел в социальные науки Р. Аксельрод в 1970-х гг., а впоследствии использовал С.Милгрем в исследовании 
городской среды. См: Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. – Princeton. University Press, 1976. 
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Отметим, что в данном исследо-
вании речь идет о характеристиках 
конкретного аэропорта – «Пулково-2» 
и об очередях на входе в аэропорт, 
которые наблюдала и автор исследо-
вания. Тем не менее, тема обеспече-
ния безопасного входа в любой аэро-
порт – его доступность (уровень об-
рамления аэропорта как узла), являет-
ся неотъемлемой частью обсуждения 
функционирования аэропортов в ка-
честве транспортных узлов как с точ-
ки зрения обеспечения необходимого 
уровня безопасности, так и с техниче-
ской и технологической точек зрения. 

В целом, в вопросе об оценке 
эффективности использования и со-
блюдения мер безопасности в россий-
ских аэропортах 67 % информантов 
оценили эти меры как «очень плохо» 
и «плохо» (поставив 1 и 2 соответст-
венно). Одной из причин столь низ-
кой оценки стало недовольство неэф-
фективными мерами безопасности на 
входе в аэропорт, как уже отмечалось 
выше, также респонденты отметили, 
что очереди присутствуют в аэропор-
ту повсеместно. Так, на 16 когнитив-
ных картах из 20 присутствовало ско-
пление народа на входе, а на 11 кар-
тах – очереди и толпы внутри аэро-
порта, в основном, на таможенном 
досмотре и зоне паспортного контро-
ля (это зона, которая является чертой, 
отделяющей внешнюю зону аэропор-
та от внутренней – ядра), а также 
у стоек регистрации на очередной 
рейс (следует  признать, что очереди 
при регистрации присутствуют прак-
тически во всех аэропортах мира). 
Некоторые респонденты также отме-

чали очереди в зоне беспошлинной 
торговли.  

Таким образом, можно сделать 
вывод, что очереди (или скопление 
народа) выступают на когнитивных 
картах структурным элементом орга-
низации аэропорта, они «вписывают-
ся» респондентами как в структуру, 
так и в пространственное и временное 
(ведь очереди требуют временных за-
трат) восприятие данной организации. 
Они выступают дисфункцией, кото-
рая укоренилась в структуре, по-
скольку не только профессионалы об-
суждают данную проблему обеспече-
ния безопасности аэропорта, но и лю-
ди, посещающие его, осознают неэф-
фективное обеспечение безопасности 
в целом и очереди в частности. 
На наш взгляд, одной из причин тако-
го сбоя в эффективном обеспечении 
безопасности людей, грузов, самого 
стратегически важного объекта 
и окружающей его среды может 
выступать сбой в координации 
и коммуникации между службами, 
обеспечивающими безопасность как 
аэропорта (и внутри организации аэ-
ропорта), так и региона. Кроме воз-
можных угроз, диверсий и атак, 
угрожающих целостности, влияние 
таких дисфункций может негативно 
сказываться на восприятии аэропорта 
как многофункционального узла и 
обрамляющего его региона.  

Также важно отметить, что метод 
когнитивных карт позволил выявить 
наиболее уязвимые места в аэропорту 
– места и пункты скопления людей 
и образования очередей – с точки 
зрения не только обеспечения обще-
ственной безопасности, но и усовер-
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шенствования инфраструктуры и 
пространственной организации аэро-
порта. В дальнейшем данное исследо-
вание представляется возможным 
углубить путем изучения основных 
маршрутов передвижения пассажиров 
и посетителей аэропорта, периоды 
времени, когда  их потоки наиболее 
интенсивны. Эти данные представля-
ется целесообразным использовать 
для того, чтобы скорректировать 
работу и координацию всех служб 
аэропорта как сложно структуриро-
ванного, многофункционального узла 
транспортной сети и, в особенности, 
службы безопасности.  

Необходимость наличия в аэро-
порту мер безопасности 63 % респон-
дентов отметили как «крайне необхо-
димые» и 25 % – как «необходимые», 
в частности, такие меры, как: досмотр 
на таможне, изъятие небезопасных 
предметов и контроль за территорией 
аэропорта (все эти меры были пред-
ложены респондентами). Обратим 
внимание на такую предложенную 
меру, как «контроль за территорией 
аэропорта», которая отражает гипоте-
зу исследования, что уровень обрам-
ления аэропорта обеспечивает устой-
чивость и сохранение всех субъектов, 
объектов и взаимодействий в его рам-
ках. В целом, респонденты осознают 
необходимость обеспечения и соблю-
дения безопасности и ряда мер, при-
меняемых для данной цели, в аэро-
порту, но недовольны тем, как эти 
меры реализуются и даже указывают 
конкретные меры как неэффективные. 

Последним вопросом об обеспе-
чении безопасности в данном иссле-
довании нас интересовало предвари-

тельное ознакомление с мерами безо-
пасности как размещенными на ин-
тернет-сайте «Пулково-2» (как и 
большинства аэропортов), так и на 
территории самого аэропорта. Анкет-
ный опрос показал, что 42 % инфор-
мантов никогда не знакомятся с ме-
рами безопасности аэропортов, в ко-
торых побывали или планируют по-
бывать, а 48 % – иногда. Такой ре-
зультат коррелирует с низким уров-
нем информированности посетителей 
аэропорта с мерами безопасности. 
Некоторые респонденты сами спра-
шивали, где можно ознакомиться 
с данными мерами, и если эта инфор-
мация размещена в аэропорту, то где 
именно.  

Таким образом, только 10 % оп-
рошенных отметили, что всегда уз-
нают о мерах безопасности, а боль-
шинство в данной группе и той, где 
отметили вариант «иногда», состави-
ли женщины. Но более интересно 
присутствие корреляции переменной 
ознакомления с мерами безопасности 
и переменной уровня образования 
респондентов. Среди групп, кто ино-
гда или всегда знакомится с мерами 
безопасности, 76 % респондентов 
имеют высшее образование. Можно 
предположить, что высшее образова-
ние влияет как на возможность найти 
изложенные меры безопасности, так и 
на осознание важности их изучения. 
Все эти факторы влияют на воспри-
ятие аэропорта не просто как опреде-
ленного места или организации, а как 
стратегически важного объекта и ре-
жимного предприятия. 

На каждом предприятии, а тем 
более режимном, формируются опре-
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деленные социально-культурные 
нормы и ценности, которые при над-
лежащем организационно-
управленческом уровне и социолого-
психологическом сопровождении бу-
дут способствовать их проявлению, 
закреплению и развитию. Именно 
создание условий для проявления в 
рамках отдельного режимного объек-
та неформальных локальных ценно-
стей, норм и традиций является той 
основой, в соответствии с которой 
отдельное предприятие может посте-
пенно трансформироваться в  много-
функциональный центр с устойчивым 
культурным пространством. 

Важной особенностью режим-
ных предприятий в целом и аэропорта 
в частности является то, что устойчи-
вое закрепление социально-
культурных норм и традиций, их со-
хранение и развитие формируется, 
в первую очередь, благодаря компо-
ненту обеспечения безопасности. 
Сбои и неполадки в технологическом 
функционировании или дисфункции 
в организационно-управленческой 
деятельности современного стратеги-
чески важного предприятия могут по-
ставить под угрозу безопасность как 
самого предприятия, так и региона 
(примерами могут служить не только 
катастрофа на Чернобыльской АЭС 
или АЭС «Фукусима-1» в Японии, но 
и акты терроризма в аэропортах, на 
вокзалах, в целом – на транспортных 
узлах).   

Следовательно, стратегически 
важные объекты обязаны обеспечи-
вать необходимый уровень безопас-
ности и следить за его эффективным 
воплощением, поскольку они несут 

ответственность за безопасность не 
только своей организации, приле-
гающей территории, но и в опреде-
ленной степени всего региона. Более 
того, оценивание населением мер 
безопасности такого объекта (АЭС, 
аэропорт и пр.) как неэффективное 
или негативное также может повлечь 
за собой ряд проблем, вплоть до неус-
тойчивых связей с регионом (который 
в данной ситуации представлен насе-
лением). 

Естественно, ответственность за 
безопасность стратегически важного 
объекта, прежде всего, возлагается на 
службу охраны и безопасности, 
а также на всю структуру, ее подраз-
деления в целом и на каждого отдель-
ного работника структуры. Эффек-
тивность их деятельности зависит 
от различных факторов, в частности, 
от того, насколько: работники служб 
обеспечены современными средства-
ми связи, защиты и преодоления все-
возможных препятствий; четко знают 
свои функции и пути координирова-
ния действий с другими работниками; 
в служебное время находятся в посто-
янной готовности к нейтрализации 
любых нестандартных ситуаций и 
возможных угроз; обладают психоло-
гическими способностями распозна-
вать и быстро реагировать на любые 
отклонения от правомерного поведе-
ния. Все эти элементы критически 
важны, чтобы не поставить под угро-
зу устойчивость и бесперебойное 
функционирование объекта и его свя-
зи (экономические, технологические, 
отношения обеспечения безопасно-
сти) с регионом.  
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Тем не менее, важное место за-
нимает и отношение населения 
к стратегически важным объектам, 
в первую очередь, информирован-
ность о статусе объекта или органи-
зации (о том, что это стратегически 
важный или режимный объект) 
и о мерах безопасности, осуществ-
ляемых и необходимых для соблюде-
ния и для работников, и для посети-
телей такого рода предприятия. И ес-
ли об особом положении и статусе 
такого объекта, как АЭС или военная 
база, население региона зачастую 
знает из бытовых знаний или средств 
массовой информации, то такие све-

дения об аэропортах или вокзалах 
обычно не представлены широко, 
особенно для людей, которые не пу-
тешествуют через эти транспортные 
узлы. Таким образом, представление 
аэропортов как стратегически важных 
объектов, тесно связанных с регионом 
множеством связей различного типа, 
представляется важным для повыше-
ния безопасности.  
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Предложена математическая модель определения допустимой величины проте-
кающего тока токоведущей жилы изолированного проводника в зависимости от конст-
рукции проводника, теплофизических параметров изоляции, окружающей среды и нор-
мированной температуры нагрева. Приведено сравнение расчетных и эксперимен-
тальных данных. Предложен аналитический метод определения длительно допусти-
мых токовых нагрузок проводников при заданных допустимых температурах нагрева 
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ружных защитных покровов. 

 

Ключевые слова: ток, проводник, токоведущая жила, изоляция. 

Ph.D. (Tech.), Assoc. prof. A.S. Dmitrichenko, 
Ph.D. (Phys. and Maths) S.Y. Yanovsky*,  
Ph.D. (Tech.) Y.S. Ivanov**, N.I. Chajchyts*** 

Analytical methods development of the evaluation fireproof currents 
cable products under long time strength 

Belarusian State Technological University, Minsk 
A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus, Minsk 

**The Establishment «Research Institute of Fire Safety and Emergencies» 
of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 

***The State Educational Establishment «Command and Engineering Institute» 
of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 

 

The mathematical model for determining of the allowed value flowing current conductive 
wires insulated conductor depending on the conductor design, the thermophysical parame-
ters of isolation, the environmental and normalized temperature heating is proposed. The 
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comparison of calculated and experimental data is given. The analytical method for the de-
termination of long time strength current loads conductors at the set of admissible tempera-
tures heat conductive wires with regard to the application of new insulation materials,  
cladding and external protective coverings is proposed. 

 

Keywords: current, electric conductor, conductor, isolation. 
 

Несмотря на общую тенденцию 
снижения числа пожаров от наруше-
ния правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, возрастает ко-
личество пожаров, происшедших 
вследствие аварийных режимов элек-
тропроводки и кабельных сетей. 
По статистическим данным, наиболее 
пожароопасными видами электроус-
тановок являются кабельные сети, 
а наиболее частыми причинами их 
воспламенения – короткие замыкания 
и перегрузки.   

Предотвращение возникновения 
и распространения пожаров в элек-
трических сетях традиционно обеспе-
чивается путем правильного выбора 
на стадии проектирования сечений 
токопроводящих жил. Для различных 
марок и сечений электрических про-
водников определены (при опреде-
ленных допущениях) предельно до-
пустимые значения силы тока из ус-
ловий заданных предельной темпера-
туры нагрева, температуры окру-
жающей среды и способа прокладки. 
Эти значения сведены в таблицы, 
приведены в Правилах устройства 
электроустановок и являются норма-
тивными данными.  

В связи с тем, что таблицы не 
дополнялись уже длительное время, 

они перестали соответствовать всему 
спектру производимой на 
ний день кабельной продукции, а са-
ми значения нормативных данных 
в этих таблицах, в связи с применени-
ем новых материалов в конструкции 
электрических проводников, требуют 
уточнения.  

Поэтому актуальными задачами 
являются разработка и эксперимен-
тальное подтверждение программных 
продуктов для расчета температур-
ных полей кабельных изделий, опре-
деление длительно допустимых токов 
и внесение соответствующих измене-
ний в нормативные документы. 

Одним из вариантов определения 
установившихся температур много-
проволочной жилы и изоляции может 
быть решение уравнений баланса те-
пла для системы жила-изоляция-
окружающая среда [1]. Для 
достаточно длинного проводника при 
одинаковых условиях теплоотвода с 
поверхности по всей его длине пере-
дача тепла происходит только в ради-
альном направлении. В этом случае 
интенсивность источников тепла 1q  

(Вт/м) на участке проводника длиной, 
равной единице, равна [2]: 

 

   (1) 

 

 

2 2 2
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В установившемся состоянии 
этот же тепловой поток отводится от 
участка проводника длиной, равной 
единице, в изоляцию 

 

1
ж из

из

T T
q

R


 ,   (2) 

  

1

2
из

из

из ж

r
R ln

r

 
  

 
, (3) 

 
где жT  – температура проводни-

ка на стыке с изоляцией; 

изT  – температура наружной 

поверхности изоляции; 

изR  – термическое сопротив-

ление слоя изоляции; 

из  – коэффициент теплопро-

водности изоляции; 

изr  – радиус изоляции; 

жr  – радиус жилы. 

И, наконец, этот же поток отво-
дится за счет конвективного и радиа-
ционного теплообмена с поверхности 
участка изоляции длиной, равной 
единице, в окружающую среду 

 

1 1( ) 1 ( ) 2из в из в изq T T S T T r         . (4) 

 
Одним из наиболее трудноопре-

деляемых параметров в формулах (3), 
(4) является коэффициент теплоотда-
чи с поверхности проводникового из-
делия  . Это связано с целым ком-
плексом влияющих параметров на 
общий коэффициент теплоотдачи: 
конвекция, теплопередача, лучистый 
теплообмен. Как показала практика 
экспериментальных исследований, 
в общем коэффициенте теплоотдачи 

необходимо учитывать, кроме кон-
вективной составляющей, лучистый 
теплообмен. В определенных услови-
ях доля лучистой составляющей мо-
жет составлять до 30 %.  

При расчете теплообмена между 
поверхностью изоляции провода 
и окружающей средой используется 
закон Ньютона, согласно которому 
количество теплоты, отдаваемой еди-
ницей поверхности тела в единицу 
времени, пропорционально разности 
температур поверхности sT  тела и ок-

ружающей среды cT :  

 
( ) ,c c s c cq T T T      (5) 

 
где с  – конвективный коэффи-

циент теплоотдачи, Вт/(м2 К); 

sT – температура поверхности 

изоляции; 

cT – температура окружаю-

щей среды Следует отметить, что с  

зависит от большого числа различных 
факторов: формы и размеров тела, 
давления и скорости движения окру-
жающей среды, физических свойств 
среды и др. 

Безразмерный коэффициент теп-
лоотдачи Nu (число Нуссельта) ха-
рактеризует теплообмен на границе 
поверхность проводника – окружаю-
щая среда и может быть рассчитан по 
формуле 

 

cd
Nu




 ,   (6) 

где d  – диаметр проводника по 
внешнему слою изоляции; 

  коэффициент теплопро-
водности воздуха. 
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Число Нуссельта для горизон-
тального цилиндра имеет вид [3]: 
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В (7) Pr и Gr соответственно чис-

ла Прандтля и Грасгофа, определяе-
мые из соотношений: 

Pr
a


 ,   (8) 
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2

( )gd T T
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 ,  (9) 

где a  – коэффициент температу-
ропроводности воздуха; 

g  – ускорение свободного 

падения; 
  – кинематическая вязкость 

воздуха. 
Из (6), (7) следует: 
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Теплофизические и динамиче-

ские параметры, входящие в формулы 
(8)–(10), берутся при средней темпе-
ратуре :

ср
T  

 

2
из возд

ср

T T
T


 .  (11) 

 
Зависимость плотности, коэффи-

циента теплопроводности динамиче-

ской и кинематической вязкости и 
критерия Прандтля от температуры 
можно аппроксимировать полинома-
ми второй степени [4 ]: 

 
 
 
 

 

  3 6 22 018 3 719 10 2 205 10Т , , Т , Т         ,   (12) 

 

  6 8 11 25 44 10 4 869 10 1146 10Т , , Т , Т           ,  (13) 
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  5 8 10 21 354 10 8 824 10 4 646 10ср срТ , , Т , Т           ,  (14) 

 

  5 8 20 02416 7 616 10 4 328 10ср срТ , , Т , Т         ,  (15) 

 

  4 7 20 717 1 685 10 6 911 10ср срPr Т , , Т , Т        .  (16) 

 
Плотность теплового потока, из-

лучаемого с поверхности электропро-
вода в окружающую среду, может 
быть вычислена по формуле 

 
4 4( )r s cq T T  .  (17) 

 
Перепишем (17) в виде 

 
2 2( )( )( ) ( )r s c s c s c r s cq T T T T T T T T       ,(18) 

 
где αr – коэффициент лучистого 

теплообмена имеет вид: 
 

2 2( )( )r s c s cT T T T    . (19) 

 
Поскольку конвективный и лу-

чистый теплообмены происходят од-
новременно, то полная плотность по-
тока с поверхности провода опреде-
ляется как 

 
4 4( ) ( )c r c s c s cq q q T T T T        (20) 

 
либо 
 

( )s cq T T  ,  (21) 

 
где полный коэффициент тепло-

обмена равен: 
 

c r    .   (22) 

 
Таким образом, приравнивая 

(11), (12) и (14), получаем систему 
двух уравнений баланса тепла для 
двух неизвестных – температуры жи-
лы 

ж
T  и температуры наружной по-

верхности изоляции :
из
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  4 7 20 717 1 685 10 6 911 10из в ср из в ср из вPr T ,T , , Т (T ,T ) , Т (T ,T )        , (26) 

2
из возд

ср из возд

T T
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 .     (27) 

 
Решение системы уравнений 

(23)–(27) было осуществлено при по-
мощи пакета Маткад-14 [5], причем 
эквивалентный радиус многопрово-
лочной жилы выбирался по марке се-
чений кабеля. 

На рисунке 1 приведены резуль-
таты сравнения расчетных данных и 
данных экспериментов для кабелей с 
многопроволочными жилами: 1 – 
ПВ4нг(А)-LS 25,0 черн. ТУ BY 
500017371.067–2012 с медной много-
проволочной жилой, состоящей из 7 
пучков по 26 проволок (сечение по 
маркировке 25 кв.мм); 2 – провод КГ 
1×50 с медной многопроволочной 

жилой, состоящей из 14 пучков 
по 27 проволок (сечение по марки-
ровке 50 мм2); 3 – ПВ 6 16,0 
ТУ BY 500017371.042–2008 с медной 
многопроволочной жилой, состоящей 
из 12 пучков по 40 проволок (сечение 
по маркировке 16 мм2). Физические 
параметры для меди – удельное элек-
трическое сопротивление меди 

9
0 17,241 10    (Ом∙м), температур-

ный коэффициент сопротивления 
5393 10    (1/К), коэффициент теп-

лопроводности меди 375ж   (Вт/м К), 

коэффициент теплопроводности изо-
ляции ПВХ 0,167из   (Вт/м К). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 43 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры многопроволочных медных жил 

от силы тока, протекающего по проводнику: сплошная линия – результаты расчета; 
кружки – экспериментальные данные. 

а – кабель ПВ4нг(А)-LS; б – КГ 1×50; в – ПВ6 16.0 ТУ BY 500017371.042–2008 
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Как видно из приведенных зави-
симостей, имеет место достаточно 
хорошее совпадение результатов рас-
чета по модели (23)–(27) с данными 
эксперимента.  

Таким образом, разработанная 
программа на основе модели (23)–(27) 
позволила определить допустимые 
длительные токи на нормированную 
температуру жилы 65 ºС и температу-
ру окружающей среды 25 ºС для раз-
ных сечений многопроволочных мед-
ных и алюминевых жил и показала, 
что с достаточной точностью тепло-
вые характеристики кабельной про-
дукции могут быть описаны аналити-
ческим выражением вида  

 

2

1
KI K S  ,                 (28) 

 
где I – допустимый длительный 

ток; 
К1 и К2 – коэффициенты, за-

висящие от типа кабельной продук-
ции; 

S – сечение жилы. 
В таблицах 1 и 2 приведены ре-

зультаты расчета по выражению (28) 
и в среде пакета Маткад по модели 
(23)–(27). Расчеты проведены для 
различных конструкций кабельных 
изделий в случае медных и алюми-
ниевых многопроволочных токове-
дущих жил.  

 
Таблица 1 – Допустимые длительные токи для многопроволочных медных жил 
(К1 = 17,09, К2 = 0,66) 

Сечение кабеля S, 
мм2 

Допустимый длительный ток I, А 
Процент 

отклонения 
Математическое 
моделирование 

Расчет по (28) 

1 19,5 17,09 12,359 
1,5 24,7 22,336 9,571 
2,5 33,4 31,296 6,301 
4 44,8 42,683 4,726 
6 57,4 55,785 2,813 
10 79,6 78,162 1,806 
16 107 106,602 0,372 
25 143,2 143,132 0,047 
35 177,9 178,739 -0,472 
50 225,1 226,201 -0,489 
70 280,9 282,473 -0,56 
95 344,2 345,575 -0,4 
120 402,3 403,21 -0,226 
150 466,9 467,214 -0,067 
240 639,3 637,217 0,326 

 
 
 
 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 45 

Таблица 2 – Допустимые длительные токи для многопроволочных алюминиевых 
жил (К1 = 13,744, К2 = 0,661) 

Сечение кабеля S, 
мм2 

Допустимый длительный ток I, А 
Процент 

отклонения 
Математическое 
моделирование 

Расчет по (28) 

2,5 27 25,195 6,687 
4 36,2 34,381 5,025 
6 46,4 44,956 3,112 
10 64,4 63,027 2,132 
16 86,56 86,008 0,638 
25 115,79 115,541 0,215 
35 143,9 144,34 -0,306 
50 182 182,744 -0,409 
70 227,13 228,295 -0,513 
95 278,25 279,395 -0,412 
120 325,29 326,081 -0,243 
150 377,26 377,942 -0,181 
185 434,96 434,178 0,18 
240 516,96 515,746 0,235 

 
Как видно, зависимость (28) 

может быть использована для оценки 
пожаробезопасных токов при дли-
тельной нагрузке кабельной продук-
ции различных сечений токопрово-
дящих жил. 
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Особенности действий персонала и администрации стадиона 
«Арена-Львов» при обслуживании, в случае угрозы 
или возникновения чрезвычайных ситуаций 
в металлоконструкциях крыши стадиона  

Львовский государственный университет 
безопасности жизнедеятельности, г. Львов 

 
Проанализированы системы безопасности и проектные решения кровли над три-

бунами стадиона «Арена-Львов». Разработан «Регламент» действий персонала и ад-
министрации стадиона «Арена-Львов» при обслуживании, угрозах или возникновении 
чрезвычайных ситуаций в металлоконструкциях крыши стадиона. Приведена оценка 
возможной метеорологической обстановки в г. Львове. Представлены характеристики 
кровли стадиона и системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения 
людей. Осуществлен анализ эксплуатации металлических конструкций крыши стадиона 
в течение года и дана оценка их технического состояния. 

 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, металлоконструкция, система раннего 

выявления ЧС, докритическое и критическое состояние, действия персонала и админи-
страции. 

Ph.D. (Tech.) R.B. Veselivsky, Ph.D. (Tech.) A.P. Polovko 
Peculiarities of the personnel and administration actions  

of the stadium «Arena Lviv» at the service, in case of a threat or emergen-
cy situations in the metalwares of the stadium roof 
 

Lviv State University of Life Safety, Lviv 
 
The security systems and design solutions of the roof over the platforms of «Arena-

Lviv» are analized. «Regulations» of the employees and administration actions of the sta-
dium «Arena-Lviv» at service, threats or emergency situations in the metalwares of the sta-
dium roof is developed. Evaluation of possible weather conditions in Lviv is held. Characteris-
tics of the stadium roof and the system of early detection of emergencies and alarm are pre-
sented. Analysis of the operation of the metal constructions of the stadium roof during the 
year and the evaluation of their technical condition is carried out. 

 
Keywords: emergency situation, metalware, early detection system of emergency situa-

tions, subcritical and critical state, personnel and administration actions. 

 
Введение 

За последние пять лет на Украи-
не построено и реконструировано 
около десяти футбольных арен. В со-

ответствии с проектными решениями 
над трибунами для защиты зрителей 
от атмосферных осадков предусмот-
рена кровля. Она является сложным 
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архитектурно-строительным решени-
ем, которое требует постоянного кон-
троля технического состояния, осо-
бенно при чрезвычайных ситуациях 
(далее – ЧС). В 2012 году во Львове 
для проведения Чемпионата Европы 
по футболу введен в эксплуатацию 
футбольный стадион «Арена-Львов». 

Согласно [1], такой объект отно-
сится к зданиям и сооружениям клас-
са ответственности СС3, то есть к 
зрелищным объектам с массовым 
пребыванием людей, отказ которого 
подвергает опасности множество лю-
дей и приводит к потере значитель-
ных материальных ценностей. Бес-
спорно, что при эксплуатации таких 
сооружений необходимо предусмат-
ривать меры по повышению опера-
тивности реагирования на угрозу и 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций с целью предупреждения воз-
можной гибели людей и уменьшения 
материальных потерь. 

Цель работы. Целью работы яв-
ляется разработка «Регламента» дей-
ствий администрации и персонала 
стадиона «Арена-Львов» при угрозе 
или возникновении ЧС в металлокон-
струкциях крыши стадиона. 

Постановка задачи. Учитывая 
требования «Зеленой книги» УЕФА 
относительно проведения футболь-
ных матчей, стадионы должны быть 
оборудованы соответствующими сис-
темами безопасности. Кроме систем 
безопасности, в обязательном порядке 
должны разрабатываться регламенты 
и планы действий администрации и 
персонала в случае угроз и возникно-
вения ЧС (непредсказуемых событий) 

различного характера в здании и на 
территории спортивной арены [2]. 

Одним из направлений безопас-
ной эксплуатации футбольной арены 
является постоянный и поэтапный 
регламент действий персонала при 
обслуживании и угрозах или возник-
новении ЧС в металлоконструкциях 
крыши стадиона, который распро-
страняется на всю территорию ста-
диона и является обязательным для 
выполнения ответственными должно-
стными лицами и работниками ста-
диона. Необходимость «Регламента» 
обусловлена четким соблюдением 
порядка действий администрации 
и персонала, а также выполнением 
мероприятий по организации и про-
ведению работ по предотвращению 
и ликвидации ЧС. 

Основной материал 
Оценка метеорологической 

обстановки 
Для металлоконструкций ста-

диона «Арена-Львов» основными 
природными факторами, которые мо-
гут привести к возникновению ЧС, 
являются снеговые нагрузки, обледе-
нение, град, дождь, сильные и ура-
ганные ветры, шквалы, смерчи [3, 8]. 

Циклоническая деятельность над 
территорией города Львова в целом 
наблюдается в любое время года, но 
особенно активна зимой. Циклоны 
часто сопровождаются усилением 
ветра до 15 м/с и более. Таких дней 
в году в районе насчитывается 
в среднем около 26. По данным дол-
госрочных наблюдений, ежегодно 
максимальная скорость ветра может 
достичь 15-21 м/с, один раз в 10 лет – 
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20-25 м/с, один раз в 20 лет – 
22-27 м/с и более. 

В летний период, при кучево-
дождевой облачности, грозах и лив-
нях часто возникают шквалы. Ско-
рость ветра при этом может достичь 
20-30 м/с. Шквалы могут носить ло-
кальный характер, но с большими ма-
териальными убытками. Смерчи чаще 
всего возникают в жаркое время года 
– с конца мая по август. Скорость 

ветра при смерчах может достигать 
50-100 м/с с большой подъемной со-
ставляющей и приводить к катастро-
фическим разрушениям. В зимний 
период в виде 22 дня наблюдаются 
осадки снега, в связи с чем возможны 
снежные заносы, гололед, обледене-
ния. 

В таблице 1 приведен перечень 
прогнозируемых ЧС. 

 
Таблица 1 – Перечень прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

№ 
ЧС 

Подкласс 
ЧС 

Группа ЧС 

Место 
(источник) 

возникновения 
ЧС 

Характер ЧС 
Уровень 

ЧС 

Класс ЧС – ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  (код 20000) 

1 
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ес

ки
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Ч
С

 
(к
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 2
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Сильный дождь (ливень) (ко-
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и более) (код 20211) 
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Объектный 

2 
Крупный град (диаметр градин 
более 20 мм) (код 20212) 

3 
Очень сильный снегопад (вы-
падение снега за 12 часов 20 мм 
и более) (код 20213) 

4 
Сильный ветер включая шква-
лы и смерчи (код 20231) 

5 

Сильное налипание снега (слой 
мокрого замерзшего снега на 
деревьях, стволах, проводах 
электросети и т. д. толщиной 
35 мм и более) (код 20233) 

 
Характеристика кровли стадиона 

Кровля стадиона является слож-
ным архитектурным решением. Вся 
крыша стадиона с помощью расши-
рительных соединений делится на не-
сколько частей. 

Структура состоит из кровельной 
и фасадной части, смежной с ней. Это 
– двойной слой системы пространст-
венных перекрестно-стержневых кон-
струкций, объединенных со стальны-

ми решетками, которые поддержива-
ют пространственные конструкции и 
смещают нагрузки с помощью двух 
опорных точек (колонны, система на-
тяжения) по осям на бетонном осно-
вании.  

Покрытие крыши на верхушке 
сделано с макролона, а в других час-
тях – с трапециевидных листов с по-
крытием kalzip. Фасадная часть также 
покрыта металлическими листами. 
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Несущая конструкция крыши: 
стальная ферма, которая закреплена 
на железобетонном пилоне. 

Передача усилий стальной кон-
струкции крыши в бетонную опору 
происходит с помощью пары растя-
жения и сжатия. Направление нагруз-
ки силы сжатия в бетон происходит 
с помощью сжимающего усилия опо-
ры. 

Конструкция представляет собой 
навес, несущие элементы которого 
выполнены из стальных конструкций 
без определенного предела огнестой-
кости. Кровля навеса должна иметь 
минимальный предел огнестойкости 
ЕІ 15. Опоры для кровельных и три-
бунных конструкций являются желе-
зобетонными до верхнего края верх-
него яруса трибун (предел огнестой-
кости R 120). 

Характеристика системы раннего 
выявления чрезвычайных ситуаций 

и оповещения людей в случае 
их возникновения 

Система раннего выявления ЧС 
и оповещения людей (далее – АСМ) 
предназначена для раннего выявления 
ЧС и оповещения людей в случае их 
возникновения в металлических кон-
струкциях крыши стадиона [4]. 

Целью создания АСМ является 
своевременное предупреждение 
и эвакуация из опасной зоны персо-
нала и посетителей стадиона, а также 
прогнозирование развития ЧС 
и оценка ее влияния на посетителей 
и окружающую среду. 

В состав АСМ входят: 
- подсистема раннего выявления 

ЧС в металлоконструкциях крыши 
стадиона; 

- подсистемы оповещения руко-
водящего состава, работающего пер-
сонала и посетителей стадиона об уг-
розе или возникновении ЧС; 

- автоматическое рабочее место 
для мониторинга. 

Для эффективного решения задач 
мониторинга проектом предусмотре-
но использование контрольно-
измерительных средств, имеющих 
достаточные технические показатели 
[7]. 

В состав подсистемы раннего 
выявления ЧС в металлоконструкци-
ях крыши стадиона входят: 

тензометрические датчики виб-
рации – 126 шт.; 

измерители угла наклона конст-
рукций – 24 шт. 

Подсистема оповещения руково-
дящего состава, работающего персо-
нала и посетителей стадиона об угро-
зе или возникновении ЧС, подключе-
на к общей системе диспетчеризации 
стадиона. Это дает возможность осу-
ществлять дистанционный монито-
ринг строительных конструкций ста-
диона. В случае обнаружения угрозы 
или возникновения ЧС, оповещение 
руководящего состава, работающего 
персонала и посетителей стадиона 
осуществляется посредством выдачи 
сигнала в систему «Оповещение ста-
диона». 

Первый уровень образуют авто-
матизированные средства измери-
тельной техники о состоянии объек-
тов мониторинга. 

Второй уровень представляют 
устройства сбора, предварительной 
обработки, хранения и передачи пер-
воначальной информации о контро-
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лируемых параметрах состояния объ-
ектов мониторинга. 

Автоматическое рабочее место 
мониторинга составляет третий уро-
вень. 

В процессе проведения измере-
ний датчики системы получают дан-
ные об углах наклона конструкций 
крыши стадиона и микродеформаци-
ях для контроля напряжений в метал-
локонструкциях крыши. 

Эксплуатация металлических 
конструкций крыши в течение года 
и оценка их технического состояния 

Оценка технического состояния 
металлических конструкций является 
одной из регламентированных проце-
дур, которые выполняются с целью 
проверки их уровня надежности, дол-
говечности и установления возмож-
ности дальнейшего использования по 
назначению [5]. 

В зависимости от способности 
конструкции выполнять в течение 
прогнозируемого срока все функции, 
предусмотренные нормативной и 
проектной документацией, техниче-
ское состояние металлических конст-
рукции можно классифицировать как: 

исправное – если выполняются 
все требования проекта и действую-
щих на момент обследования норм 
и государственных стандартов; 

работоспособное – если есть 
частичные отклонения от требований 
проекта и действующих норм, но без 
нарушения требований по предель-
ным состояниям, которые в конкрет-
ных условиях не ограничивают нор-

мальное функционирование произ-
водства; 

ограничено работоспособное – 
когда для обеспечения функциониро-
вания производства необходим кон-
троль за состоянием металлоконст-
рукций, продолжительностью их экс-
плуатации или параметрами техноло-
гических процессов (например, тре-
бований очистки от снега); 

аварийное – если нарушены 
требования по предельному состоя-
нию (или невозможно в течение про-
гнозируемого срока предотвратить 
эти нарушения). 

Упомянутые выше предельные 
состояния определяются в соответст-
вии с [1, 6]. 

Оценку технического состояния 
следует выполнять на основании ре-
зультатов текущих и периодических 
осмотров или специального обследо-
вания, в ходе которого собираются 
данные о фактическом износе конст-
рукции, уточняются сведения иссле-
дования свойств материалов, собира-
ется техническая документация, про-
водятся необходимые расчеты. 

Данный «Регламент» предназна-
чен для координации деятельности 
администрации и персонала стадиона 
с целью повышения оперативности 
их реагирования на угрозу или воз-
никновение ЧС в металлоконструкци-
ях крыши. 

Действия персонала и админист-
рации (таблицы 2-6) в случае угрозы 
или возникновения ЧС согласно [9]: 
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Таблица 2 – Действия при повседневной работе 

Действия персонала Действия администрации 

1. Ежедневно получает информацию о погодных 
условиях в городе от гидрометеорологического 
центра Львова. 
2. В случае отсутствия угрозы оператор АРМ 
проводит опрос датчиков не менее трех раз в 
день с записью в журнале. 
3. Проводится текущий обзор состояния металло-
конструкций крыши один раз в 3 месяца.  
4. Обязательно проводится один раз в 2 года про-
верка состояния защиты от коррозии. О результа-
те проверки составляется акт 

1. Осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей оператора. 
 
 
 
 
2. Организует проведение осмотра метал-
локонструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра-
бот на высоте. Составляется акт осмотра 

 
Таблица 3 – Действия накануне проведения футбольного матча 
и других массовых мероприятий 

Действия персонала Действия администрации 

1. Проводит обзор состояния металлоконструк-
ций крыши. 
2. Получает информацию о погодных условиях в 
городе от гидрометеорологического центра Льво-
ва. 
В случае отсутствия угрозы оператор АРМ про-
водит снятие данных с датчиков не менее трех 
раз в день с записью в журнале 

1. Организует проведение осмотра метал-
локонструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск до работ 
на высоте. 
2. Составляется акт осмотра. 
3. Осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей оператора 

 
Таблица 4 – Действия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций во время проведения футбольного матча и других массовых 
мероприятий 

Действия персонала Действия администрации 

1. Получает информацию о погодных условиях в 
городе от гидрометеорологического центра Льво-
ва. 
2. В случае отсутствия угрозы оператор АРМ про-
водит снятие данных с датчиков каждые пять ми-
нут с записью в журнале 

1. Осуществляет контроль за выполнени-
ем обязанностей оператора. 
 
2. Руководство стадиона принимает реше-
ние о полной или частичной эвакуации 
посетителей в безопасное место 
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Продолжение таблицы 4 
Действия персонала Действия администрации 

3. Службой охраны и стюардинга осуществляется 
визуальное наблюдение за состоянием металло-
конструкций крыши. В случае обнаружения угрозы 
докладывает старшему смены (старшему стюарду).  
Организует эвакуацию посетителей из небезопас-
ных мест согласно плану эвакуации. В безопасном 
месте оказывает первую медицинскую помощь по-
страдавшим и направляет их в медицинский пункт. 
Осуществляет контроль за металлоконструкциями 
крыши на вверенной территории.  

3. Обеспечивает быструю эвакуацию по-
сетителей, свободный доступ медперсона-
ла к пострадавшим для оказания меди-
цинской помощи. Направляет персонал к 
месту чрезвычайной ситуации. 
4. Сообщает соответствующим службам: 
ГСЧС, МВД, медицинская помощь. 
5. Служба безопасности должна ограни-
чить доступ к месту аварии посторонних 
лиц и приступить к аварийно-
спасательным работам. 
6. Организует комиссию для выяснения 
причины разрушения. 

 
Таблица 5 – Действия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций при достижении докритического состояния 
Возможный 

риск 
Действия персонала Действия администрации 

СНЕГ, 
ОБЛЕ-

ДЕНЕНИЕ 

Обзор проводится по штатным хо-
довым мостикам. В ходе осмотра 
необходимо: 
- установить толщину снега (обле-
денения) и места его отложений; 
- отобрать пробы снега для уста-
новления его плотности, лаборатор-
ным взвешиванием. Количество 
проб должно быть не менее 2 на 
первые 500 м2 кровли и по 1 пробе 
на каждые 1000 м2. 
Толщина снега более 30 см, что со-
ставляет 100 кг/м2 при расчетной 
нормативной проектной нагрузке 
131 кг/м2 составляет 70 %. 

Организует проведение осмотра металло-
конструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра-
бот на высоте. 
 
 
 
 
 
Начальник управления эксплуатации ста-
диона после получения результатов осмот-
ра докладывает директору стадиона и при-
ступает к устранению снежных «мешков» 
(обледенения) с помощью реагентов с по-
следующим их перемещением к лоткам с 
электроподогревом. 

ВЕТЕР 

Обзор проводится по штатным хо-
довым мостикам. В ходе осмотра 
необходимо установить: 
- состояние металлоконструкций 
крыши и отделки; 
- площадь повреждений.  

 

Организует проведение осмотра металло-
конструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра-
бот на высоте. 
Начальник управления эксплуатации ста-
диона после получения результатов осмот-
ра докладывает директору стадиона и при-
ступает к устранению выявленных повре-
ждений. Ремонтные работы может выпол-
нять организация, имеющая соответст-
вующую лицензию. 
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Продолжение таблицы 5 
Возможный 

риск 
Действия персонала Действия администрации 

ДОЖДЬ 

Обзор крыши имеют право прово-
дить лица, имеющие специальную 
подготовку и допуск к работе на 
высоте. 
В ходе осмотра необходимо устано-
вить: состояние металлоконструк-
ций крыши и отделки, состояние 
лотков.  

Организует проведение осмотра металло-
конструкций крыши.  
Начальник управления эксплуатации ста-
диона после получения результатов осмот-
ра докладывает директору стадиона и при-
ступает к устранению выявленных повре-
ждений.  

 
Таблица 6 – Действия персонала в случае угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций при достижении критического состояния 
Возможный 

риск 
Действия персонала Действия администрации 

СНЕГ, 
ОБЛЕ-

ДЕНЕНИЕ 

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос-
мотра необходимо: 
- установить толщину снега (об-
леденения) и места его отложе-
ний; 
- отобрать пробы снега для ус-
тановления его плотности лабо-
раторным взвешиванием.  

Организует проведение осмотра металлокон-
струкций крыши лицами, имеющими специ-
альную подготовку и допуск к работе на высо-
те. 
Начальник управления эксплуатации стадиона 
приступает к устранению снежных «мешков» 
(обледенения) с помощью реагентов с после-
дующим их перемещением к лоткам с элек-
троподогревом. 

ВЕТЕР 

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос-
мотра необходимо установить: 
- состояние металлоконструкций 
крыши и отделки; 
- площадь повреждений.  

Организует проведение осмотра металлокон-
струкций крыши лицами, имеющими специ-
альную подготовку и допуск к работе на высо-
те. 
Начальник управления эксплуатации стадиона 
после получения результатов осмотра докла-
дывает директору стадиона и приступает к 
устранению выявленных повреждений. Ре-
монтные работы может выполнять организа-
ция, имеющая соответствующую лицензию. 

ДОЖДЬ 

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос-
мотра необходимо установить: 
- состояние металлоконструк-
ций крыши и отделки; 
- состояние лотков.  

Организует проведение осмотра металлокон-
струкций крыши лицами, имеющими специ-
альную подготовку и допуск к работе на высо-
те. 
Начальник управления эксплуатации стадиона 
после получения результатов осмотра докла-
дывает директору стадиона и приступает к 
устранению выявленных повреждений.  

 
Основанием для проведения ме-

роприятий «Регламента» является 
факт угрозы или возникновения ЧС 

в металлоконструкциях крыши, по-
следствия которых распространяются 
на территорию спортивного сооруже-



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

54 «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 

ния. Объем необходимых ресурсов 
для выполнения мероприятий зависит 
от конкретных обстоятельств. 

 
Заключение 

1. Разработан «Регламент» дей-
ствий персонала и администрации 
стадиона «Арена-Львов» при обслу-
живании, в случае угрозы или воз-
никновении ЧС в металлоконструк-
циях крыши стадиона. 

2. Необходимо четкое соблюде-
ние требований нормативных доку-
ментов в сфере строительства при 
проектировании и эксплуатации 
спортивных сооружений, которое 
обеспечит долговечную эксплуата-
цию сооружения и безопасность пер-
сонала, зрителей и посетителей. 

3. Соблюдение требований «Рег-
ламента» гарантирует выявление и 
предотвращение возникновения воз-
можных ЧС природного характера в 
металлоконструкциях крыши стадио-
на «Арена-Львов».  
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Оптимизация размеров пожарных отсеков 
цехов деревообрабатывающих предприятий 
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безопасности жизнедеятельности, г. Львов 

*Национальный университет гражданской защиты Украины, г. Харьков 
 
Рассмотрены и проанализированы методы определения размеров пожарных 

отсеков. Разработаны математическая модель и метод определения оптимальных 
размеров пожарных отсеков для цехов деревообрабатывающих предприятий. На осно-
вании математической модели разработана блок-схема алгоритма определения опти-
мальных размеров пожарных отсеков с использованием метода Монте-Карло для ре-
шения поставленной задачи. Разработанный метод позволяет получать оптимальные 
значения размеров пожарных отсеков с вероятностью 0,95…0,98. 

 
Ключевые слова: математическая модель, пожарный отсек, блок-схема алгорит-

ма. 

Dr. (Tech.), prof. E.N. Gulida, Ph.D. (Tech.) A.M. Koval* 
Optimization of the sizes of fire compartments  
workshops woodworking enterprises 
 

Lviv State University of Life Safety, Lviv 
* National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkov 

 
Methods of the sizes definition of fire compartments are considered and analyzed.  

Mathematical model and method for the determination of the optimum dimensions of fire 
compartments for workshops woodworking enterprises are developed. The block diagram of 
the algorithm for determination of the fire compartments optimum dimensions using Monte-
Carlo method for solving the tasks is developed on the basis of the mathematical model.  
The developed method allows to obtain the optimal values of the fire compartments dimen-
sions with a probability of 0,95...0,98. 

 
Keywords: mathematical model, fire compartment, algorithm flowchart. 

 
Введение 

Известно, что пожарный отсек − 
это часть здания, выделяемая проти-
вопожарными преградами (стенами, 
зонами, перекрытиями) с целью огра-
ничения возможной площади пожара 
и обеспечения условий для его лик-
видации. Выполнение пожарных 

отсеков обусловлено большими раз-
мерами современных производствен-
ных и гражданских зданий, в которых 
находятся значительные материаль-
ные ценности из горючих материалов, 
особенно на деревообрабатывающих 
предприятиях, что может привести 
при их отсутствии к значительным 
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материальным убыткам от пожара. 
К тому же до настоящего времени от-
сутствуют методы определения опти-
мальных размеров площадей пожар-
ных отсеков, что в ряде случаев при-
водит к возникновению проблемы, 
которая тормозит проектирование 
и строительство различных производ-
ственных зданий и сооружений. 

Вопросы, касающиеся определе-
ния размеров пожарных отсеков, рас-
смотрены в своде правил 
СП 2.13130.2012 «Обеспечение огне-
стойкости объектов защиты», утвер-
жденных приказом МЧС России 
от 21.11.2012 № 693. В этом докумен-
те площадь пожарного отсека выби-
рается в зависимости от категории 
здания или пожарного отсека, этаж-
ности здания и степени его огнестой-
кости, а также класса его конструк-
тивной опасности. 

Обоснованию размеров пожар-
ных отсеков посвящено много работ, 
в том числе А.Н. Баратова, В.П. Дья-
конова, Ю.В. Кривцова и др. Однако 
до настоящего времени не установле-
ны критерии для оценки принятых 
размеров пожарных отсеков. 
В некоторых работах, например 
Д.Г. Пронина [1, 2], обосновываются 
размеры пожарных отсеков с исполь-
зованием пожарных рисков. Такой 
подход носит субъективный характер. 
При рассмотрении вопросов, связан-
ных с размерами пожарных отсеков, 
также уделялось внимание их огне-
стойкости. В этом направлении вне-
сли большой вклад И.Ф. Астахова, 
И.С. Молчадский [3], С.В. Пузач [4], 
С.Л. Фомин [5] и др. 

Таким образом, в достаточной 
степени еще не установлены крите-
рии для принятия оптимального ре-
шения относительно деления зданий 
и сооружений на пожарные отсеки, 
что обуславливает необходимость 
разработки метода оптимального 
нормирования их размеров, особенно 
для цехов деревообрабатывающих 
предприятий, которые изготавливают 
изделия из горючих материалов. 

Цель работы. Разработать метод 
определения оптимальных размеров 
пожарных отсеков одноэтажных зда-
ний производственных цехов дерево-
обрабатывающих предприятий. 

Постановка задачи и ее реше-
ние. При рассмотрении компоновоч-
ного плана цеха деревообрабатываю-
щего предприятия можно отметить, 
что вся площадь цеха разделена на 
отдельные производственные участ-
ки. Многие производственные участ-
ки повышенной пожарной опасности 
отделены от общей площади цеха 
противопожарными защитными сте-
нами, то есть эти участки уже поме-
щены в своеобразный пожарный от-
сек. Тогда для размещения пожарных 
отсеков остается площадь цеха, на ко-
торой размещены производственное 
оборудование и соответствующие 
производственные участки. В этом 
случае высвобождающаяся площадь 
цеха S для размещения пожарных 
отсеков может быть определена 
с использованием зависимости 
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n

ц i
i

S S S
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где Sц – общая производственная 
площадь цеха, м2; 

Sі – площадь і-го участка по-
вышенной пожарной опасности, м2; 

п – общее количество в цехе 
участков повышенной пожарной 
опасности, которые изолированы от 
общей производственной площади 
цеха. 

Ставится задача определить оп-
тимальные размеры пожарных отсе-
ков, которые можно разместить на 
производственной площади цеха S. 
Для решения этой задачи необходимо 
использовать оптимизационную ма-
тематическую модель, позволяющую 
определить оптимальные размеры 
пожарных отсеков. 

На первом этапе определяем ко-
личество пожарных отсеков П, кото-
рые можно разместить на производ-
ственной площади S цеха 

 

.н о

S
П

S
 ,                      (2) 

 
где Sн.о – нормативное значение 

площади пожарного отсека, м2 [7]. 
Расчетное значение П округляем 

до целого числа и принимаем дейст-
вительное значение Пд. 

На втором этапе определяем 
действительное значение площади Sд.о 
каждого пожарного отсека 
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На третьем этапе определяем 

площади Sу.і производственных уча-
стков и их размещение в пожарных 

отсеках, которые размещаются на вы-
свобождаемой производственной 
площади S цеха. При этом пожарные 
отсеки за номерами располагаем со-
гласно производственному процессу, 
протекающему в цеху, то есть отсек 
О1 размещается в начале производст-
венного процесса, а отсеки От-1, От – 
в конце процесса, т – общее количе-
ство номеров последовательно раз-
мещенных отсеков. 
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где q – общее количество произ-

водственных участков, которые раз-
мещаются на высвобождаемой произ-
водственной площади S цеха; 

γ – коэффициент, который 
учитывает проходы и проезды на 
производственных участках; 
γ = 0,7…0,8 [6]. 

На четвертом этапе составляем 
оптимизационную математическую 
модель для определения размеров 
пожарных отсеков. 

Функция цели 
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при критерии 
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при ограничениях 
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. . . ;д о і д іS П S                      (9) 

. . . ;д о і д іS П S                   (10) 

 
[ ],ip p                      (11) 

 
где а1 – минимальное значение 

нормативной площади пожарного от-
сека, м2; а1 = 0,9Sн.о [7]; 

b1 = 1,1Sн.о – максимальное 
значение нормативной площади по-
жарного отсека, м2 [7]; 

а2 – значение Пд.і, рассчитан-
ное с использованием зависимости (2) 
и округленное до целого числа 
в меньшую сторону; 

b2 – значение Пд.і, рассчитан-
ное с использованием зависимости (2) 
и округленное до целого числа в 
большую сторону; в случае получе-
ния согласно зависимости (2) целого 
числа Пд.і необходимо для определе-
ния а2 от Пд.і отнять единицу, а для 
определения b2 − прибавить единицу;  

р – вероятность попадания 
исследуемой точки в область допус-
тимых решений; 

p = k/N, k – число точек (цик-
лов работы компьютера), попавших 
в область допустимых решений; 

N – общее число циклов ра-
боты компьютера при решении зада-
чи; 

[р] – допустимое значение 
вероятности попадания исследуемой 
точки в область допустимых реше-
ний. 

Для решения оптимизационной 
модели и определения размеров по-
жарных отсеков воспользуемся мето-
дом Монте-Карло [8]. Область допус-
тимых решений, которая определяет-
ся ограничениями (7)...(10), окружают 

т-мерным параллелепипедом, в кото-
ром проводям исследование. Постав-
ленную задачу лучше всего решать 
с использованием ПЭВМ. С помощью 
датчика компьютера образуют после-
довательность псевдослучайных чи-
сел μі в интервале 0...1. Для превра-
щения псевдослучайных чисел μі, ко-
торые равномерно распределены 
в интервале 0…1, к значениям Sн.о.і  
и Пд.і используем зависимости 

 

. . 1 1 1 1( );н о і iS a b a             (12) 

 

. 2 2 2 2( ).д і iП a b a           (13) 

 
Блок-схема алгоритма решения 

оптимизационной математической 
модели определения оптимальных 
размеров пожарных отсеков изобра-
жена на рисунке 1. 

После введения исходных дан-
ных в блок 1 выполняется занулива-
ние циклов работы системы в блоке 2 
и генерирование псевдослучайных 
чисел в блоке 3. Полученные псевдо-
случайные числа преобразуются 
в блоке 4 к значениям Sн.о.і и Пд.і со-
гласно зависимостям (12) и (13). Кро-
ме того, значение количества пожар-
ных отсеков в этом блоке необходимо 
округлить до целого числа: если зна-
чение Пд.і после целого числа будет 
иметь значение меньше или равно 0,5, 
то округлить в меньшую сторону до 
целого числа; если значение Пд.і после 
целого числа будет больше 0,5, то ок-
руглить в большую сторону до целого 
числа. В этом же блоке согласно за-
висимости (3) определяют действи-
тельное значение площади Sд.о.і по-
жарного отсека. 
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В блоке 5 выполняется присвое-
ние каждого последующего цикла 
решения задачи. В 6 и 7 блоках осу-
ществляется проверка ограничений 
(9) и (10). В случае невыполнения ус-
ловий (9) и (10) цикл решения задачи 
прерывается и начинается решение 
с блока 3. 

В блоке 8 определяется значение 
критерия для оценки полученного ре-

зультата, а в блоке 9 проверяется по-
рядковый номер цикла работы ком-
пьютера при решении задачи. В слу-
чае, если выполняется только первый 
цикл, решение задачи прерывается 
в блоке 9 и начинается решение 
с блока 3. Это объясняется тем, что 
после первого цикла отсутствуют 
данные для сравнения полученного 
значения критерия с предыдущим. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма определения оптимальных размеров 

и количества пожарных отсеков 
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Блок 10 предназначен для про-
верки текущего значения критерия 
с предыдущим. В случае невыполне-
ния условия решение задачи преры-
вается в блоке 10 и начинается реше-
ние с блока 3. В блоке 11 выполняет-
ся присвоение каждого последующего 
цикла ki продолжения решения зада-
чи. В 12 блоке определяется значение 
вероятности попадания точки в об-
ласть допустимых решений. Проверка 
условия того, что определенное зна-
чение вероятности рі больше или рав-
на допустимому значению, выполня-
ется в блоке 13. Если условие не вы-
полняется, то решение задачи начина-
ется с блока 3. Блок 14 осуществляет 
распечатывание результатов расчета. 

Для реализации оптимизацион-
ной модели определения оптималь-
ных размеров пожарных отсеков для 
цехов деревообрабатывающих пред-
приятий был разработан для ПЭВМ 
пакет прикладных программ на языке 
С++ для работы в среде Windows XP. 
Оптимизация определения размеров 
пожарных отсеков выполняется со-
гласно последовательности, которая 
изображена на блок-схеме алгоритма 
(рисунок 1), на ПЭВМ. Время работы 
ПЭВМ составляет 5-7 с для 5 тысяч 
испытаний (Nі − циклов). 

Рассмотрим выполнение не-
скольких циклов работы ПЭВМ на 

примере определения оптимальных 
размеров пожарных отсеков для отде-
лочно-сборочного цеха деревообраба-
тывающего предприятия (г. Самбор, 
Львовская область, ул. В. Черновола, 
36). 

Пример. Определить количество 
и оптимальные размеры пожарных 
отсеков для отделочно-сборочного 
цеха деревообрабатывающего пред-
приятия (г. Самбор, Львовская об-
ласть, ул. В. Черновола, 36). Ширина 
цеха – 72 м, длина цеха с шагом ко-
лон 6 м – 192 м, общая площадь цеха 
Sц = 14 256 м2; высота цеха до ферм – 
6 м. Суммарная площадь участков 
повышенной пожарной опасности 

1

5184
n

i
i

S


  м2, которые отделены от 

общей площади цеха противопожар-
ными защитными стенами. Норма-
тивная площадь пожарного отсека 
Sн.о = 3500 м2 (здание одноэтажное ка-
тегории Б, IV степени огнестойкости, 
класс конструктивной пожарной 
опасности С0). γ = 0,7; [р] = 0,5; 
а1 = 0,9; Sн.о = 3150 м2; b1 = 1,1; 
Sн.о = 3850 м2; а2 = 2; b2 = 3; 
S = 14 256 – 5184 = 9082 м2. 

Общий вид цеха изображен на 
рисунке 2, поперечный разрез цеха – 
на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Внешний вид отделочно-сборочного цеха 

 

 
Рисунок 3 – Поперечный разрез здания цеха 

 
Решение 

Блок 1. Введение исходных дан-
ных: S = 9082 м2; Sн.о = 3500 м2; 
а1 = 3150 м2; b1 = 3850 м2; а2 = 2; 
b2 = 3; γ = 0,7; [р] = 0,5. 

Блок 2. Присвоение Ni = 0; ki = 0. 
Цикл 1. 
Блок 3. Генерирование псевдо-

случайных чисел: μ11 = 0,52; 
μ21 = 0,48. 

Блок 4. Определение значений 

. .

2

3150 0,52 (3850 3150)

3514 м ;

н о іS     



. 2 0,48 (3 2) 2,48д іП        

(округляем до 2), то есть Пд.і = 2; 

. .

9082
4541

2
д о iS    м2. 

Блок 5. Присвоение Ni = 0 + 1 = 1. 
Блок 6. Проверка условия Sд.о.іПд.і 

≥ или <γS; 4541∙2 > 0,7∙9082; в этом 
случае переходим к блоку 7. 

Блок 7. Проверка условия 
Sд.о.іПд.і ≤ или > S; 4541∙2 = 9082; 

в этом случае переходим к блоку 8. 
Блок 8. Определение 
Ai = |Sн.о.i – Sд.о.і| = 
= |3514 – 4541| = 1027 м2. 
Блок 9. Проверка условия Ni = 1; 

в этом случае переходим к блоку 3. 
Цикл 2. 
Блок 3. Генерирование псевдо-

случайных чисел: μ12 = 0,49; 
μ22 = 0,64. 

Блок 4. Определение значений 

. .

2

3150 0,49 (3850 3150)

3493 м ;

н о іS     



. 2 0,64 (3 2) 2,64д іП       

(округляем до 3), то есть Пд.і = 3; 

. .

9082
3027,3

3
д о iS    м2. 

Блок 5. Присвоение Ni = 1 + 1 = 2. 
Блок 6. Проверка условия 
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Sд.о.іПд.і ≥ или <γS; 
3027,3∙3 > 0,7∙9082; в этом случае 

переходим к блоку 7. 
Блок 7. Проверка условия 
Sд.о.іПд.і ≤ или > S; 
3027,3∙3 < 9082; в этом случае 

переходим к блоку 8. 
Блок 8. Определение 
Ai = |Sн.о.i – Sд.о.і| = 
= |3493 – 3027,3| = 465,7 м2. 
Блок 9. Проверка условия 
Ni = 2 > 1; в этом случае перехо-

дим к блоку 10. 
Блок 10. Проверка условия 
Ai ≤ или > Ai-1; 465,7 м2 < 1027 м2; 

в этом случае переходим к блоку 11. 
Блок 11. Присвоение 
ki = 0 + 1 = 1. 
Блок 12. Определение 
рі = 1/2 = 0,5. 
Блок 13. Проверка условия 
рі ≥ или < [рі ]; 
рі = 0,5 = [рі ] = 0,5. 
Блок 14. Распечатывание значе-

ний: Sд.о.і = 3027,3 м2; Пд.і = 3; рі = 0,5. 
В рассмотренном примере для 

получения оптимальных значений 
выполнено только два цикла расчета. 
Безусловно, что полученные значения 
еще не есть оптимальными. Это объ-
ясняется тем, что для примера взято 
малое допустимое значение вероятно-
сти попадания точки в область допус-
тимых решений [рі] = 0,5. При реше-
нии этой задачи на компьютере зна-
чение [рі] принимается в пределах 
0,95…0,98, что требует проведения во 
многих случаях 5…10 тыс. циклов. 

Заключение 
1. Разработана математическая 

оптимизационная модель для расчета 
оптимальных размеров пожарных от-

секов, которые необходимо разме-
щать в одноэтажных зданиях цехов 
деревообрабатывающих предприятий. 

2. Для решения математической 
оптимизационной модели был разра-
ботан алгоритм с использованием ме-
тода Монте-Карло, который позволя-
ет получать оптимальные значения 
размеров пожарных отсеков с вероят-
ностью 0,95…0,98. 

3. Наиболее рационально для 
решения разработанной оптимизаци-
онной математической модели ис-
пользовать компьютер с пакетом при-
кладных программ, написанных на 
языке С++. 

4. Разработанный метод может 
быть использован с некоторой дора-
боткой для определения оптимальных 
размеров пожарных отсеков много-
этажных зданий. 
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УДК 614.843.8 

Скрипко А.Н., Маслыко Е.М., Емельянов В.К., Верниковская Т.В. 
Автоматизация расчетов противопожарных разрывов 
как мера повышения качества работы 
государственного пожарного надзора   

Учреждение «Научно-исследовательский институт 
пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, г. Минск 
 
Описаны результаты исследований по применению расчетных методов по опре-

делению интенсивности теплового излучения при возможных пожарах, особенности 
создания и эффективность автоматизированных инструментов, позволяющий на поря-
док упрощать объем расчета и значительно сокращать время определения величины 
противопожарного разрыва. 

 
Ключевые слова: интенсивность теплового излучения, противопожарный разрыв, 

государственный пожарный надзор. 

A.N. Skripko, E.M. Maslyko, V.K. Emelyanov, T.V. Vernikovskaya 
Automation of fire breaks calculations as a measure to improve the 
quality of work the state fire supervision 

The Establishment «Research Institute of Fire Safety and Emergencies» 
of the Ministry for Emergency Situations of Republic of Belarus, Minsk 

 
The investigation results on the use of calculation methods for determining the intensity 

of thermal radiation at possible fires, peculiarities of creation and effectiveness of automated 
tools to simplify the amount of calculation and significantly reduce the time of determining the 
amount of fire break are described. 

 
Keywords: intensity of thermal radiation, fire break, state fire supervision. 

 
Введение 

 
Противопожарный разрыв – 

кратчайшее расстояние в свету между 
наружными стенами или другими 
конструкциями зданий (сооружений), 
а также до границ участков разработ-
ки или открытого залегания торфа 
и лесных массивов.  

Противопожарные разрывы 
предназначены для предупреждения 
возможности распространения пожа-

ра на соседние здания и сооружения 
до момента введения сил и средств на 
тушение пожара и защиту смежных 
объектов. Требования к противопо-
жарным разрывам между зданиями 
и сооружениями в зависимости от их 
степени огнестойкости, классов 
функциональной пожарной опасности 
и категорий по взрывопожарной 
и пожарной опасности устанавлива-
ются [1] и применяются при проекти-
ровании нового строительства и ре-
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конструкции существующих зданий 
и сооружений. 

Допускается величину разрыва 
определять расчетом по методикам, 
приведенным в действующих техни-
ческих нормативных правовых актах 
(далее – ТНПА), что становится край-
не актуальным при существующей 
плотной застройке в условиях город-
ской черты. 

Основанием для выполнения ра-
бот по определению противопожар-
ных разрывов является расчет интен-
сивности теплового излучения при 
возможном пожаре согласно [1, 2].  

С 2010 года в Республике Бела-
русь государственным техническим 
нормативным актом, регламенти-
рующим требования к расчету проти-
вопожарных разрывов, является [1]. 
В настоящее время существуют неко-
торые трудности по расчету противо-
пожарных разрывов. Нет конкретного 
алгоритма действий по применению 
указанной методики, отсутствуют 
сведения по определению очагов по-
жаров в зависимости от характера 
пожарной нагрузки, приведенные 
справочные сведения по некоторым 
показателям не всегда информативны 
при возникающих особенностях рас-
чета и т.п.  

В целях облегчения процедуры 
принятия решения о соответствии 
противопожарных разрывов требова-
ниям ТНПА, повышения качества ра-
боты надзора было предложено авто-
матизировать процесс определения 
противопожарных разрывов путем 
разработки программного средства 
(далее – ПС). 

 

Основная часть 
 

Целью разработки ПС послужи-
ло создание простого и эффективного 
инструмента, позволяющего на поря-
док сократить продолжительность 
выполнения расчета, снизить вероят-
ность ошибочных вычислений у ра-
ботников органов государственного 
пожарного надзора при проведении 
пожарно-технических обследований 
объектов и их приемке в эксплуата-
цию.  

Использование специальных 
программных дополнений, состав-
ленных с помощью широко исполь-
зуемых инструментов программиро-
вания (Mathsoft Mathcad, Matlab, 
Microsoft Excel) по методикам, при-
веденным в ТНПА, позволяет снизить 
вероятность ошибок, значительно со-
кратить продолжительность выпол-
нения расчета. Для большей привле-
кательности ПС, защиты от вирусных 
атак была выбрана программная 
платформа Microsoft. NET 
Framework 3, 5 SP1, WinForms; ис-
пользовался язык программирования 
С#, XML. Операционная система для 
ПС: Windows XP (версии 32 Bit 
и 64 Bit), Windows 7 (версии 32 Bit 
и 64 Bit), Windows 8 (версии 32 Bit 
и 64 Bit). Для оптимальной работы 
ПС определены технические требова-
ния к персональному компьютеру: 
процессор Intel Pentium с тактовой 
частотой 1 ГГц или аналогичный 
процессор AMD; ОЗУ не менее 
512 Мб; жесткий диск – до 500 Мб 
доступного дискового пространства 
для установки компонентов NET 
Framework 3, 5 SP1; дисплей: разре-
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шение 800×600, 256 цветов (рекомен-
дуется разрешение 1024×768, 
32-разрядный).  

Установка ПС осуществляется 
при помощи файла с расширением 
ехе. Положительным результатом 
установки ПС считается создание 
ярлыка «Программа для расчета про-
тивопожарных разрывов» на рабочем 
столе персонального компьютера. За-
пуск ПС осуществляется путем дву-
кратного нажатия на ярлык клавишей 
периферийного устройства персо-
нального компьютера или выделени-

ем ярлыка и нажатием клавиши 
«Enter». 

Разработанное ПС имеет линей-
ный алгоритм расчета, учитывает 
особенности расчета величин интен-
сивности теплового излучения и со-
стоит из блоков «Ввод данных», «Вы-
числения» и «Результат» (рисунок). 
В блоке «Ввод данных» вводятся зна-
чения коэффициентов, выбираемые из 
[1, 3]. В блоке «Вычисления» по мере 
ввода данных рассчитываются значе-
ния коэффициентов высоты пламени, 
эффективного диаметра горения и т.д. 

 

 

Рисунок – Интерфейс разработанного программного обеспечения 
 

Расчет осуществляется автома-
тически по мере ввода в блок «Ввод 
данных» исходных сведений. По ре-
зультатам расчета в блоке «Резуль-
тат» прописывается вывод: 

«Противопожарный разрыв меж-
ду зданиями требуется увеличить» – 
если противопожарный разрыв между 
зданиями (сооружениями) недостато-
чен; 
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«Противопожарный разрыв меж-
ду зданиями увеличивать не требует-
ся» – если противопожарный разрыв 
между зданиями (сооружениями) дос-
таточен; 

«Пожалуйста, введите необхо-
димые исходные данные для произве-
дения расчетов» – если набор исход-
ных сведений произведен некоррект-
но. 

На завершающем этапе разра-
ботки ПС осуществлена защита ис-
ходных данных от случайного редак-
тирования. Набор данных произво-
дится на клавиатуре персонального 
компьютера цифрами самостоятельно 
оператором или из выпадающего спи-
ска. Знак, разделяющий целые и деся-
тые числа, определен клавишей «Б» 
клавиатуры персонального компью-
тера. Самостоятельный ввод данных 
(вручную) возможен только для па-
раметров r и F, где r – переменный 
параметр (последовательно подстав-
ляются значения от фактического 
расстояния между объектами до не-
обходимого); F – постоянный пара-
метр – определяется оператором ПС 
на основе времени воздействия пожа-
ра на строительные конструкции [4], 
объемно-планировочных решений 
объекта. Интерфейс разработанного 
программного обеспечения устанав-
ливает упрощенный и необходимый 
вариант ввода данных работником го-
сударственного пожарного надзора 
путем предоставления визуальных 
или интерактивных подсказок. В под-
разделе «?» изложены справочные 

сведения о линейном алгоритме рас-
чета противопожарных разрывов по 
[1]. 

Для определения эффективности 
разработанного программного обес-
печения были проведены провероч-
ные расчеты и хронометраж на рабо-
чих местах на предмет корректности 
работы ПС, определения продолжи-
тельности расчета противопожарных 
разрывов в автоматизированном ре-
жиме. Оценивались следующие кри-
терии работы ПС: 

достаточность вводных сведе-
ний, необходимых для проведения 
расчета;  

разница в скорости между вы-
полнением расчетов при помощи ПС 
(расчет/мин или расчет/час) 
и «в ручную»; 

достоверность сведений, полу-
ченных расчетом при ПС. 

В эксперименте участвовали ра-
ботники структурных подразделений 
НИИ ПБиЧС в количестве 10 человек, 
обладающие и не обладающие навы-
ками расчета, обладающие необходи-
мыми навыками работы с общедос-
тупными средствами вычислительной 
техники (инженерный калькулятор, 
персональный компьютер). Участни-
кам хронометража был предложен 
одинаковый вариант расчета интен-
сивности теплового излучения при 
возможном пожаре (расчета противо-
пожарного разрыва).  

Результаты хронометража расче-
та при помощи программного обеспе-
чения представлены в таблице.
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Таблица – Результаты хронометража по определению трудозатрат на проведение 
расчетов по определению противопожарных разрывов 

Порядковый 
номер работника 

Наличие 
навыков расчета 

Продолжительность выполнения расчета, мин, 
с использованием: 

общедоступных 
средств 

ПС 

1 

имеет 

43 8 
2 35 6 
3 57 16 
4 43 9 
5 51 13 
6 

не имеет 

220 37 
7 176 26 
8 149 29 
9 197 31 
10 240 39 

 
По результатам изучения кор-

ректности работы программного 
обеспечения выявлено, что случаются 
неточности в результатах расчета 
в цифрах после десятых (сотых) зна-
чений. Данная погрешность объясня-
ется «человеческим фактором» в слу-
чае проведения расчета «в ручную» 
и в незначительной мере влияет на 
корректность расчета. 

 
Заключение 

 
Разработанное ПС соответствует 

изложенной в [1] методике расчета, 
корректно при проведении расчетов.  

По результатам хронометража 
установлено: 

при использовании общедоступ-
ных средств вычислительной техники 
разница в продолжительности реше-
ния поставленной задачи между ра-
ботниками, обладающими навыками 
расчета противопожарных разрывов 

и не обладающими таковыми, состав-
ляет в 4,3 раза; 

при использовании разработан-
ного ПС продолжительность выпол-
нения расчета противопожарных раз-
рывов между вышеприведенными ка-
тегориями работников также сущест-
венно сокращается. При этом разница 
в затратах времени между работника-
ми с опытом выполнения расчета и 
без него сокращается 
в 3,2 раза; 

разница в затратах времени меж-
ду ручным и автоматическим расче-
том сокращается более чем в 4 раза. 
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На основании анализа недостатков методики определения расчетного времени 

эвакуации по ГОСТ 12.1.004, а также с целью снижения трудоемкости выполнения по-
шагового процесса расчета с использованием кусочно-поточной функции разработано 
программное средство, позволяющее в автоматизированном режиме выполнять расчет 
по трем методикам и сопоставлять полученные результаты. Впервые реализована в 
виде программного расчетного модуля теоретическая методика разделения потока на 
фрагменты для более точного учета задержек движения. 
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Based on the shortcomings analysis of the methodology for determining the estimated 

time of evacuation according to GOST 12.1.004, as well as to reduce the complexity of the 
step-by-step process of calculation with the use of piecewise-continuous functions developed 
a software tool that allows to automatically perform calculation of three methods and com-
pare to the results. As software calculation module theoretical separation technique flow into 
fragments for a more accurate accounting of traffic delays is implemented for the first time. 
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В настоящее время в Республике 
Беларусь при проектировании зданий, 

сооружений и их комплексов для 
подтверждения безопасности приня-
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тых решений часто используются 
расчеты в области пожарной безопас-
ности. В частности, при проектирова-
нии объектов с массовым пребывани-
ем людей необходимо расчетом под-
твердить соответствие расчетного 
времени эвакуации необходимому [1]. 

Основополагающей для опреде-
ления времени эвакуации людей из 
зданий является методика, изложен-
ная в [2] (далее – методика ГОСТ).  

В 2007 году в рамках задания 12 
«Разработать комплекс программных 
средств для решения пожарно-
технических задач» ГНТП «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» НИИ ПФП 
им. Севченко БГУ разработано про-
граммное средство, позволяющее 
производить расчет времени эвакуа-
ции по методике ГОСТ[3].  

В 2010 году в рамках задания 27 
ГППНИ «Разработка и обоснование 
системы мер для снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера в Республике Бела-
русь» одновременно с упрощенной 
усовершенствованной методикой соз-
дана программа, реализующая соот-
ветствующий расчет [4]. Кроме алго-
ритмических различий она имела сле-
дующие преимущества: многоокон-
ный интерфейс, использование в виде 
фоновой подложки растрового изо-
бражения для построения расчетной 
схемы эвакуации, механизм ввода 
масштаба схемы и др. Программы в 
рамках выполнения этих НИР разра-
батывались различными исполните-
лями и, как следствие, форматы хра-
нения исходных данных не совмести-
мы между собой. В дальнейшем это 

затруднило анализ результатов расче-
та по разным методикам так как тре-
бовался повторный ввод исходных 
данных при котором не могли быть 
равнозначно оценены специфические 
особенности программ (заданная точ-
ность вычислений, использование ап-
паратных особенностей ЭВМ и т.д.) 
что приводило к искажению резуль-
татов сравнения. 

Вместе с тем реализованная 
в программах методика ГОСТ имела 
основные недостатки, которые доста-
точно хорошо изучены и рассмотрены 
в литературе и опубликованных ре-
зультатах  исследований [3-5]: 

неопределенность методики рас-
чета в ситуации образования скопле-
ний людских потоков сверх критиче-
ской плотности из-за использования 
различных формул учета времени за-
держки движения; 

невозможность учета слияния 
разнесенных во времени потоков в 
процессе эвакуации; 

неоднозначная зависимость ско-
рости и плотности людского потока 
от его интенсивности; 

неопределенность понятия наи-
более удаленного участка и др. 

Для повышения объективности 
результатов расчета за счет уменьше-
ния негативного влияния вышеука-
занных недостатков на конечный ре-
зультат расчета белорусскими иссле-
дователями Дмитриченко А.С., Поле-
водой И.И. и Соболевским С.Л. были 
предложены две усовершенствован-
ные методики расчета времени эва-
куации людей: общая (далее – ТКП) 
[5] и уточненная, на основе так назы-
ваемой кусочно-поточной функции 
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(далее – КПФ) [4, 5, 7, 8], имеющие 
ряд преимуществ в сравнении с дей-
ствующей методикой ГОСТ. В соот-
ветствии с теоретическими выклад-
ками последняя методика дает более 
точные значения при вычислениях, но 
вместе с тем более сложна для пони-
мания и на порядок сложнее при руч-
ном расчете за счет экспоненциально-
го роста числа действий по мере 
дробления потоков на фрагменты. 

С целью автоматизации процесса 
расчета по уточненной методике КПФ 
и обеспечения возможности анализа 
результатов расчета, полученных по 
всем выше приведенным методикам, 
была поставлена цель разработки со-
ответствующего программного сред-
ства. Для это были решены следую-
щие задачи: 

программная реализация расчета 
по методике КПФ; 

реализация модульной структу-
ры с использованием единого редак-

тора схем и одного формата хранения 
данных (конкретные методики выне-
сены в отдельные функциональные 
модули и могут выполняться либо по 
отдельности, либо поочередно для 
сравнительного анализа результатов); 

создание аналитического модуля, 
позволяющего представлять в на-
глядном виде результаты комплекс-
ных расчетов и обосновывать выбор 
конкретной методики. 

Программное средство построе-
но из следующих функциональных 
модулей (рисунок 1): 

графический редактор схем; 
автоматический генератор схем; 
расчетный модуль «ГОСТ»; 
расчетный модуль «ТКП»; 
расчетный модуль «Кусочно-
поточная функция»; 
модуль анализа; 
генератор отчетов. 
 

 

 

Рисунок 1 – Основные модули программного средства 
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Модуль ввода данных (графиче-
ский редактор схем) определяет гра-
фический интерфейс пользователя, 
предоставляет возможности по созда-
нию, редактированию, сохранению 
расчетной схемы эвакуации людей, 
ввода параметров участков путей эва-
куации, числа и типа, находящихся на 
участках людей (рисунки 2, 3). Пре-
дусмотрена возможность разбиения 
схемы на части, которые могут редак-
тироваться в отдельных окнах, на-
пример при отдельном вводе каждого 
этажа в многоэтажных зданиях. В ка-
честве фонового изображения при ри-
совании схемы может быть использо-
ван представленный в электронном 
виде чертеж (отсканированный, сфо-
тографированный или импортирован-

ный из САПР), при этом имеется воз-
можность автоматической привязки 
масштаба изображения к параметрам 
участков.  

В качестве визуального интер-
фейса программы использован так на-
зываемый TDI (Tabbed document 
interface), являющийся разновидно-
стью MDI (Multiple document 
interface), предполагающий использо-
вание оконного интерфейса, в кото-
ром большинство окон (исключая мо-
дальные) расположены внутри одного 
общего окна. Любое из окон может 
быть вызвано выбором соответст-
вующей вкладки. Предусмотрена 
возможность изменения цветовых 
схем интерфейса, размеров управ-
ляющих элементов и т.д. 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид редактора схем 
(подложка – чертеж плана этажа в среде AutoCAD) 
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Рисунок 3 – Окна изменения параметров горизонтального начального участка 
и узла схемы 

 
Автоматический генератор схем 

предназначен для построения случай-
ных схем с заданным диапазоном па-
раметров и может использоваться для 
построения схем тестирования или 
использования в учебных целях при 
подготовке заданий. Настройки по-
зволяют регулировать глубину слож-
ности создаваемой расчетной схемы. 

Модули обработки данных (рас-
четные) реализуют конкретные рас-
четные алгоритмы, а именно: по ме-

тодике ГОСТ, по упрощенной мето-
дике [6], кусочно-поточный функции 
методики [5], а также вывод инфор-
мации в файл выходных данных.  

Модуль анализа – предназначен 
для сравнения результатов выполне-
ния расчета по разным методикам, 
наглядного табличного и графическо-
го представления расчетных величин 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно модуля анализа расчетных данных 
 

Модуль подготовки отчетов по-
зволяет проводить обработку выход-
ных данных и представлять информа-
цию в удобном для пользователя ви-
де. Поддерживается вывод данных в 
формате MS Word. 

Опыт предыдущих разработок 
показал, что программное обеспече-
ние часто бесконтрольно тиражирует-
ся и на руках у пользователей могут 
оказаться версии с различными вне-
сенными изменениями по мере изме-
нения требований норм. Как следст-
вие, результаты расчетов могут иметь 
значительные расхождения, что при-
водит к возникновению спорных си-
туаций при признании обоснования 
обеспечения безопасности контроли-
рующими органами. Кроме того, при 
изменении требований ТНПА, появ-
лении результатов новых исследова-
ний и доработке алгоритмов расчета 
осуществить обновление всех копий 
программного средства будет затруд-
нительно. Учитывая этот факт, с це-

лью контролируемого внедрения 
и сопровождения программного сред-
ства принято решение об использова-
нии электронных ключей Guardant 
Sign. Это современный кроссплат-
форменный ключ с асимметричной 
криптографией, предназначенный для 
эффективной и надежной защиты ло-
кального программного обеспечения.  

Разработанное программное 
средство в ходе опытной эксплуата-
ции внедрено в нескольких профиль-
ных учебных и проектных организа-
циях.  

Перспективными направлениями 
дальнейшего развития являются мак-
симальная интеграция программного 
средства с САПР, реализация воз-
можности учета разделения потоков, 
вынос расчетной части на веб-сервер, 
анализ большого числа проектов с 
целью обоснования применения тех 
или иных методик в практической 
деятельности. 
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Приведено обоснование табличной методики расчета необходимого времени эва-

куации людей с этажа высотного здания, основанной на интегральной математической 
модели пожара в помещении и позволяющей учитывать наличие в помещении откры-
тых проемов (в том числе нескольких). Доказано применение полученной методики 
в случае пожара на этаже высотного здания, оборудованного системой противодымной 
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Justification of tabular method of calculation the time required to evacuate people from 
the floor of a high-rise building, based on the integrated mathematical model of fire in the 
space and taking account of the presence in the open apertures room (including some of 
them) is given. The application of these methods in the case of fire on the high-rise building 
floor with a system for smoke ventilation is proved.  

 

Keywords: antismoke ventilation, fire, evacuation, smoke removal. 
 

Методика оценки необходимого 
времени эвакуации, приведенная 
в ГОСТ 12.1.004-91 [1], основана на 
интегральной математической модели 
пожара в помещении (далее – ИМПП) 
[2, 3]. 

В настоящее время, несмотря на 
значительный прогресс в совершен-
ствовании зонных и полевых моделей 
пожара, ИМПП наиболее широко 
применяется для прогнозирования 
динамики опасных факторов пожара 
(далее – ОФП) в помещении. Важ-
нейшим достоинством данной модели 
является возможность при сравни-
тельно небольших затратах времени и 
вычислительных ресурсов получать 
достаточно надежные и достоверные 
оценки величины ОФП на начальной 
стадии пожара для большинства ти-
пичных случаев его возникновения.  

На практике проведение таких 
расчетов базируется на сокращенной 
системе уравнений ИМПП, допус-
кающей интегрирование в явном ви-
де, что позволило разработчикам [1] 
сформулировать соответствующую 
упрощенную методику, примени-
мость которой, однако, ограничивает-
ся помещениями с проемностью не 
более 5 [2, 3].  

В отличие от сокращенной, пол-
ная система уравнений ИМПП учи-
тывает как наличие в помещении от-
крытых проемов, так и функциониро-
вание аварийной системы противо-

дымной вентиляции (далее – ПДВ), 
но ее интегрирование в явном виде с 
получением аналитического вида ре-
шений невозможно. В работах [4, 5] 
на основе использования специаль-
ных преобразований этой системы [6] 
и численного решения получающейся 
редуцированной системы уравнений 
в безразмерной форме предложена 
простая табличная методика расчета 
критической продолжительности по-
жара. Эта методика  позволяет  учи-
тывать наличие в помещении откры-
тых проемов (в том числе несколь-
ких). Она пригодна для проведения 
экспертных оценок и не требует 
сложных математических расчетов. 

Целью настоящей работы явля-
ется обоснование данной методики, 
поскольку в работах [4, 5] ее связь с 
основными положениями ИМПП 
подробно не раскрывалась, а также ее 
распространение на случай пожара на 
этаже высотного здания, оборудован-
ного системой ПДВ. 

Теоретическое обоснование 
табличной методики для 

помещения с открытыми проемами 
Согласно [2, 3] среднеобъемные 

значения температуры, концентрации 
кислорода и токсических компонен-
тов продуктов горения, а также опти-
ческой плотности дыма в помеще-
нии, охваченном пожаром, опреде-
ляются в результате решения сле-
дующей системы уравнений ИМПП: 
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уравнение материального балан-
са пожара 
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уравнение баланса оптического 

количества дыма 
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уравнение энергии пожара 
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где V  – свободный объем поме-
щения, м3;  

t – время, прошедшее после на-
чала пожара, с; 

ρ – среднеобъемная плотность 
газовой среды в помещении, кг/м3;  

GВ – общий расход воздуха, по-
ступающего в помещение из окру-
жающей атмосферы, кг/с;  

GГ – общий расход газов, поки-
дающих помещение через проемы, 
кг/с;  

 

x01 – массовая доля кислорода в 
поступающем воздухе;  

1  – среднеобъемная парциаль-

ная плотность кислорода, кг/м3;  
ψ – скорость выгорания горю-

чего материала, кг/с;  
L1 – стехиометрический коэффи-

циент для кислорода (количество ки-
слорода, расходуемое при сгорании 
единицы массы горючего материала), 
кг/кг;  

η – коэффициент полноты сгора-
ния;  

2  – среднеобъемная парциаль-

ная плотность токсичного продукта 
горения, кг/м3;  

L2 – стехиометрический коэффи-
циент для продукта горения (количе-
ство продукта горения, образующееся 
при сгорании единицы массы горюче-
го материала), кг/кг; 

μ – среднеобъемная оптическая 
концентрация дыма, Нп/м3;  

D – дымообразующая способ-
ность горючего материала, Нп/кг;  

Q – теплота сгорания горючего 
материала, Дж/кг;  

φ – коэффициент теплопотерь;  
Ср – изобарная теплоемкость га-

зовой среды в помещении, Дж/кгК;  
Т0 – температура поступающего 

в помещение наружного воздуха, К;  
Т – среднеобъемная температура 

газовой среды в помещении, К;  
ρ0 – плотность поступающего в 

помещение наружного воздуха, кг/м3.  
 
При записи уравнений (1)–(5) уч-

тены обычные упрощающие предпо-
ложения, применяемые при использо-
вании ИМПП и состоящие в принятии 
постоянства среднеобъемного давле-
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ния внутри помещения, охваченного 
пожаром, и пренебрежении вкладом 
массы продуктов горения в общий 
баланс массы.  

Первоначально будем считать, 
что в помещении имеется один от-
крытый проем прямоугольной формы, 
а распространение пожара является 
круговым. В этом случае 
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уд tvl , 

2/3
00в )(2
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2
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2
yHgbG mm  , 

 
где ψуд – удельная скорость вы-

горания горючих материалов, кг/см2; 
vl – линейная скорость рас-

пространения пламени по поверхно-
сти пожарной нагрузки, м/с; 

b – ширина проема, м; 
g – ускорение свободного па-

дения, м/с2; 
H – высота проема, м; 
y – высота плоскости равных 

давлений [2Ф, с. 33], отсчитываемая 
вверх от нижнего среза проема, м. 

При сделанных нами предполо-
жениях уравнение (5) представляет 
собой алгебраическое уравнение, 
предназначенное для определения ве-
личины y, а остальные уравнения яв-
ляются дифференциальными и долж-
ны решаться при начальных условиях  

 

0)0( m ,     0011 )0(  x ,     

0)0(2  ,     0)0( m . 

 

Для удобства дальнейших вы-
числений введем вспомогательные 
величины 
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p


 ,     2
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Следуя работе [6], произведем 

в уравнениях (1)–(5) следующую по-
следовательность преобразований. 

1. С помощью уравнения (5) 
исключим из уравнений (1)–(4) вели-
чину Gг. 

2. Во всех уравнениях (1)–(5) 
сделаем замену времени по формуле 

 0t , где τ – новая независимая пе-

ременная, 
3/1

0
0 







 


am

V
 – временной 

масштаб. 
3. Во всех уравнениях (1)–(5) 

вместо переменной ρ введем пере-
менную r по формуле 0/r . 

4. Во всех уравнениях (1)–(5) 
вместо переменной y введем пере-
менную ξ по формуле Hy / . 

5. В уравнении (2) введем новую 
неизвестную функцию u по формуле 

 

aLx

x
u

/

/

101

0101




 . 

 
6. В уравнении (3) введем новую 

неизвестную функцию u по формуле 

п22 /u , где aL /20п2  . 

7. В уравнении (4) введем новую 
неизвестную функцию u по формуле 

п/u , где aD /0п  . 

В результате выполнения ука-
занных преобразований получим два 
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дифференциальных уравнения отно-
сительно неизвестных функций r и u: 
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с начальными условиями r(0) = 1, 
u(0) = 0. При этом величина ξ опреде-
ляется из алгебраического уравнения, 
которое получается из уравнения (5). 
Все величины, входящие в уравнения 
(6)–(8), являются безразмерными. 
Число  

 

00 
V

gHbH
, 

 
возникающее в уравнениях (6)–(8), 
согласно [4] называется фактором 
проемности. Для случая нескольких 
проемов фактор проемности 
определяется суммированием 

 





n

i
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1
0 , 

 
где Πi – фактор проемности i-го 

проема. Строгое математическое 
обоснование этой формулы 
приведено в работе [7]. 

Полученная сокращенная систе-
ма уравнений (6)–(8) допускает даль-
нейшее упрощение, поскольку функ-
ция ru 1 , где r – решение уравне-

ния (6) с начальным условием 
r(0) = 1, является решением уравне-
ния (7) с начальным условием 

0)0(1)0(  ru . Это означает, что 

уравнение (7) можно исключить из 
рассмотрения.  

Таким образом, значения темпе-
ратуры и плотности газовой среды 
в помещении, концентрации кисло-
рода и токсических компонентов 
продуктов горения, а также оптиче-
ской плотности дыма в каждый мо-
мент времени  0t  в рамках рас-

сматриваемой модели будут опреде-
ляться следующими формулами: 
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где r(τ) – решение уравнения (6) 

с начальным условием r(0) = 1. 
При этом временной масштаб τ0 вы-
числяется в виде 
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где 
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 Qv

TC
K

l

p
– 

коэффициент специфики пожарной 
нагрузки, с/м. 

Коэффициент K0 зависит только 
от характеристик пожарной нагрузки 
помещения. Согласно [4] он опреде-
ляется либо по специальной таблице 
(таблица 1 в [4]), содержащей заранее 
вычисленные при стандартных усло-
виях  

 
T0 = 308 К,      0 = 1,14 кг∙м-3, 
η = 0,97,         φ = 0,25               (11) 
 

значения K0 для типовых комбинаций 
пожарной нагрузки, либо, в общем 
случае, по формуле (10). 

Пусть прT , пр
1 , пр

2 , пр – пре-

дельно допустимые значения темпе-
ратуры, парциальной плотности ки-
слорода, парциальной плотности ток-
сичного продукта горения и оптиче-
ской плотности дыма. Согласно [1, 3] 
их достижение на высоте рабочей зо-
ны h в помещении высоты H0 соот-
ветствует наличию в помещении сле-
дующих критических среднеобъем-
ных значений интенсивности ОФП: 
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по парциальной плотности ток-
сичного продукта горения 
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по оптической плотности дыма 
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Каждое из этих критических зна-
чений в силу формул (9) соответству-
ет некоторому значению решения r, 
принимаемому в тот момент τ, когда 
данный ОФП достигает своего крити-
ческого уровня. Эти значения и соот-
ветствующие им моменты безразмер-
ного времени определяются следую-
щими формулами:  
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где КО2 – коэффициент измене-

ния концентрации кислорода; 
по парциальной плотности ток-

сичного продукта горения 
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где aL /20п2  , Ктг – коэффи-

циент изменения концентрации ток-
сичного продукта горения. Если при 
горении вещества (материала) 
выделяются несколько токсичных 
продуктов горения, то расчет коэф-
фициента Ктг проводится для каждого 
из них; 

по оптической плотности дыма 
 

пр

пв

п

( ) 1 1
K

r
Z Z







    , 

 
где aD /0п  , Кпв – коэффици-

ент изменения концентрации дыма. 
Максимальное из значений r(τT), 

r(τ1), r(τ2), r(τμ) достигается при наи-
меньшем τ, которое, таким образом, 
определяет критическую продолжи-
тельность пожара по формуле 

 

})(),(),(),(max{)/τ( 210
кр

 rrrrtr T
.  (12) 

 
Так как функция r не может быть 

найдена в аналитическом виде, для 
решения уравнения (12) в [4, 5] ее 
значения находились численно, а зна-
чения ξ решений уравнения (12), т. е. 
моментов безразмерного времени τ, в 
которые, в зависимости от фактора 
проемности Π, величина r достигает 
заданного уровня – табулировались. 
Соответствующие таблицы (таблица 1 
и таблица 2) для значений Π от 0 до 
50 с шагом 5 и значений уровня r от 1 
до 0,5 приведены в работе [5]. В [4] 
для входа в таблицу 1 использовалась 
величина Θ1 = 1/r(τ), более удобная 
при учете температуры, а для входа 
в таблицу 2 – величина Θ2 = 1/r(τ), 
в остальном эти таблицы совпадают, 

в связи с чем в [5] предложено оста-
вить лишь одну из них. При этом 
формулы для величин r(τ1), r(τ2), r(τμ) 
также могут быть объединены в одну: 
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K
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в которой коэффициент специ-

фики пожарной нагрузки К1 опреде-
ляется по формуле 
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а обобщенная величина 
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формуле 
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Из полученных выражений при 

подстановке числовых значений пре-
дельно допустимых значений ОФП, 
физических констант и параметров 
стандартных условий окружающей 
среды получаются все конкретные 
формулы методики, предложенной в 
[4, 5]. 

Адаптация методики 
для высотных зданий 

Методика оценки необходимого 
времени эвакуации при пожаре в вы-
сотном здании должна учитывать 
следующие особенности [9]: 

 Типичным местом возник-
новения очага пожара является по-
мещение, смежное с поэтажным ко-
ридором. 

 Высотные здания обору-
дуются аварийной системой противо-
дымной вентиляции, которая может 
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оказывать воздействие на параметры 
процесса эвакуации. 

 Суммарная площадь от-
крытых проемов на этаже относи-
тельно невелика, но фактор проемно-
сти может принимать значения, 
большие 5. 

 Необходимое время 
эвакуации людей, находящихся на 
этаже очага пожара, определяется из 
условия достижения одним из ОФП 
в поэтажном коридоре своего 
предельно допустимого значения.  

 Время эвакуации людей из 
здания лимитируется пределом 
огнестойкости строительных конст-
рукций здания, в частности, 
внутренних стен лестничной клетки. 

Все указанные обстоятельства не 
препятствуют переносу вышеизло-
женного подхода и основанной на 
нем методики оценки необходимого 

времени эвакуации на случай высот-
ного здания. Действительно, в [8] по-
казано, что функционирование систе-
мы ПДВ в области типичных значе-
ний ее производительности не оказы-
вает существенного (в сравнении 
с точностью, обеспечиваемой ИМПП) 
влияния на среднеобъемные величи-
ны ОФП, а также на их распределение 
по высоте.  

Способы учета при расчетах по 
предлагаемой методике возникнове-
ния очага пожара в помещении, 
смежном с поэтажным коридором, 
предложены в [4]. Для учета малой 
проемности открытых проемов на 
этаже можно использовать таблицу, 
которая является уточненным вариан-
том таблиц из [4, 5]. 

 

 

Таблица – Значение коэффициента ξ при малых проемностях 

 
Фактор проемности П0  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 0,311 0,311 0,311 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,313 0,313 0,313 
0,02 0,393 0,393 0,393 0,394 0,394 0,394 0,395 0,395 0,396 0,396 0,397 
0,03 0,450 0,450 0,451 0,451 0,452 0,453 0,454 0,454 0,455 0,456 0,457 
0,04 0,497 0,497 0,497 0,498 0,499 0,500 0,501 0,502 0,503 0,504 0,505 
0,05 0,536 0,536 0,537 0,538 0,539 0,540 0,542 0,543 0,544 0,546 0,547 
0,06 0,570 0,570 0,571 0,573 0,574 0,576 0,578 0,579 0,581 0,583 0,584 
0,07 0,602 0,602 0,602 0,604 0,606 0,608 0,610 0,612 0,614 0,616 0,618 
0,08 0,630 0,630 0,631 0,633 0,635 0,638 0,640 0,642 0,645 0,647 0,650 
0,09 0,656 0,656 0,658 0,660 0,662 0,665 0,668 0,671 0,674 0,677 0,679 
0,10 0,681 0,681 0,682 0,685 0,688 0,691 0,694 0,697 0,701 0,704 0,707 
0,20 0,875 0,875 0,877 0,883 0,890 0,898 0,906 0,914 0,923 0,931 0,941 
0,30 1,023 1,023 1,025 1,036 1,049 1,063 1,078 1,093 1,109 1,126 1,143 
0,40 1,153 1,153 1,156 1,173 1,193 1,216 1,240 1,266 1,293 1,321 1,351 
0,50 1,276 1,276 1,280 1,305 1,337 1,372 1,410 1,450 1,494 1,539 1,586 
0,60 1,401 1,401 1,407 1,444 1,491 1,546 1,606 1,670 1,738 1,807 1,878 
0,70 1,534 1,534 1,544 1,602 1,677 1,765 1,861 1,962 2,065 2,167 2,266 
0,80 1,690 1,690 1,711 1,812 1,946 2,100 2,257 2,411 2,559 2,700 2,835 
0,90 1,904 1,904 1,981 2,233 2,519 2,789 3,038 3,269 3,486 3,691 3,885 
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The optical scheme of the smoke fire detector based on the laser source which permit 

to realize along with the traditional fire detection method for point smoke fire detectors (after 
intensity level of emission scattered by particles of smoke) a method using in the linear 
smoke detectors is offered. Monitoring of the environment state by two independent channels 
increase a sensitivity of the detector and fire detection reliability. The conditions which pro-
vide high sensitivity of «linear» channel of smoke detection with low optical base have been 
found. Model experiments on smoke detection by the model of the developed optical scheme 
of the smoke announcer are made. 
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Введение 
В настоящее время оптические 

дымовые извещатели остаются одни-
ми из наиболее эффективных средств 
обнаружения пожара на ранней ста-
дии его возникновения. К извещате-
лям данного типа относятся точечные 
и линейные дымовые извещатели. 
Обнаружение возгорания данными 
извещателями осуществляется по эф-
фектам рассеяния и поглощения час-
тицами дыма излучением, проходя-
щим через контролируемое простран-
ство. 

Основным механизмом обнару-
жения возгорания точечными дымо-
выми извещателями является кон-
троль интенсивности излучения, рас-
сеянного частицами дыма. В линей-
ных извещателях – контроль одно-
временно интенсивности рассеянного 
и поглощаемого частицами дыма из-
лучения. Причем процедура контроля 
точечными дымовыми извещателями 
заключается в оценке уровня роста 
интенсивности рассеянного частица-
ми дыма излучения, а в линейных 
дымовых извещателях – в определе-
нии величины  ослабления (вследст-
вие рассеяния и поглощения) интен-
сивности прямопроходящего через 
дым излучения. Критерием обнару-
жения пожара точечными дымовыми 
извещателями является превышение 
интенсивности рассеянного излуче-
ния некоторого порового значения. 
Линейными извещателями факт воз-
горания квалифицируется как пожар 
при уменьшении интенсивности пря-
мопрошедшего через дым излучения 
на заданную величину. 

Известно, что дымы различной 
природы (различного характера про-
исхождения) отличаются составом 
частиц продуктов горения, их кон-
центрацией, размерами и температу-
рой [1]. Соответственно они также 
отличаются оптическими свойствами, 
определяемыми данными частицами, 
такими как эффективность рассеяния, 
поглощения, а также индикатрисой 
рассеяния. Например, так называемые 
«светлые» дымы (продукты тления 
хлопка, древесины) характеризуются 
высоким коэффициентом рассеяния и 
малым коэффициентом поглощения, а 
дымы, образующиеся при открытом 
горении пластика, изоляции кабеля и 
легко воспламеняющих жидкостей 
(«черные» дымы), наоборот имеют 
высокий коэффициент поглощения и 
низкий коэффициент рассеяния. 

Из изложенного следует, что то-
чечные оптические дымовые извеща-
тели, в основе работы которых лежит 
реакция на излучение, рассеянное 
частицами дыма, более чувствитель-
ны к «светлым» дымам, нежели 
к «черным». Низкая чувствительность 
точечных дымовых извещателей 
к «черным» дымам может приводить 
к несвоевременному обнаружению 
возгораний [2]. Поскольку данные из-
вещатели наиболее часто применяют-
ся для защиты жилых помещений, по-
теря драгоценного времени может 
стоить потери человеческих жизней 
и больших материальных ценностей. 

В то же время линейные дымо-
вые извещатели, которые обнаружи-
вают появление дыма по интеграль-
ному ослаблению излучения в резуль-
тате как рассеяния, так и поглощения 
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его частицами дыма, имеют более од-
нородную чувствительность к раз-
личным дымам. Однако, несмотря на 
более надежный алгоритм обнаруже-
ния пожара, линейные дымовые из-
вещатели рекомендуется применять в 
основном для защиты помещений с 
высокими потолками и большой 
площади. Возможно, данная область 
применения линейных извещателей 
определена исходя из того, что, во-
первых, чувствительность их улучша-
ется с увеличением протяженности 
защищаемой зоны и, во-вторых, эко-
номией средств вследствие возмож-
ности замены одним линейным изве-
щателем нескольких точечных изве-
щателей. Тем не менее, учитывая бес-
спорный факт более надежной работы 
линейных дымовых извещателей по 
сравнению с точечными дымовыми 
извещателями, отказ от использова-
ния их для защиты жилых помещений 
нельзя объяснить только одной эко-
номической нецелесообразностью. 
Очевидно, основной причиной отказа 
от применения линейных извещате-
лей для защиты от пожара помещений 
небольшой площади является техни-
ческая трудность достижения при 
традиционно используемой элемент-
ной базе высокой чувствительности 
извещателя при малой протяженности 
защищаемого пространства. Под тра-
диционной элементной базой пони-
мается, прежде всего, применяемый в 
линейных извещателях светодиодный 
источник излучения. Достаточно 
большая расходимость излучения та-
кого источника не позволяет при ма-
лом оптическом пути эффективно от-
делить излучение, рассеянное части-

цами дыма на малые углы, от нерас-
сеянного излучения. Поэтому боль-
шая часть излучения, рассеянного 
частицами дыма на малые углы, реги-
стрируется приемником извещателя 
и снижает его чувствительность. 
В связи с этим многие производители 
ограничивают область эффективного 
действия линейных извещателей по 
оптическому пути защищаемого про-
странства пределами от 8 до 100 м. 
Однако минимальный промежуток 
эффективно защищаемого простран-
ства может быть существенно снижен 
применением в качестве источника 
излучения извещателя полупроводни-
кового лазера. Излучение такого ис-
точника обладает высокой направ-
ленностью и, следовательно, имеет 
очень узкий угловой спектр. Данное 
обстоятельство позволяет надежно 
отделить на малых расстояниях излу-
чение источника от излучения, рассе-
янного частицами дыма, используя 
технику пространственной фильтра-
ции.  

В связи с вышеизложенным 
представляется целесообразным со-
вершенствование эффективности ра-
боты современных оптических дымо-
вых извещателей на основе примене-
ния новых типов излучателей и тех-
ники оптической обработки инфор-
мации. 

Целью работы является разра-
ботка макета двухканального лазер-
ного оптического дымового извеща-
теля, использующего для обнаруже-
ния пожара одновременно принципы 
детектирования дыма классического 
точечного и линейного дымовых из-
вещателей.  
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Применение такого извещателя 
должно повысить эффективность 
и надежность обнаружения пожара. 

 
Повышения чувствительности 

линейного оптического дымового 
извещателя 

Покажем принципиальную воз-
можность повышения чувствительно-
сти линейного дымового извещателя 
при заданной его оптической базе 
(расстоянии между источником 
и приемником излучения). Чувстви-
тельность линейного дымового изве-
щателя определяется значением наи-
меньшей оптической плотности аэро-
золя дыма, при которой извещателем 
выдается из шумов сигнал об обна-
ружении дыма. Чем меньше это зна-
чение, тем выше чувствительность 
извещателя. Оптическая плотность 
неоднородной среды (например, ды-
ма) определяется степенью уменьше-
ния интенсивности параллельного 
монохроматического пучка излуче-
ния, прошедшего через заданный от-
резок оптического пути в среде. 
Уменьшение интенсивности излуче-
ния происходит вследствие поглоще-
ния и рассеяния части излучения час-
тицами дыма. Для светового пучка 
с длиной волны вдали от резонансной 
частоты поглощения неоднородной 
среды данный процесс описывается 
законом Бугера-Ламберта [3]. Мате-
матически он выражается соотноше-
нием  

 

0exp(- )I I kl ,                    (1) 

 

где I – интенсивность прошедше-
го через неоднородную среду излуче-
ния; 

0I – интенсивность падающего на 

среду излучения; 
k – показатель ослабления излу-

чения; 
l – протяженность оптического 

пути светового пучка в неоднородной 
среде. 

Показатель ослабления излуче-
ния складывается из концентрацион-
ных коэффициентов поглощения и 
рассеяния излучения, т. е. 

 

. .погл рассk k k                     (2) 

 
Здесь ,погл погл поглk С   

. . .расс расс рассk С  . 

где .поглС  и .рассС – концентрации 

поглощающих и рассеивающих час-
тиц дыма соответственно; 

погл  и .расс – сечения поглоще-

ния и рассеяния частиц дыма соответ-
ственно (эффективность поглощения 
или рассеяния излучения частицей 
дыма). 

Из соотношения (1) следует, что 
доля ослабления интенсивности излу-
чения 0 ,I I I    прошедшего через 

неоднородную среду, равна  
 

  0 1 exp -I I kl   ,               (3) 

 
т. е. она тем больше, чем больше: 

интенсивность излучения, падающего 
на неоднородную среду 0 ,I  длина 

слоя среды l и коэффициент ослабле-
ния среды k, т.е. коэффициент погло-
щения и коэффициент рассеяния из-
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лучения. Именно величина I  опре-
деляет уровень порогового сигнала 
(чувствительность извещателя), при 
котором происходит активация изве-
щателя. Анализ выражения (3) пока-
зывает, что при фиксированном зна-
чении l и заданном пороге срабатыва-
ния извещатель может обнаружить 
меньшую концентрацию дыма 
(меньшее значение k) в результате 
повышения интенсивности зонди-
рующего пучка 0I . Таким образом, 

управляя интенсивностью излучения 
источника извещателя, можно менять 
чувствительность извещателя при 
фиксированном значении длины его 
базы. При этом должен обеспечивать-
ся линейный режим работы приемни-
ка излучения извещателя. 

Оценим соотношение интенсив-
ностей излучений источников двух 
извещателей с различными значения-
ми длин их баз (различными протя-
женностями контролируемых зон), 
при котором должна обеспечиваться 
одинаковая чувствительность изве-
щателей. Считая, что интенсивности 
излучений, регистрируемые приемни-
ками извещателей, подчинятся выра-
жению (1), а показатель ослабления 
излучения дымовой среды однороден 
и одинаков для обоих извещателей, 
используя выражение (3), составим 
равенство  

 

     1 1 2 21 exp 1 expI kl I kl     , (4) 

 
где 1I , 1l  и 2I , 2l  – интенсивность 

и длина защищаемой зоны первого 
и второго извещателей соответствен-
но. Для плотности дыма, при котором 

1kl , 2kl <<1, выражение (4) преобра-

зуется к виду 
 

1 2

2 1

I l

I l
 .                    (5) 

 
Из соотношения (5) следует при-

ближенно, что для обеспечения оди-
наковой чувствительности извещате-
лей при различных длинах защищае-
мых зон интенсивности их излучате-
лей должны соотноситься обратно 
пропорционально длинам защищае-
мых зон. Т.е., чем меньше длина за-
щищаемой зоны линейного извещате-
ля, тем больше должна быть интен-
сивность излучения его источника 
для того, чтобы обеспечить такой же 
уровень активации извещателя, как 
и при большей длине защищаемой 
зоны. Поскольку интенсивность излу-
чения представляет собой мощность 
светового поля, переносимую через 
единичную площадку, перпендику-
лярную к направлению распростране-
ния поля, можно сказать, что чем 
меньше защищаемая зона линейного 
извещателя, тем больше должна быть 
плотность мощности излучения его 
источника, чтобы можно было обна-
руживать малые концентрации частиц 
дыма. 

В современных линейных дымо-
вых извещателях используются в ос-
новном светодиодные источники из-
лучения. Данные источники обладают 
высокой расходимостью и не позво-
ляют получать больших плотностей 
мощности излучения, а также прово-
дить эффективную фильтрацию излу-
чения, рассеянного частицами дыма 
на малые углы, при малых базах из-
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вещателя. В отличие от светодиодов, 
лазерные источники излучения вслед-
ствие их высокой когерентности мо-
гут обеспечить высокую плотность 
мощности излучения, например, фо-
кусировкой его на площадку с попе-
речными размерами, равными не-
скольким десяткам микрометров или 
менее. Кроме того, вследствие высо-
кого углового разрешения компонен-
тов углового спектра рассеянного из-

лучения представляется возможным 
проводить эффективную фильтрацию 
излучения, рассеянного на малые уг-
лы. 

 
Оптическая схема двухканального 

лазерного дымового извещателя 
На рисунке 1 изображена пред-

ложенная оптическая схема лазерного 
дымового извещателя [4].  

 

 
Рисунок 1 – Оптическая схема лазерного дымового извещателя: 

I – модуль источника излучения; II – модуль регистрации прямопроходящего излучения; 
III – модуль регистрации рассеянного излучения 

 
Схема включает модуль источ-

ника и два модуля регистрации излу-
чения. Модуль источника состоит из 
лазера 1, генерирующего излучение с 
малой угловой расходимостью, про-
зрачной пластинки 2, отражающей 
часть излучения на опорный прием-
ник 5, самого опорного приемника 5 и 
линзы 3, фокусирующей излучение 
лазера в объем дымовой камеры. Мо-
дули регистрации излучения включа-
ют собирающие линзы 3, формирую-
щие изображения пятна фокусировки 

излучения с увеличением, равным 1, 
в плоскостях вблизи светочувстви-
тельных площадок сигнальных при-
емников 5, диафрагму 4 в канале ре-
гистрации прямопроходящего через 
дым излучения. 

Модуль источника совместно 
с модулем регистрации прямопрохо-
дящего излучения составляют собст-
венно оптическую схему линейного 
дымового извещателя. Модуль источ-
ника совместно с модулем регистра-
ции рассеянного излучения форми-



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

92 «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 

руют оптическую схему традицион-
ного точечного дымового извещателя. 
Таким образом, применение лазерно-
го источника излучения позволяет 
создать комбинированный оптиче-
ский дымовой извещатель, состоящий 
из двух извещателей различного типа 
действия в одном корпусе. Особенно-
стью оптической схемы такого изве-
щателя является фокусировка излуче-
ния источника в ограниченный объем 
дымовой камеры. 

Фокусировка излучения позволя-
ет: 1) повысить плотность мощности 
излучения и тем самым увеличить 
чувствительность линейного извеща-
теля при его малой базе; 2) ограни-
чить контролируемый объем про-
странства до размеров, фактически 
совпадающих с размерами фокальной 
перетяжки излучения. Данное обстоя-
тельство позволяет снизить вероят-
ность появления ложных тревог, обу-
словленных воздействием частиц пы-
ли. Действительно, поскольку попе-
речные размеры частиц пыли сопос-
тавимыми с поперечными размерами 
фокального пятна, пересекая его, они 
производят кратковременные случай-
ные выбросы в регистрируемом сиг-
нале. Применяя специальный алго-
ритм обработки сигналов, можно от-
сеивать данные выбросы.  

 
Принцип работы двухканального 
лазерного дымового извещателя 

Принцип работы извещателя со-
стоит в следующем. Излучение полу-
проводникового лазера 1 направляет-
ся на прозрачную пластинку 2 и по-
ложительную линзу 3 модуля источ-
ника излучения. Часть излучения, от-

раженная пластинкой, регистрируется 
опорным приемником 5, контроли-
рующим мощность исходного излу-
чения лазера. Излучение, прошедшее 
через пластинку 2, попадает на линзу 
3, которая формирует пятно фокуси-
ровки в объеме дымовой камеры. 
Линза 3 модуля регистрации прямо-
проходящего излучения формирует 
изображение данного пятна в плоско-
сти диафрагмы 4 в масштабе ~1:1. 
Диаметр отверстия диафрагмы под-
бирается, примерно, равным диамет-
ру пятна фокусировки в отсутствие 
дыма. Диафрагма позиционируется 
относительно положения пятна фоку-
сировки таким образом, чтобы через 
ее отверстие проходило не менее 
85 % интенсивности излучения лазе-
ра. Прошедшее через отверстие диа-
фрагмы излучение регистрируется 
расположенным сразу же за ней при-
емником 5. В отсутствие дыма излу-
чение лазерного источника попадает 
только на опорный приемник 5 и сиг-
нальный приемник 5 блока регистра-
ции прямопроходящего излучения. 
По сигналам, формируемым данными 
приемниками, осуществляются кон-
троль интенсивности излучения ла-
зерного источника и корректировка 
чувствительности приемной схемы 
электронного блока канала регистра-
ции прямопроходящего излучения. 
При появлении дыма часть излучения 
источника рассеивается частицами 
дыма в сторону линз 3 модулей реги-
страции излучения. Причем большая 
интенсивность рассеянного излучения 
поступает из области пятна фокуси-
ровки, где плотность мощности излу-
чения повышенная. Линзы формиру-
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ют в плоскостях светочувствительных 
площадок сигнальных приемников 5 
изображения пятна фокусировки 
в рассеянных лучах. При этом на сиг-
нальный приемник, расположенный 
на оси источника излучения, падает 
в основном прямопроходящее через 
дым излучение. Диафрагма 4 с диа-
метром отверстия меньше диаметра 
пятна фокусировки в рассеянных лу-
чах блокирует практически весь рас-
сеянный свет. В то же время прием-
ник 5 модуля регистрации рассеянно-
го излучения регистрирует только 
рассеянное частицами дыма излуче-
ние. На выходе его появляется сиг-
нал, который растет с увеличением 
плотности дыма. Одновременно 
с ростом интенсивности рассеянного 
излучения уменьшается интенсив-
ность нерассеянного излучения 
вследствие поглощения и рассеяния 
части излучения частицами дыма. 
При достижении определенного соот-
ношения уровней сигналов на выходе 
сигнальных приемников 5 формиру-
ется сигнал «Пожар».  

Для исследования функциональ-
ных характеристик предложенной 
конструкции двухканального дымо-
вого извещателя был собран его ма-
кет. Модуль источника излучения ма-
кета состоял из полупроводникового 
лазера МЛ126-0660-ЛД7 с драйвером 
стабилизации и модуляции мощности 
излучения и собирающей линзы. Ла-
зер генерировал излучение с длиной 
волны  = 660 нм и расходимостью 
~0,3 мрад. Средняя мощность излуче-
ния составляла ~3 мВт. Собирающая 
линза имела апертуру, равную 16 мм, 
и фокусное расстояние f = 26 мм. 

Излучение лазера фокусировалось 
данной линзой в пятно размером 
~200 мкм. Модуль регистрации пря-
мопроходящего излучения включал 
собирающую линзу с апертурой 
~14 мм и фокусным расстоянием 
f = 13 мм, диафрагму с отверстием 
диаметром ~200 мкм и приемник из-
лучения ФД 265А. Напряжение пита-
ния фотоприемника равнялось 4 В. 
Площадь его светочувствительной 
площадки составляла ~3 мм2. Макси-
мум спектральной чувствительности 
приходился на 800 нм. Фотоприемник 
включался в цепь усилителя фотото-
ка. Модуль приемника рассеянного 
излучения состоял из собирающей 
линзы с апертурой ~20 мм и фокус-
ным расстоянием f = 13 мм, диафраг-
мы с отверстием диаметром ~2 мм и 
приемника излучения ФД 263-01. Ось 
модуля регистрации рассеянного из-
лучения составляла ~30 º с осью мо-
дуля источника излучения. Напряже-
ние питания фотоприемника равня-
лось 4 В. Площадь его светочувстви-
тельной площадки составляла 
~10 мм2. Максимум спектральной 
чувствительности ~800 нм. Приемник 
излучения подключался к входу уси-
лителя напряжения. Макет включал 
также модуль цифровой обработки 
и индикации сигналов. Он был собран 
на основе 8-битного микроконтролле-
ра PIC16F876A и жидкокристалличе-
ского индикатора SC0802A с двумя 
8-разрядными регистрами данных 
и команд. Микроконтроллер исполь-
зовался для модуляции интенсивно-
сти лазерного излучения, оцифровки 
сигналов с фотоприемников регист-
рации прямопроходящего и рассеян-
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ного частицами дыма излучения, вы-
полнения математических операций 
над данными сигналами, запоминания 
их и вывода на жидкокристалличе-
ский индикатор результатов измере-
ний. Данные измерений выражались 
в единицах оптической плотности 
среды либо в электрических едини-
цах, пропорциональных мощности 
регистрируемых излучений. 

 
Результаты экспериментов 
Основной исследуемой характе-

ристикой макета извещателя являлась 
его пороговая чувствительность. Под 
пороговой чувствительностью точеч-
ного оптического дымового извеща-
теля обычно понимают минимальное 
значение удельной плотности дыма, 
вызывающее изменение 
регистрируемого сигнала извещателя 
на величину, превышающую среднее 
значение собственных шумов 
усилительного тракта извещателя. 
Пороговая чувствительность двухка-
нального оптического дымового 
извещателя, очевидно, должна опре-
деляется наименьшим значением 
удельной оптической плотности 
дыма, вызывающим стабильное пре-
вышение регистрируемых сигналов 
в обоих каналах извещателя над их 
собственными шумами.  

Определение чувствительности 
макета лазерного оптического дымо-
вого извещателя осуществлялось 
в дымовом испытательном канале 
с поперечными размерами 
500 × 500 мм2. Оптическая плотность 
дыма в канале контролировалась бло-
ком контроля задымленности. Диапа-
зон откалиброванных значений изме-

ряемой удельной оптической плотно-
сти среды в канале составляет 
0,02–0,7 дБ/м. Скорость воздушного 
потока внутри канала может изме-
няться в диапазоне от 0,2 до 1 м/с. 
Для образования дыма чаще всего ис-
пользуются древесные опилки либо 
хлопчатобумажный фитиль. Перед 
определением пороговой чувстви-
тельности извещателя дымовой канал  
проветривался принудительной вен-
тиляцией в течение 30 мин. Скорость 
потока воздуха в канале устанавлива-
лась равной (0,2 ± 0,04) м/с. Темпера-
тура воздуха в канале поддержива-
лась на уровне (27 ± 1) ºС. Для 
определения чувствительности макета 
извещателя он помещался внутрь 
камеры. Осуществлялась его калиб-
ровка. Она заключалась в запомина-
нии в регистре памяти микроконтрол-
лера средних значений сигналов 
на выходе усилителей каналов 
извещателя в отсутствие дыма. При 
этом измеряемые значения сигналов 
для канала регистрации прямопрохо-
дящего излучения визуализировались 
на экране жидкокристаллического 
индикатора в единицах дБ, а для ка-
нала регистрации рассеянного излу-
чения – в единицах напряжения, В. 
Затем в дымовом канале формирова-
лось задымление с применением дре-
весных опилок. Степень задымления 
оценивалась одновременно по пока-
заниям измерителя удельной оптиче-
ской плотности дыма дымового кана-
ла и значениям сигналов, отображае-
мых на экране жидкокристаллическо-
го индикатора макета извещателя. 
Наименьшее среднее значение удель-
ной оптической плотности дыма в ис-
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пытательном канале, при котором за-
фиксировано стабильное отклонение 
значений сигналов, измеряемых в 
обоих каналах макета извещателя, от 
их средних значений, зарегистриро-
ванных при калибровке в отсутствие 
дыма, равнялось 0,11 дБ/м. При этом 
оптическая плотность дыма, измерен-
ная в канале регистрации прямопро-
ходящего излучения макета извеща-
теля, составила 0,01 дБ. Соответст-
вующая удельная оптическая плот-
ность дыма, регистрируемая извеща-
телем, равнялась 0,25 дБ/м (длина оп-
тического пути канала регистрации 
прямопроходящего излучения макета 
извщателя ~4 см). Разницу в измерен-
ных величинах удельных оптических 
плотностей дыма можно объяснить 
пространственной неоднородностью 
концентрации частиц дыма по сече-
нию дымового канала. Полученное 
невысокое значение чувствительно-
сти макета извещателя, очевидно, 
связано с малой мощностью излуче-
ния используемого лазера (примерно  
на порядок меньшей мощности излу-
чения традиционно используемых в 
точечных оптических дымовых изве-
щателях светодиодных источников). 

 
Заключение 

Показана принципиальная воз-
можность перехода в точечных опти-
ческих дымовых извещателях на бо-
лее эффекивный «линейный» прин-

цип обнаружения возгорания. Пред-
ложена конструкция извещателя, 
обеспечивающая повышенную на-
дежность обнаружения возгорания 
благодаря наличию двух каналов кон-
троля состояния среды. Разработана 
оптическая схема извещателя, позво-
ляющая сформировать эффективный 
алгоритм обработки регистрируемых 
сигналов для улучшения помехо-
устойчивости извещателя. 
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Введение 
В рамках реализации ГНТП 

«Космические системы и технологии» 
Национальной программы исследова-
ния и использования космического 
пространства в мирных целях специа-
листами НИИПФП им. А.Н. Севченко 
БГУ совместно с Министерством лес-
ного хозяйства и Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь создана авиационная спек-
трозональная система «АВИС» высо-
кого пространственного и спектраль-
ного разрешения с автоматическим 
адаптивным управлением как состав-
ная часть системы многоуровневого 
авиакосмического мониторинга тер-
риторий Республики Беларусь. Был 
организован и успешно проведен 
комплекс летных испытаний экспе-
риментального образца (ЭО) «АВИС» 
на борту самолета АН–2 Витебского 
филиала ГП «Беллесавиа» МЧС Рес-
публики Беларусь. [1-3]. 

 
Назначение и состав «АВИС» 

Основным назначением «АВИС» 
является регистрация спектрозональ-
ных и тепловых изображений земной 
поверхности.  

В разрезе деятельности МЧС 
Республики Беларусь разработанная 
система «АВИС» позволяет: 

 обеспечивать оперативное 
построение картосхем тепловых по-
лей лесных и торфяных пожаров в ус-
ловиях сильной задымленности; 

 определять масштабы утечек 
из нефте- и продуктопроводов, оце-
нивать их последствия; 

 строить картосхемы затоп-
ленных территорий и повреждений от 
ураганов; 

 строить профили тепловых 
полей продуктопроводов, тепловых 
трасс жилых районов и промышлен-
ных объектов; 

 оценивать повреждения, на-
несенные сельскохозяйственным 
культурам природными факторами 
(заморозки, засуха, подтопление 
и др.). 

В состав системы входят блок 
оптических датчиков (БОД), рабочая 
станция (РС) и комплект визуального 
позиционирования (КВП). 

Основным назначением БОД 
(рисунок 1) является сбор информа-
ции в видимом и инфракрасном (ИК) 
диапазонах длин волн.  
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Рисунок 1 – Блок оптических датчиков «АВИС»: 
1 – объектив МОКО; 2 – объектив МИК; 3 – объектив МС; 4 – три объектива камер 

МСВ; 5 – объектив излучателя МЛВ; 6 – объектив приемника МЛВ 
 

Блок включает в себя пять моду-
лей: 

модуль спектрозонального ви-
деонаблюдения (МСВ); 

модуль спектрорадиометра (МС); 
модуль инфракрасной камеры 

(МИК); 
модуль лазерного высотомера 

(МЛВ); 
модуль обзорной камеры опера-

тора (МОКО). 

Технические характеристики 
средств измерений 

и вспомогательных устройств, 
входящих в состав «АВИС» 
Основные технические характе-

ристики авиационной спектрозональ-
ной системы «АВИС», а также 
средств измерений и устройств, вхо-
дящие в ее состав приведены в табли-
цах 1 - 7. 

 
Таблица 1 – Тактико-технические характеристики 

Наименования технических 
показателей АВИС 

Значение показателей Единица измерения 

1. Высота съемки 500–3000 м 
2. Пространственное разреше-
ние кадра 

5–30 см 

3. Число элементов в полосе 
панхроматической съемки 

18 000 (плановая съемка) пиксель 

4. Размер спектрозонального 
изображения 

6665  4990 пиксель 

5. Поле обзора с высоты 1 км 1800 × 500 (плановая съемка) м 
6. Число спектральных каналов 12 шт 
7. Наличие спектрорадиметра 0,4–0,9 мкм 
8. Наличие ИК-канала 7,5–13 мкм 
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Таблица 2 – Характеристики цифровой матрицы DALSA EK5066M 
Размер светочувствительной области 35.9 мм  48 мм 
Динамический диапазон >70 дБ в области линейности 
Число элементов изображения 33,3 Мпикс 
Разрешение 4992  6668 пикселей 
Размер пикселя 7,2  7,2 мкм 
Максимальная частота кадров 2,7 кадров/с 
Общая скорость передачи данных 100 МГц (4  25 МГц) 
Чувствительность 3600 мВ/лкс 
Диапазон рабочих температур – 20 °C to + 60 °C 

 
Таблица 3 – Характеристики контролера DALSA's Evaluation Kit для матрицы 
DALSA EK 5066M 
Интерфейс передачи данных CameraLink 
Питание 6 В постоянного тока 

Размер (Д  Ш  В) 150  65  100 мм 
Масса 0,5 кг 

 
Таблица 4 – Технические характеристики спектрорадиометра МС-14 
Спектральный диапазон 400–900 нм 
Спектральное разрешение 2 нм 
Приемник излучения ПЗС линейка 
Число рабочих элементов приемника 3640 
Шаг дискретизации спектра 0,2 нм 
Полихроматор со сферической голограммной 
дифракционной решеткой 

315 штр./мм 

Энергопотребление 0,5 Вт 
Питание от USB 

 
Таблица 5 – Характеристики ИК-камеры FLIR A615 
Фокусное расстояние объектива 24,5 мм 
Пространственное разрешение  0,69 мрад 
Относительная апертура объектива  1,0 
Поле зрения / минимальное фокусное 
расстояние 

25°  18,8° / 0,4 м 

Частота кадров  
50 Гц (100/200 Гц при наличии управления ок-

нами) 
Температурная чувствительность / NETD < 0,05 °C при +30 °C / 50 мК 

Фокусировка  
Автоматическая или ручная 

(встроенный привод) 
Матрица в фокальной плоскости (FPA) / 
спектральный диапазон 

Неохлаждаемый микроболометр / 7,5–13 мкм 

ИК-разрешение  640  480 пиксел 
Шаг датчика  17 мкм 
Постоянная времени датчика  стандартная 8 мс 
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Продолжение таблицы 5 

Интервал измерения температур  
объекта 

от -20 до +150 °C, 
от 0 до +650 °C, 

от +300 до +2000 °C 
Точность ±2 °C или ±2 % от показания 

USB, потоковая передача изображений 
16-разрядные 640  480 пиксел 

при частоте 25 Гц 

Цифровое устройство ввода  
2 оптически изолированных, 

10–30 В пост. тока 

Цифровое устройство вывода, назначение  
Выходной сигнал на внешнее устройство (про-

граммное задавание) 

Источники питания 
12/24 В пост. тока, 

макс. абсолютная мощность 24 Вт 

Внешний источник питания, тип соединения  
Зажимные контакты, 

возможна установка 2-контактного штекера 
Напряжение  Допустимый диапазон: 10–30 В пост. тока 
Интервал рабочих температур  От –15 °C до +50 °C 
Интервал температуры хранения  От –40 °C до +70 °C 

Влажность (работа и хранение)  
IEC 60068-2-30/24 ч 

95 % отн.влажность от +25 °C до +40 °C 
Герметичность  IP 40 (IEC 60529) 
Устойчивость к ударным нагрузкам  25 g (IEC 60068-2-29) 
Устойчивость к вибрации  2 g (IEC 60068-2-6) 
Масса  0,7 кг 

Размер камеры (Д  Ш  В)  170  70  70 мм 
Материал корпуса  Алюминий 

 

Таблица 6 – Технические характеристики лазерного дальномера 
«Зенит-ЛД» 
Режим работы  импульсный 
Длина волны излучения лазерного дальномера  (905 ± 10) нм 
Энергия импульса лазерного излучения, не более  2 мкДж 
Частота генерации импульсов  1 кГц 
Расходимость лазерного излучения  2 мрад 
Абсолютная погрешность измерения дистанции  ± 2 м 
Диапазон измеряемых расстояний (для диффузно-отражающей цели с ко-
эффициентом отражения ≥ 0,4 и угловым размером 2  2 мрад, МДВ10 км) 

 
от 30 до 2500 м 

Количество одновременно регистрируемых целей  2 
Время измерения дистанции, не более  1 с 
Крепежные отверстия  М4  6Н 
Масса, не более  1,2 кг 
Габаритные размеры  150  120  70 мм 
Напряжение  6 В ± 5 % 
Пульсации напряжения, не более 50 мВ 
Ток потребления, не более  0,7А 
Защита оболочек (корпуса)  IP57 
Диапазон рабочих температур  от – 35 до + 55 °С 
Интерфейс  RS-232 
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Таблица 7 – Технические характеристики IP камеры - YUC-H696 
Количество точек матрицы 2 Мп 
Максимальное разрешение видео 1600  1200 пиксел 
фокус объектива 3,5  8 мм 
Интерфейсы POE (IEEE 802.3af), RS-485 
Напряжение питания 12 В постоянного тока 

 
Возможности «АВИС» 

для измерения 
и контролируемых параметров 

природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций 

 
В соответствии с [4] авиационная 

спектрозональная система «АВИС» 
позволяет выполнять измерения ряда 
контролируемых параметров природ-
ных и техногенных чрезвычайных си-
туаций (далее – ЧС). При этом полу-
чение результатов измерений осуще-
ствляется путем проведения фото-
видеосъемки в различных областях 
спектра и ее последующей графиче-
ской обработки. В зависимости от ви-
да ЧС и контролируемых параметров 
используются различные конфигура-
ции БОД АВИС для повышения каче-
ства измерений и точности результа-
тов: 

конфигурация – «Спектрозо-
нальная съемка высокого разреше-
ния» (ССВР). Съемочные камеры 

МСВ устанавливаются в положение, 
при котором их центры проекций 
располагаются на одной оси вдоль 
вектора продольного перемещения. 
Камеры срабатывают так, чтобы цен-
тры спектрозональных снимков камер 
совпадали. Объективы МСВ 
HASSELBLAD HC 2,8/80 f = 82,3 мм; 
мгновенное поле зрения не хуже 
10 см с высоты 1000 м; 

конфигурация – «стереосъемка» 
(СС). Камеры МСВ устанавливаются 
вдоль вектора продольного переме-
щения носителя под углом 30°. Дан-
ная конфигурация использования 
АВИС обеспечивает получение сте-
реоскопического изображения высо-
кого качества. 

Параметры природных и техно-
генных ЧС, контролируемые с ис-
пользованием авиационной спектро-
зональной системы «АВИС», пред-
ставлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Параметры ЧС, контролируемые с использованием «АВИС» 

№п/п 
Чрезвычайная 

ситуация 
Параметр 

Конфигурация 
БОД АВИС 

Природные ЧС 
Геофизические опасные явления 

1. Землетрясения Координаты и размеры зоны ЧС  
2. Извержение  

вулканов 
Координаты зоны ЧС. Размеры, направ-
ление и скорость движения потоков ла-
вы. Высота, размеры и направление 
движения выбросов вулканической дея-
тельности. 

ССВР 

Геологические опасные явления 
3. Оползни Координаты, размеры, направление 

и скорость перемещения оползней 
ССВР 

4. Сели Координаты, размеры, направление 
и скорость перемещения селевого потока 

ССВР 

5. Обвалы (провалы) Координаты и размеры зоны обвалов 
(провалов) 

СС 

6. Лавины Координаты, размеры, направление 
и скорость движения лавин 

ССВР 

Метеорологические опасные явления 
7. Тайфуны Координаты и размеры зоны ЧС СС 
8. Смерчи Координаты зоны ЧС. СС 
9. Пыльные и песчаные 

бури, снежные бураны 
Координаты и размеры зоны ЧС.  

10. Цунами Координаты и площадь разрушений. На-
правление и скорость перемещения 
волн. Глубина проникновения прилив-
ной волны 

ССВР 

Гидрологические опасные явления 
11. Наводнения и затоп-

ления, подъем воды 
Координаты зоны ЧС. Площадь водной 
поверхности. Площадь затопления 

ССВР 

Природные пожары 
12. Природные пожары Координаты зоны ЧС. Размер дымового 

шлейфа, площадь огневой зоны, темпе-
ратура, площадь гарей. Направление и 
скорость распространения зоны горения 

ССВР 

Техногенные ЧС 
13. Аварии и крушения на 

железных дорогах 
Координаты разрушений транспортных 
магистралей. Площадь загрязнений от 
транспортируемых грузов 

ССВР 

14. Аварии и катастрофы 
морского и речного 
транспорта 

Координаты зоны бедствия. Площадь 
и направление движения загрязнений 

ССВР 

15. Аварии и катастрофы 
на авиационном 
транспорте 

Координаты района катастрофы, харак-
тер разрушений (пожаров), площадь за-
грязнений 

ССВР 
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Продолжение таблицы 8 

Техногенные ЧС 
16. Аварии на дорогах Координаты зоны ЧС. Характер и пло-

щадь разрушений. Площадь загрязнений 
от транспортируемых грузов 

ССВР 

17. Аварии на трубопро-
водах и промыслах 

Координаты и площадь ЧС. Характер, 
размеры и площадь разливов нефти 
и других загрязняющих почву продуктов 

ССВР 

18. Пожары на промыш-
ленных предприятиях, 
транспорте, шахтах и 
жилых зданиях 

Координаты и площадь дымового  
шлейфа, огневой зоны. 

ССВР 

19. Аварии на   
химически  
опасных   
объектах 

Координаты и площадь зоны ЧС. На-
правление, температура и скорость дви-
жения дымового и (или) газового шлей-
фа.  

ССВР 

20. Аварии на радиацион-
но-опасных объектах 

Координаты и площадь зоны ЧС. ССВР 

21. Разрушения  
зданий и промышлен-
ных объектов 

Координаты зоны ЧС. Площадь, харак-
тер и степень разрушений 

ССВР 

22. Аварии на электро-
энергетических систе-
мах 

Координаты зоны ЧС. Площадь зоны 
разрушений. Размеры дымовых шлейфов 
и наличие тепловых аномалий 

ССВР 

23. Аварии на коммуналь-
ных системах жизне-
обеспечения 

Координаты зоны ЧС. СС 

24. Гидродинамические 
аварии 

Координаты зоны ЧС. Площадь затопле-
ния 

ССВР 

 
Заключение 

 
Для дальнейшего использования 

«АВИС» при дистанционном монито-
ринге зон ЧС представляется целесо-
образным решение нескольких науч-
но-прикладных задач [5]: 

разработка методик определения 
параметров ЧС с помощью дистанци-
онной оптической диагностики; 

определение спектральных зон 
дистанционного оптического монито-
ринга ЧС; 

разработка методик калибровки 
тепловизоров на метрологическом 

комплексе «Камея» и их адаптация к 
оптическим дистанционным измере-
ниям; 

разработка методик натурных 
измерений с помощью приборов дис-
танционной оптической диагностики. 
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Генетические алгоритмы использованы для определения перспективных направ-

лений развития систем пожарного робота. Дано определение и осуществлена трактов-
ка основных технических терминов пожарной робототехники – аналогов базовых тер-
минов генетических алгоритмов. На основе предложенной терминологии разработана 
методика матричного представления пожарного робота в параметрах двоичного кода. 
Последовательная реализация этапов генетического алгоритма позволила установить 
итерационный рост значений функции приспособленности, свидетельствующий о по-
вышении инновационности конструкции пожарного робота. Средние значения феноти-
пов систем генерируемых популяций позволяют оценить динамику их развития и сде-
лать выводы о перспективах использования при создании более совершенных конст-
рукций пожарных роботов. Обосновывается попытка введения и даётся определение 
новому термину – «генотехника». 

 
Ключевые слова: генетические алгоритмы, пожарные роботы, направления со-
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Genetic algorithms are used to identify advanced areas of fire-robot systems. Main 
technical fire robotics terms, that are equivalent to basic terms of genetic algorithms, are dis-
closed. New method based on matrix notation of fire-robot parameters in binary code is de-
veloped on the basis of the proposed terminology. Consistent implementation of the genetic 
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algorithm stages has allowed to establish an iterative growth of fitness function values, that 
indicates the innovation increase of fire-robots construction design. Average phenotypes val-
ues of generated populations allow to assess the dynamics of their development and to draw 
conclusions about the prospects of using it in creating improved fire-robots designs. An at-
tempt to introduce and to define a new term «genotechnics» is made. 

 
Keywords: genetic algorithms, fire robots, direction of improvement, genotehnika. 

 

Введение 
Идея создания генетических ал-

горитмов (далее – ГА) принадлежит 
Дж. Холланду [1]. Практически сразу 
после своего создания ГА привлекли 
внимание практически ориентиро-
ванных исследователей и представи-
телей прикладной науки [2-5]. 

В настоящее время ГА исполь-
зуются для оптимизации архитектуры 
САПР, решения задач компоновки, 
размещения, трассировки и верифи-
кации элементов СБИС [2]. Примени-
тельно к техническим системам ГА 
применяются для выбора оптималь-
ной траектории движения мобильных 
робототехнических средств [6]. 
Известны исследования, посвящён-
ные использованию ГА для синтеза 
новых конструкций электрических 
малых антенн для сферы телекомму-
никаций. При этом в качестве крите-
рия оптимизации используется гео-
метрическая форма антенн и их эле-
ментов [7]. 

Насколько нам известно, какие-
либо исследования, посвященные ис-
пользованию ГА для совершенство-
вания технических устройств и сис-
тем, не проводились. С нашей точки 
зрения, отсутствие работ по практи-
ческому использованию ГА для ре-
шения задач по конструкционному 
совершенствованию технических сис-
тем и их элементов связано с большой 

сложностью и масштабируемостью 
решаемой задачи, а также недоста-
точно хорошо проработанной мето-
дической стороной вопроса. 

Вместе с тем актуальность тако-
го рода исследований, по нашему 
мнению, не вызывает сомнений. При 
этом проведение исследований по оп-
ределению перспективных направле-
ний совершенствования пожарных 
роботов целесообразно разделить на 
несколько этапов. В настоящей рабо-
те решается одна из возможных на-
чальных задач – определение тенден-
ций развития физических систем по-
жарного робота. В данном случае под 
физической системой подразумевает-
ся совокупность всех структурных 
элементов пожарного робота, прин-
цип действия которых основан на 
конкретном физическом эффекте: ме-
ханическом, оптическом и т. д. 

Основы теории 
Генетические алгоритмы пред-

ставляют собой адаптивные методы 
поиска и основаны на генетических 
процессах биологических организмов: 
биологические популяции развивают-
ся в течение нескольких поколений, 
подчиняясь законам естественного 
отбора и по принципу «выживает 
наиболее приспособленный», откры-
тому Чарльзом Дарвином. Подражая 
этому процессу, ГА способны «разви-
вать» решения реальных задач, если 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 107 

те соответствующим образом закоди-
рованы. ГА отличаются от традици-
онных методов оптимизации не-
сколькими базовыми элементами. 
В частности, генетические алгорит-
мы: 

1. обрабатывают не значения па-
раметров самой задачи, а их закоди-
рованную форму; 

2. осуществляют поиск решения 
исходя не из единственной точки, а из 
их некоторой популяции; 

3. используют только целевую 
функцию, а не ее производные либо 
иную дополнительную информацию; 

4. применяют вероятностные, 
а не детерминированные правила вы-
бора; 

5. могут работать с многопара-
метрическими задачами; 

6. позволяют осуществлять оп-
тимизацию для сложных функцио-
нальных поверхностей с большим ко-
личеством экстремумов и др. 

Генетические алгоритмы рабо-
тают с совокупностью особей – попу-
ляцией, каждая из которых представ-
ляет возможное решение данной про-
блемы. Каждая особь оценивается 
мерой её «приспособленности» согла-
сно тому, насколько «хорошо» соот-
ветствующее ей решение задачи 
(в природе это эквивалентно оценке 
того, насколько эффективен организм 
при конкуренции за ресурсы). Наибо-
лее приспособленные особи получают 
возможность «воспроизводить» по-
томство с помощью «перекрёстного 
скрещивания» с другими особями по-
пуляции. Это приводит к появлению 
новых особей, которые сочетают в 
себе некоторые характеристики, на-

следуемые ими от родителей. Наиме-
нее приспособленные особи с мень-
шей вероятностью смогут воспроиз-
вести потомков, так что те свойства, 
которыми они обладали, будут посте-
пенно исчезать из популяции в про-
цессе эволюции. 

Так и воспроизводится вся новая 
популяция допустимых решений, вы-
бирая лучших представителей преды-
дущего поколения, скрещивая их и 
получая множество новых особей. 
Это новое поколение содержит более 
высокое соотношение характеристик, 
которыми обладают хорошие члены 
предыдущего поколения. Таким обра-
зом, из поколения в поколение хоро-
шие характеристики распространяют-
ся по всей популяции. Скрещивание 
наиболее приспособленных особей 
приводит к тому, что исследуются 
наиболее перспективные участки 
пространства поиска. В конечном 
итоге, популяция будет сходиться к 
оптимальному решению задачи [3-4]. 

Основной способ взаимодейст-
вия – кроссовер или скрещивание. 
При кроссовере ДНК предков делятся 
на части, а затем обмениваются свои-
ми частями. 

При наследовании возможны му-
тации, в результате которых случай-
ным образом могут изменяться неко-
торые гены в половых клетках одного 
из родителей. Изменённые гены пере-
даются потомку и придают ему новые 
свойства. Если эти новые свойства 
полезны, они, скорее всего, сохранят-
ся в данном виде. При этом может 
произойти скачкообразное повыше-
ние приспособленности вида. 
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В самом общем виде этапы ГА 
должны предусматривать следующую 
последовательность действий: зада-
ние целевой функции (приспособлен-
ности) для особей популяции; созда-
ние начальной популяции; вычисле-
ние значения целевой функции для 
всех особей; проверку условия завер-
шения работы алгоритма; скрещива-
ние (размножение) и мутацию хромо-
сом; селекцию (формирование нового 
поколения). Завершается цикл выбо-
ром «наилучшей» хромосомы. 

Алгоритм останавливается после 
обнаружения приемлемого решения 
или завершения набора заданного 
числа итераций. 

В ГА сохраняется биологическая 
терминология в упрощённом виде, 
а также используются соответствую-
щие этим терминам определения из 
технического лексикона и информа-
тики: цепь, двоичная последователь-
ность, структура. Последние необхо-
димы для кодированного представле-
ния исходных хромосом и тех изме-
нений, которые происходят в них 
в процессе кроссовера и мутации. 

Также в ГА применяется ряд 
терминов, заимствованных из генети-
ки, прежде всего гены и хромосомы, 
а также популяция, особь, аллель, ге-
нотип, фенотип, функция приспособ-
ленности, кроссовер, мутация. 

Методика исследований 
Методика исследований основы-

валась на классической структуре ГА, 
представленной в работах [3-5]. 
На всех этапах исследования для ре-
шения статистических задач по гене-

рации случайных чисел применяли 
программу Random Number Generator 
v.1.1. При расчёте значений феноти-
пов систем и функции приспособлен-
ности использовали средние значения 
по 10 хромосомам (структурным мо-
дулям пожарного робота). Каждый 
структурный модуль, в свою очередь, 
представлялся состоящим из кон-
кретных систем пожарного робота 
(набора элементов двоичного кода). 

Основная часть 
Использование генетических ал-

горитмов для прогнозирования на-
правлений развития (совершенство-
вания) технических систем предпола-
гает использование соответствующих 
терминов и определений. При этом 
важным является необходимость наи-
более близкого структурно-
функционального сходства между ос-
новными понятиями генетических ал-
горитмов и их техническими анало-
гами. Первая попытка определения 
терминологических соответствий ме-
жду генетическими алгоритмами и их 
техническими аналогами была пред-
ставлена нами в [8-9]. 

С учетом ранее проведенных ис-
следований в области роботизирован-
ных систем пожаротушения опреде-
лим возможные технические аналоги 
основных понятий генетических ал-
горитмов (таблица 1). Предлагается 
под популяцией понимать группу по-
жарных роботов, выполняющих одну 
боевую задачу, например, ликвида-
цию возгораний на каком-либо слож-
ном конкретном объекте. 
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Таблица 1 – Основные термины генетических алгоритмов и их технические ана-
логи 

Термины  
генетических алгоритмов 

Технический аналог 

Популяция Группа пожарных роботов, выполняющих одну задачу 
Особь Пожарный робот 
Хромосома Структурный модуль пожарного робота 
Последовательная группа генов 
(часть хромосомы)  

Система пожарного робота 

Ген Элемент подсистемы пожарного робота 
Генотип (или структура) Структура системы пожарного робота 

Фенотип 
Декодированная структура пожарного робота – реше-
ние, точка пространства 

Аллель Значение элемента подсистемы пожарного робота 
Локус (или позиция) Позиция элемента в подсистеме пожарного робота 
Поколение Инновационная конструкция пожарного робота 
Функция приспособленности Аналогично 

Особь (пожарный робот) может 
быть изображена матрицей, каждая 
строка которой представляет собой 
некоторую хромосому (рисунок 1). 
В качестве такой хромосомы, напри-
мер, может выступать структурный 
модуль пожаротушения пожарного 
робота [8-10]. 

При этом отдельные части хро-
мосомы могут выполнять функции 
своих некоторых технических анало-
гов – систем, параметров или элемен-
тов робототехнических устройств. 

Последовательная группа генов 
(часть хромосомы) может представ-
лять отдельно взятую систему пожар-
ного робота. Уникальные возможно-
сти ГА позволяют путём соответст-
вующего кодирования хромосом 
осуществлять эволюционные преоб-
разования не только систем, но и под-
систем различного уровня иерархии, 
вплоть до отдельно взятых элементов 
пожарного робота. В последнем слу-
чае каждый элемент системы пожар-
ного робота представляется геном 

хромосомы с определённой позицией 
(локусом). 

Остальные технические аналоги 
терминов генетических алгоритмов 
(генотип, фенотип, аллель, локус 
и поколение) не требуют дополни-
тельных пояснений и представлены 
в таблице 1. 

Рассмотрим практическое ис-
пользование ГА для решения постав-
ленной задачи – определения пер-
спективных направлений совершен-
ствования пожарных роботов. 

Этап 1. Инициализация 
Этап предназначен для формиро-

вания исходной популяции и заклю-
чается в случайном выборе заданного 
количества хромосом (структурных 
модулей пожарного робота). При 
этом каждый структурный модуль 
представляется двоичными последо-
вательностями фиксированной дли-
ны, каждая из которых представляет 
физическую систему пожарного ро-
бота. 
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Рисунок 1 – Представление пожарного робота в параметрах двоичного кода 
 

В качестве исследуемых объек-
тов определяем следующие четыре 
системы пожарного робота: 1 – меха-
ническая; 2 – электромагнитная; 
3 – оптическая; 4 – электронная. 

На основании исторических дан-
ных о развитии физической науки 
и их связи с создаваемыми конструк-
циями машин и механизмов зададим 
системам значения (фенотипы), ха-
рактеризующие степень их сложности 
(развитости или совершенства): меха-
ническая – от 0 до 7; электромагнит-
ная – до 31; оптическая – до 63; элек-
тронная – до 127. Это позволяет оп-
ределить длину хромосомы в 28 по-
зиций, распределенных между че-
тырьмя физическими системами. 

Примем ограничения: физиче-
ские системы при одинаковой общей 
длине хромосом развиваются (эволю-
ционируют) в пределах генов, опре-
деляющих значения соответствую-
щих фенотипов. 

Для решения поставленной зада-
чи необходимо найти целевую функ-
цию 
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где k1 – k4   [kmin, kmax] – пара-

метры задачи, принадлежащие неко-
торому множеству, лежащему в опре-
делённом пространстве поиска от не-
которого минимального значения до 
максимального. При этом kmin –  
в двоичной кодовой последователь-
ности состоит из одних нулей, а kmax – 
в виде одних единиц; 

u – входной сигнал в систему. 
Длины кодовых последователь-

ностей зависят от значений парамет-
ров и частоты дискретизации интер-
вала [kmin, kmax]. 
Этап 2. Оценка приспособленности 

хромосом в популяции 
Предназначение этапа – рассчи-

тать функцию приспособленности для 
каждой из хромосом в исходной (ро-
дительской) популяции. Чем больше 
значение функции приспособленно-
сти, тем выше «качество» хромосомы. 

Для выбора вида функции при-
способленности используем пред-
ставления о жизненном цикле инно-
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вационных изделий (этапах иннова-
ционного процесса) [11, с. 66]. 
В соответствии с представленными в 
этой работе данными эволюция про-
дукта, может быть описана зависимо-
стью, близкой к квадратичной. Ис-
пользуем в исследовании функцию 
приспособленности вида 

4
2
32

2
1 07,0002,05,33,0 xxxxy  . 

В таблице 2 представлены хро-
мосомы, соответствующие им значе-
ния фенотипов и рассчитанные зна-
чения функции приспособленности. 
Среднее значение функции приспо-
собленности для популяции хромо-
сом, представленных в таблице 2, со-
ставляет 50,19. 

 
 

Таблица 2 – Результаты расчета функции приспособленности для родительской 
популяции хромосом 
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0000101 5 0011000 24 0011011 27 0010001 17 76,232 
0000010 2 0001101 13 0001010 10 1011101 93 50,610 
0000000 0 0011010 26 0111110 62 0110101 53 87,022 
0000011 3 0000000 0 0100101 37 1101110 110 2,262 
0000010 2 0011010 26 0110110 54 1001010 74 82,848 
0000000 0 0000111 7 0000111 7 1100101 101 31,472 
0000111 7 0010101 21 0101110 46 0110011 51 58,138 
0000100 4 0001001 9 0101000 40 0100101 37 26,090 
0000001 1 0000001 1 0011011 27 0100001 33 4,052 
0000000 0 0010110 22 0010011 19 1100011 99 83,208 
Средние 
значения 

2,4  14,9  32,9  66,8 50,19 

         

Этап 3. Проверка условия остановки 
алгоритма 

Определение условия остановки 
генетического алгоритма зависит от 
его конкретного применения. В опти-
мизационных задачах остановка алго-
ритма может произойти после дости-
жения ожидаемого оптимального зна-
чения, возможно – с заданной точно-
стью или в случае, когда его выпол-
нение не приводит к улучшению уже 
достигнутого значения. Алгоритм 
также может быть остановлен по ис-
течении определённого времени вы-
полнения либо после выполнения за-

данного количества итераций. Если 
условие остановки выполнено, то 
производится переход к завершаю-
щему этапу выбора «наилучшей» 
хромосомы. В противном случае на 
следующем шаге выполняется селек-
ция. 

Задаем условие для решения за-
дачи – завершить остановку работы 
алгоритма после 9 итераций. 

Этап 4. Селекция хромосом 
Селекция заключается в выборе 

тех хромосом, которые будут участ-
вовать в создании потомков для сле-
дующей популяции. При этом выбор 
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производится согласно принципу ес-
тественного отбора, согласно которо-
му наибольшие шансы на участие 
в создании новых особей имеют хро-
мосомы с наибольшими значениями 
функции приспособленности. 

В практике получили распро-
странение несколько методов селек-
ции. Одним из наиболее распростра-
ненных методов селекции является 
метод рулетки. При этом каждой 
хромосоме может быть сопоставлен 
сектор колеса рулетки, величина ко-
торого устанавливается пропорцио-
нальной значению функции приспо-
собленности данной хромосомы [3]. 

Каждой хромосоме, обозначае-
мой psi для i = 1, 2, …, N (где N обо-
значает численность популяции), со-
ответствует сектор круга s(psi), выра-
женный в процентах согласно форму-
ле 

%100)()(  isi psvpss , 

где 





N

i
i

i
is

psF

psF
psv

1

)(

)(
)( , 

 

причем F(psi) – значение функ-
ции приспособленности хромосомы 
psi, а vs(psi) – вероятность селекции 
хромосомы psi. 

Очевидно, что чем больше сек-
тор, тем больше вероятность «побе-
ды» соответствующей хромосомы.  

В результате процесса селекции 
создается родительская популяция с 
численностью N, равной численности 
текущей популяции. 

Несомненный интерес представ-
ляет оценка работы статистической 
составляющей алгоритма при опреде-
лении количества «побед» хромосом, 
определяющих состав популяции по-
томков. Для этого по результатам 
10 генераций случайных чисел опре-
деляли среднее количество «побед» 
хромосом (таблица 3). 

Как следует из представленных 
в таблице 3 данных, наибольшее ко-
личество побед хромосом практиче-
ски всегда соответствует максималь-
ным значениям функции приспособ-
ленности. Это свидетельствует о кор-
ректной работе генетического алго-
ритма при решении поставленной за-
дачи. 

По результатам расчетов (1 гене-
рация) при формировании следующей 
популяции (1-я популяции потомков) 
используются следующие хромосо-
мы: хромосомы 1, 2 и 3 – по 2 особи; 
хромосомы 5, 6, 8 и 10 – по 1 особи. 

Таблица 3 – Результаты расчета количества «побед» хромосом 

Характеристика 
Хромосомы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Функция приспо-
собленности 

76,23 50,61 87,02 2,26 82,85 31,47 58,14 26,09 4,05 83,21 

2. Площадь сектора 
на круге, % 

15,19 10,08 17,34 0,45 16,50 6,27 11,58 5,20 0,81 16,58 

3. Количество «по-
бед» хромосом  

1 генерация 
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Продолжение таблицы 3 

Характеристика 
Хромосомы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 генерация 0 1 2 1 2 0 0 2 0 2 
3 генерация 1 1 4 0 0 0 3 0 0 1 
4 генерация 1 1 1 0 1 0 1 5 0 0 
5 генерация 1 3 2 0 1 2 0 0 0 1 
6 генерация 0 0 2 0 1 1 1 0 0 5 
7 генерация 0 3 2 0 4 0 0 0 0 1 
8 генерация 1 2 3 0 0 1 1 0 1 1 
9 генерация 2 1 1 0 1 2 2 0 0 1 
10 генерация 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 
Сумма побед 10 15 20 1 12 10 8 9 1 14 

Среднее количество 
побед по 10  
генерациям  

1,0 1,5 2,0 0,1 1,2 1,0 0,8 0,9 0,1 1,4 

 

Хромосомы с порядковыми но-
мерами 4, 7 и 9 в формировании сле-
дующей популяции не участвуют. 
Следует отметить, что полученные 
результаты (таблицы 3 и 4) демонст-
рируют не только, как уже отмеча-
лось корректную работу ГА, но и по-
казывают выполнение статистическо-
го принципа, заложенного в саму ме-
тодологию метода. Так, при форми-
ровании следующей популяции пред-
почтение получили практически все 
хромосомы с наибольшими значе-
ниями функции приспособленности 
(1, 2, 3, 5 и 10). В то же время при 
формировании 1-го поколения потом-
ков будут принимать участие хромо-
сомы с достаточно низкими значе-
ниями функции приспособленности 
(6 и 8). 

Этап 5. Применение 
генетических операторов 

Применение генетических опера-
торов к отобранным в результате се-
лекции хромосомам приводит к фор-
мированию новой популяции потом-
ков от созданной на предыдущем ша-

ге алгоритма родительской популя-
ции. 

В классическом генетическом 
алгоритме применяют два основных 
генетических оператора: оператор 
скрещивания (crossover) и оператор 
мутации (mutation). 

Оператор скрещивания 
На первом этапе скрещивания 

случайным образом выбираются пары 
хромосом из родительской популя-
ции, сформированной на основе дан-
ных по 1-й генерации (таблица 3). Да-
лее для каждой пары отобранных та-
ким образом родителей разыгрывает-
ся позиция гена (локус) в хромосоме, 
определяющая так называемую точку 
скрещивания.  

Предполагаем, что в парах роди-
телей реализуется одноточечный 
кроссовер. Определение точки скре-
щивания осуществляется путём слу-
чайного выбора числа из интервала 
[1, L – 1], где L – количество генов 
в хромосоме. 

Результаты генерации пар хро-
мосом: 1-2; 1-3; 2-8; 3-6; 5-10 с точ-
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ками скрещивания соответственно: 
15, 1, 4, 25 и 9. 

Оператор мутации 
В генетическом алгоритме мута-

ция хромосом может выполняться на 
популяции родителей перед скрещи-
ванием либо на популяции потомков, 
образованных в результате скрещива-
ния. 

Осуществляем мутацию на попу-
ляции потомков, полученной в ре-

зультате скрещивания. Допустим, что 
в каждой хромосоме мутирует один 
ген. Мутируемый ген (его позиция) 
определяется путем генерирования 
случайных чисел из интервала 1-28 
(1. L) для каждой хромосомы. 

В таблице 4 представлены хро-
мосомы (структурные модули пожар-
ного робота) после реализации опера-
торов скрещивания и мутации.

 
Таблица 4 – Хромосомы новой популяции после кроссовера и мутации 

Позиция  
мутируемого гена 

Системы, хромосомы 
1  2  3  4  

20 
18 

0000101 
0000010 

0011000 
0001101 

0001000 
0010011 

1011101 
0010001 

11 
5 

0000101 
0000100 

0010000 
0011010 

0011110 
0111011 

0110101 
0010001 

6 
26 

0000110 
0000010 

0001001 
0001101 

0101000 
0001010 

0100101 
1011001 

9 
2 

0000000 
0000010 

0011010 
0000111 

0111110 
0000111 

0110101 
1100101 

12 
28 

0000010 
0000000 

0010010 
0011010 

0010011 
0110110 

1100011 
1001011 

 

Для новой популяции среднее 
значение функции приспособлен-
ности для популяции из 10 хромо-
сом составляет 60,60. 

Таким образом, значение 
функции приспособленности для 
первой популяции потомков по 
сравнению со значением, полу-
ченным для исходной родитель-
ской популяции, возросло на 
20,74 % (было 50,19). 

Аналогичным образом про-
должаем исследование – осущест-

вляем 9 итераций (родительская 
популяция и 8 потомков) с после-
дующей остановкой алгоритма 
расчета; так, как это было опреде-
лено на этапе 3 настоящего иссле-
дования. 

В таблице 5 представлены ре-
зультаты расчетов функции при-
способленности родительской по-
пуляции (р) и популяций потом-
ков (1п-8п). 
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Таблица 5 – Динамика изменения значений функции приспособленности 
по популяциям 

Популяция,  
поколение 

р 1п 2п 3п 4п 5п 6п 7п 8п 

Функция  
приспособленности 

50, 19 60,60 60,45 68,74 70,28 71,02 74,54 67,53 78,93 

 
Данные таблицы 5 показывают 

положительную динамику (рост) зна-
чений функций приспособленности 
по мере реализации итераций. Это 
свидетельствует о качественном 
улучшении целевой функции и, соот-
ветственно, конструкции создаваемо-
го пожарного робота. 

При планировании исследования 
предполагалось 10-кратное повторе-
ние генерации хромосом (структур-
ных модулей) для последующего рас-
чёта средних значений фенотипов 
систем по популяциям. Это позволило 
проследить динамику изменения фе-
нотипов всех систем и оценить зако-
номерности их эволюции (рисунок 2). 

Приведенные на рисунке 2 дан-
ные показывают, что значения фено-
типов механической системы пожар-
ного робота (ряд 1) имеют тенденцию 
к снижению своих абсолютных зна-
чений (от 2,4…2,8 до 2,0). Это может 
свидетельствовать об уменьшении 
количества такого рода систем в уст-
ройстве пожарного робота по мере 
совершенствования его конструкции. 
Такая тенденция имеет свое технико-
экономическое объяснение: механи-
ческие системы, как наиболее затрат-
ные с энергетической точки зрения 
(значительная диссипация энергии), 
заменяются на более совершенные. 

Особого осмысления требует ха-
рактер изменения электромагнитной 
системы пожарного робота (ряд 2 на 

рисунке 2), характеризующийся рос-
том значений от 14,9 (родительская 
популяция) до 21,9 (8-е поколение 
потомков). Столь заметная эволюция 
(в численном отношении на 54,6 %) 
на менее, чем 10 поколениях может 
свидетельствовать о высоких пер-
спективах такого рода систем в соз-
дании инновационных конструкций 
пожарных роботов и их элементов. 
При этом, как нам представляется, 
речь может идти не только о каких-то 
конструкционных усовершенствова-
ниях систем пожарного робота, 
а также о возможных принципиаль-
ных изменениях технологии роботи-
зированного пожаротушения вообще. 

Как следует из представленных 
на рисунке данных, роль оптических 
систем пожарного робота (ряд 3) по 
мере эволюции его конструкции бу-
дет снижаться. Исследованиями уста-
новлено снижение среднего значения 
фенотипа с 32,9 до 18,8. Очевидно, 
что в перспективных конструкциях 
пожарных роботов оптические систе-
мы будут постепенно заменяться дру-
гими, основанными на других физи-
ческих эффектах и явлениях, возмож-
но, электромагнитными. В известной 
степени логичной является тенденция 
изменения средних значений феноти-
пов для электронной системы пожар-
ного робота (ряд 4). Под электронны-
ми системами следует понимать, 
в первую очередь, структурные эле-
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менты, являющиеся частью других 
систем или отдельными структурны-
ми элементами пожарного робота. 
Такими системами могут являться, 

например, микропроцессоры или бор-
товые компьютеры (для мобильных 
роботов). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение средних значений фенотипов систем по популяциям  
(ряды 1-4 – соответственно механическая, электромагнитная, оптическая 

и электронная системы пожарного робота) 
 

Использование ГА на каждом 
уровне иерархии технических систем 
может обеспечить последовательное 
конструкционное усовершенствова-
ние систем на уровне модулей, под-
систем различного уровня, вплоть до 
отдельных элементов устройств. 

С учетом изложенного выше 
считаем возможным предложить но-
вый термин, характеризующий об-
ласть знания, связанную с использо-
ванием генетических алгоритмов (бо-
ле точно, эволюционного моделиро-
вания) для описания закономерностей 
развития и оптимизации конструкций 
самых разнообразных технических 
систем – «генотехника». С точки зре-
ния методологии науки это оправдан-

но, так как «генотехника» по сущест-
ву представляет собой так называе-
мую стыковую область биологии с 
техникой, обещающую для обеих 
стыкующихся наук много новых идей 
и гипотез для их последующего раз-
вития. 

Генотехника – наука о законо-
мерностях наследственности и измен-
чивости технических систем, созда-
ваемых человеком для целей произ-
водства и непроизводственных по-
требностей общества. 

Необходимо отметить, что 
использование генетического алго-
ритма в нашем случае не предполага-
ет какого-либо конкретного указания 
на то, каким образом изменить конст-
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рукцию пожарного робота, а лишь 
направляет наше внимание к некото-
рому оптимальному сочетанию вы-
бранных для изучения систем (под-
систем, элементов) и тенденциям их 
развития.  

Проведенные нами исследования 
[12-13] показали, что в качестве кри-
терия на втором этапе оптимизации 
конструкции пожарного робота эф-
фективно может быть использован 
«удельный информационный показа-
тель», впервые предложенный и вве-
дённый в теорию и практику оценки 
инноваций академиком А.И. Свири-
денком [14]. 

Представляет интерес проверка 
предложенной методологии для ре-
шения других технических задач. 
При этом совершенно очевидно, что 
нужно обратить внимание на более 
корректный выбор вида функции 
приспособленности, проверки неко-
торых других условий остановки ГА, 
необходимость создания специализи-
рованного программного продукта 
для предложенных методических эта-
пов решения задачи. 

Заключение 
По результатам проведенных ис-

следований могут быть сделаны сле-
дующие выводы: 

1. Показано, что использование 
генетических алгоритмов позволяет 
оценить степень совершенства и вы-
явить тенденции развития физических 
систем пожарного робота. 

2. Дано определение и осуществ-
лена трактовка основных технических 
терминов пожарной робототехники – 
аналогов генетических алгоритмов. 

3. На основе предложенной тер-
минологии разработана методика 
матричного представления пожарного 
робота в параметрах двоичного кода. 

4. Итерационный рост значений 
функции приспособленности свиде-
тельствует о повышении инноваци-
онности конструкции пожарного ро-
бота и его систем. 

5. Средние значения фенотипов 
систем генерируемых популяций по-
зволяют оценить динамику их разви-
тия и сделать выводы о перспективах 
использования при создании более 
совершенных конструкций пожарных 
роботов. 

6. Обосновывается попытка вве-
дения и приводится формулировка 
нового термина «генотехника». 
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Введение 

Пожарные автомобили разделя-
ются на основные автомобили, авто-
мобили специального и вспомога-
тельного назначения. В качестве наи-
более характерных и востребованных 
подразделениями по чрезвычайным 
ситуациям рассмотрим основные по-
жарные автомобили (далее – пожар-
ный автомобиль), создаваемые на 
различных колесных шасси, предна-
значенные для доставки личного со-
става подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям, огнетушащих ве-
ществ и оборудования к месту вызова 
и подачи огнетушащих веществ (во-
ды, пены, порошков, инертных газов, 

других веществ и составов) в зону го-
рения [1]. 

В Республике Беларусь активно 
ведутся работы в части реконструк-
ции парка пожарных автомобилей пу-
тем создания и применения много-
функциональных пожарных аварий-
но-спасательных автомобилей, при-
способленных для тушения пожаров, 
проведения технических и специаль-
ных работ на месте ликвидации чрез-
вычайных ситуаций [2–4]. 

Такие автомобили должны отли-
чаться оптимальной компоновкой, 
современной конструкцией, высокой 
эргономикой и надежностью, макси-
мальной комплектацией, при этом 
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должны быть технологичны и конку-
рентоспособны по цене. 

В соответствии с общими требо-
ваниями к компоновке пожарные ав-
томобили должны состоять из сле-
дующих основных частей: 

базового шасси с кабиной води-
теля или специальной кабиной для 
размещения водителя и боевого рас-
чета; 

кабины для боевого расчета в 
виде отдельного модуля; 

отсеков кузова для размещения 
насосной установки и пожарно-
технического вооружения, закреплен-
ного в установленном месте; 

сосудов для огнетушащих ве-
ществ; 

насосной установки с коммуни-
кациями; 

дополнительной трансмиссии 
привода насосной установки; 

установки порошкового туше-
ния; 

лафетного ствола; 
дополнительного электрообору-

дования; 
системы дополнительного охла-

ждения двигателя [1]. 
В зависимости от назначения и 

конструктивного исполнения пожар-
ные автомобили могут быть оборудо-
ваны дополнительными устройствами 
при отсутствии одной или нескольких 
из ранее перечисленных составных 
частей.  

Компоновка составных частей на 
раме должна обеспечивать распреде-
ление массы пожарного автомобиля 
между осями в соответствии с норма-
тивно-технической документацией на 
конкретное шасси. При этом нагрузка 

на управляемую ось должна состав-
лять не менее 25 % от полной массы, 
а нагрузки на колеса правого и левого 
бортов должны быть равными с до-
пустимым отклонением ±1 % от пол-
ной массы.  

При недостаточном компоновоч-
ном пространстве для выполнения  
данных требований допускается про-
изводить удлинение рамы, согласо-
ванное с предприятием-
изготовителем базового шасси, при 
условии выполнения указанных тре-
бований. 

Крупногабаритное оборудование 
(ручные лестницы, всасывающие ру-
кава и т.п.) допускается размещать на 
крыше пожарного автомобиля, при 
этом оборудование, размещаемое на 
крыше, не должно ухудшать парамет-
ров обзорности базового шасси со-
гласно СТБ ГОСТ Р 51266-2003 «Ав-
томобильные транспортные средства. 
Обзорность с места водителя. Техни-
ческие требования. Методы испыта-
ний».  

В зависимости от назначения 
и климатического исполнения пожар-
ного автомобиля насосная установка 
может иметь среднее (в салоне) или 
заднее (в насосном отсеке) располо-
жение.  

Форма цистерны выбирается 
исходя из компоновочных особенно-
стей конкретной модели пожарного 
автомобиля. При этом высота распо-
ложения центра тяжести цистерны с 
водой должна быть не более 700 мм 
от верхней полки лонжеронов рамы. 

Не допускается точечное креп-
ление сосудов для огнетушащих ве-
ществ на раме шасси и использование 
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их в качестве несущих элементов для 
крепления отсеков кузова. 

Должна быть обеспечена под-
вижность надстройки относительно 
салона при угловых колебаниях рамы. 
Применение единой (цельнометалли-
ческой) конструкции кабины с сало-
ном и надстройки не допускается. 
В случае применения эластичного со-
единения отдельных отсеков кузова 
должна быть обеспечена подвижность 
отсеков относительно друг друга. 

Компоновка автомобиля должна 
обеспечивать возможность свободно-

го доступа ко всем устройствам и де-
талям, подлежащим обслуживанию и 
контролю в эксплуатации. 

С учетом указанных требований 
в рамках заданий ГНТП «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» были разра-
ботаны автомобиль быстрого реаги-
рования и пожарные автоцистерны с 
емкостями для воды 5,0 м3 и 2,0 м3 на 
базе шасси МАЗ-5337 
и МАЗ-4370 с колесной формулой 
4×2 (рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 – Пожарные автоцистерны на базе шасси МАЗ-5337 и МАЗ-4370 
с колесной формулой 4×2 

 
При разработке указанной тех-

ники максимально использовался 
подход, основанный на применении 
модульной технологии, направлен-
ный на максимальную адаптацию 
к широкому диапазону условий ис-
пользования конкретного защищае-
мого объекта (города, сельской мест-
ности и др.), особое внимание уделя-
лось эргономике и функциональному 
размещению оборудования исходя из 
его назначения, рациональной компо-
новке с максимальным использовани-

ем рабочего пространства, возможно-
стью оперативной трансформации 
и изменения конфигурации отсеков, 
безопасности конструкции и коррози-
онной стойкости. 

При проектировании техники 
Министерством по чрезвычайным си-
туациям совместно с Национальной 
академией наук широко применялись 
информационные технологии и ком-
пьютерное моделирование, что по-
зволило еще на этапе проектирования 
определить наиболее оптимальный 
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вариант расположения оборудования, 
провести динамические и прочност-
ные расчеты автомобиля и его весога-
баритных характеристик. Вместе 
с тем многовариантность компоновки 
создает сложности с обеспечением 
оптимальных значений компоновоч-
ных параметров ПА, что приводит 
к снижению показателей устойчиво-
сти и управляемости, ухудшению 
тормозной динамики, снижению кур-
совой устойчивости. Это может вы-
звать необходимость доработки кон-
струкций пожарных автомобилей 
и, как следствие, необходимость соз-
дания специализированного шасси. 

Проводимые исследования по-
зволяют определить базовый пере-
чень дополнительных требований, от-
личающих серийное шасси от спе-
циализированного с учетом компоно-
вочных требований, безопасности, 
управляемости и устойчивости. 
В качестве основных необходимо от-
метить разработку и производство 
двурядной кабины промышленного 
производства, применение стабилиза-
торов поперечной устойчивости, уве-

личение жесткости подвесок, сниже-
ние высоты центра тяжести пожарной 
надстройки компоновочными мерами, 
применение волноломов в цистернах 
вместимостью более 1500 л, сниже-
ние моментов инерции базовых моду-
лей за счет изменения схемы разме-
щения пожарно-технического воору-
жения, оптимизацию распределения 
подрессоренных масс относительно 
всех осей автомобиля (коэффициент 
распределения подрессоренных масс 
должен находиться в границах 
ε = 0,8...1,2) [5]. 

В качестве базового шасси для 
разработки данной техники использо-
вались отечественные шасси произ-
водства Минского автомобильного 
завода. 

С целью оптимизации конструк-
ции разрабатываемой и производимой 
пожарной техники совместно с Мин-
ским автомобильным заводом созда-
но специализированное шасси, пред-
назначенное для пожарной и аварий-
но-спасательной техники (рисунок 2). 

 

 

  

Рисунок 2 – Специализированное шасси МАЗ-530905 с колесной формулой 4×4 
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Разработка данных типоразмеров 
пожарных автомобилей позволила 
удовлетворить потребности подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям 
больших городов, районных центров 
и других территориальных единиц, 
обладающих хорошими дорожными 
условиями, и в ходе подконтрольной 
эксплуатации выявить ряд компоно-
вочных и конструктивных особенно-
стей, снижающих эффективность 
эксплуатации данной техники. Также 
неудовлетворенным остался спрос 
подразделений, эксплуатирующих 
технику в условиях бездорожья. 
Выходом из сложившейся ситуации 
стала разработка и постановка на 
производство пожарных автоцистерн 
на базе шасси повышенной проходи-
мости. 

В ходе реализации ГНТП «Защи-
та от чрезвычайных ситуаций» 
и в рамках развития линейки пожар-
ной аварийно-спасательной техники 
были разработаны две модели пожар-
ных автоцистерн на полноприводном 
шасси МАЗ 530905, что особенно ак-
туально при тушении природных по-
жаров (рисунок 3). 

Потребность подразделений по 
чрезвычайным ситуациям в опреде-
ленных моделях пожарных автоцис-
терн обусловлена их количеством, 
территориальным расположением, 
удаленным расположением водоис-
точников для дополнительной доза-
правки или их отсутствием. Наиболее 
востребованными в малых городах 
и населенных пунктах, в сельской ме-
стности являются пожарные автоцис-
терны с вместимостью емкости для 
воды не менее 5 000 литров, что 

вполне укладывается в выбранную 
и реализованную в рамках задания 
ГНТП «Защита от чрезвычайных си-
туаций» концепцию. 

Конструкцией одной из модифи-
каций предусмотрен увеличенный до 
5,8 м3 объем цистерны для воды, что 
при сохранении вывозимой номенк-
латуры пожарно-технического воо-
ружения и аварийно-спасательного 
оборудования, используемого при ли-
квидации различных видов чрезвы-
чайных ситуаций, повышает энерго-
вооруженность и эффективность 
применения автомобиля более чем на 
15 % по сравнению с аналогичными 
автомобилями, производимыми на 
двухосных шасси. 

На одном из разработанных ав-
томобилей применена сдвоенная ка-
бина принципиально новой конструк-
ции, отвечающая всем современным 
требованиям по безопасности и эрго-
номике. При разработке указанных 
шасси была увеличена их грузоподъ-
емность, применены усиленная рама, 
рессоры и тормозные камеры боль-
шей производительности, адаптиро-
вано под установку специальных аг-
регатов электрооборудование базово-
го шасси, существенно изменена ком-
поновка по сравнению с базовой 
(серийной) моделью, что позволило 
расширить перечень, рационально 
и эргономично разместить пожарно-
техническое оборудование и инстру-
мент. 

Учитывая различную числен-
ность отделений на пожарных авто-
цистернах, разработаны две модифи-
кации: 
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автомобиль первого хода с воз-
можностью доставки отделения чис-
ленностью шесть человек (включая 
водителя), основного пожарно-
технического вооружения и аварий-
но-спасательного оборудования, ис-
пользуемого при тушении пожаров; 

автомобиль второго хода с воз-
можностью доставки отделения чис-

ленностью два человека (включая во-
дителя), большей номенклатуры по-
жарно-технического вооружения 
и аварийно-спасательного оборудова-
ния, используемого при ликвидации 
различных видов чрезвычайных си-
туаций. 

 

  

Рисунок 3 – Пожарные автоцистерны на базе шасси МАЗ-530905 
с колесной формулой 4×4 

 
В зависимости от назначения 

данные модификации могут уком-
плектовываться таким дополнитель-
ным специфическим оборудованием, 
как оборудование для спасания на во-
дах. Это позволит использовать дан-
ную технику не только для тушения 
пожаров, но и для ликвидации других 
видов чрезвычайных ситуаций харак-
терных для территории выезда под-
разделения, что актуально для под-
разделений с небольшим количеством 
пожарной аварийно-спасательной 
техники. 

При создании двух модификаций 
пожарной автоцистерны реализованы 
следующие решения: 

использование в качестве базово-
го автомобиля полноприводного спе-

циально подготовленного для нужд 
МЧС шасси отечественного произ-
водства (МАЗ-530905); 

кузовная надстройка модульного 
типа; 

цистерна и пенобак из материа-
лов, не подверженных коррозии; 

дистанционное управление дви-
гателем и сцеплением автомобиля 
при работе насоса; 

регулируемая конструкция эле-
ментов крепления полок в отсеках для 
размещения аварийно-спасательного 
оборудования, позволяющая модели-
ровать внутреннее пространство в за-
висимости от пожеланий заказчика, с 
учетом весовых характеристик по-
жарного автомобиля; 
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откидные подножки для удобст-
ва доступа к оборудованию, являю-
щиеся крышками боковых отсеков, и 
другие приспособления, облегчающие 
доступ к нему. 

Разработка конструктивных ре-
шений и организация производства 
специализированного шасси для ава-
рийно-спасательной техники с цель-
нометаллической двурядной кабиной 
салонного типа совместно с 
ОАО «МАЗ» на производственных 
мощностях завода, а также тот факт, 
что при разработке компоновочных 
решений пожарных автоцистерн мак-
симально учитывались конструктив-
ные особенности данного шасси, по-
зволили высвободить свободное про-
странство для дополнительных отсе-
ков в боковых нишах в межколесной 
базе. 

В спроектированных отсеках в 
межколесных нишах ниже уровня ра-
мы размещено наиболее крупногаба-
ритное и тяжелое оборудование: ге-
нератор и плавающая мотопомпа, что 
положительным образом сказывается 
на поперечной устойчивости, а также 
эргономике и безопасности при экс-
плуатации вследствие облегчения 
доступа, снижения трудоемкости ис-
пользования и уменьшения времени 
приведения в боевую готовность. 

Поперечное расположение емко-
сти для воды и, как следствие, отсе-
ков для пожарно-технического обо-
рудования позволило спроектировать 
достаточно объемные и глубокие, до 
половины габаритной ширины над-
стройки автомобиля, отсеки для раз-
мещения крупногабаритного обору-
дования и рационального его распо-

ложения с учетом требований назна-
чения и функциональности. Для по-
вышения удобства применения, обес-
печения свободного доступа к обору-
дованию с трех сторон одновременно 
в конструкции применены выдвиж-
ные полки с универсальным крепле-
нием, которые в совокупности с от-
кидными ступенями, являющимися 
одновременно крышками боковых от-
секов, позволяют максимально эф-
фективно использовать рабочее про-
странство надстройки пожарных ав-
тоцистерн. 

Вместе с тем в качестве особен-
ности компоновки и рационального 
размещения пожарного аварийно-
спасательного оборудования на пол-
ноприводных автомобилях необходи-
мо отметить достаточно большую га-
баритную высоту, обусловленную, в 
том числе, характеристиками базово-
го шасси с колесной формулой 4×4, 
что не всегда позволяет разместить 
все необходимое оборудование в зоне 
досягаемости спасателя, находящего-
ся на поверхности земли, либо опор-
ной площадке ступени надстройки. 
Проблема также осложняется наличи-
ем так называемых «мертвых зон» в 
области крыши, доступ к которым ос-
ложняется наличием конструктивных 
элементов, ограничивающих проем 
для доступа в отсек. В целях более 
эффективного использования про-
странства надстройки, свободные 
ниши в верхней части надстройки на 
уровне барабанов роллетных штор за-
действованы для размещения габа-
ритного, не часто используемого обо-
рудования и снаряжения, обладающе-
го незначительным весом, которое 
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размещено в закрывающихся контей-
нерах, не выступающих за габарит ав-
тоцистерны по высоте, крышки кото-
рых являются одновременно полом 
для передвижения спасателей по 
крыше автомобиля, при сохранении 
показателей управляемости и устой-
чивости. 

Разработанные автоцистерны 
имеет сравнительно высокую удель-
ную мощность, высокую проходи-
мость, управляемость, маневренность 
и функциональность. Конструкция 
автомобиля обеспечивает безопас-
ность при опрокидывании автомоби-
ля, лобовом и боковых столкновени-
ях, кабина для боевого расчета про-
шла комплекс необходимых испыта-
ний в соответствии с Правилами 
ЕЭК ООН №29 в части сохранения 
жизненного пространства при боко-

вом и фронтальном ударах, статиче-
ской нагрузке на крышу. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время реализуется ряд инноваци-
онных для Республики Беларусь про-
ектов по разработке пожарной ава-
рийно-спасательной техники. 

В рамках задания 13 «Разрабо-
тать опытный образец и освоить про-
изводство пожарных автомобилей 
многофункционального назначения 
на базе полноприводного шасси 
МАЗ-530905» программы ГНТП «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» 
осуществляется разработка и поста-
новка на производство специализиро-
ванного автомобиля для участия 
в международных поисково-
спасательных операциях и аттестации 
МЧС Республики Беларусь в между-
народной системе INSARAG. 

 

 
Рисунок 4 – Планируемая область применения ПАСА по линии INSARAG 

Возможность 

Последствия 

ДТП; Пожары 
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Очень мощные землетрясения со 
множественными обрушениями 
зданий и сооружений 

Наводнения; 
оползни 

Автобусные, желез-
нодорожные и авиа-
катастрофы  

Планируемая область применения 
ПАСА по линии INSARAG 
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В рамках данного проекта осу-
ществляется создание пожарного ава-
рийно-спасательного автомобиля 
многофункционального назначения 
на базе полноприводного шасси 
МАЗ-530905 с высокими показателя-
ми эксплуатационных свойств, на-

дежности, оперативности прибытия 
боевого расчета и доставки к месту 
ликвидации чрезвычайных или вне-
штатных ситуаций аварийно-
спасательного, медицинского, поис-
кового оборудования и инструмента 
(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Аварийно-спасательный автомобиль многофункционального назначения 
на базе полноприводного шасси МАЗ-530905 

 
Разрабатываемый автомобиль 

предназначен в первую очередь для: 
- оперативной доставки спасате-

лей и специального оборудования 
к месту возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Республики 
Беларусь и за ее пределами, в том 
числе с помощью авиационного 
транспорта; 

- обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных и других неот-
ложных работ; 

- проведения поисково-
спасательных работ в завалах разру-
шенных зданий; 

- мероприятий по поиску и ока-
занию медицинской помощи постра-
давшим; 

- ведения химической разведки; 
- связи и оповещения в ходе лик-

видации последствий чрезвычайных 
ситуаций, катастроф и стихийных 
бедствий в тяжелых природно-
климатических условиях. 

В качестве особенностей конст-
рукции проектируемый автомобиль 
состоит из следующих сборочных 
единиц, узлов и комплектующих: 

1) специального автомобильного 
шасси МАЗ-530905; 

2) отдельного модуля боевого 
расчета для размещения 4 спасателей 
с автономным обогревателем и кон-
диционером; 

3) кузовной надстройки для ава-
рийно-спасательного вооружения, 
инвентаря и снаряжения; 
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4) специальных контейнеров на 
поворотных роликах для спасательно-
го оборудования и инструмента по 
назначению в количестве 6 шт.; 

5) гидроподъемного борта 
с функцией задней двери, рассчитан-
ного на грузоподъемность не менее 
750 кг; 

6) дополнительного, или с заме-
ной штатного, топливного бака на бо-
лее объемный, с общим запасом топ-
лива не менее 500 л; 

7) фронтальной автомобильной 
лебедкой с гидроприводом усилием 
не менее 8000 кгс; 

8) стационарной осветительной 
мачтой с высотой выдвижения не ме-
нее 3 м с блоком прожекторов 2 кВт 
нового образца; 

9) автономным генератором 
230-380 В мощностью не менее 
11 кВт по однофазному току и испол-
нением не ниже IP 54; 

10) оборудования для подачи 
светозвуковой сигнализации; 

11) дополнительного электро-
оборудования; 

12) специального оборудования; 
13) пожарно-технического воо-

ружения. 
 

  

Рисунок 6 – Компоновочные решения для аварийно-спасательного автомобиля 
многофункционального назначения на базе полноприводного шасси МАЗ-530905 

 
Модуль для размещения боевого 

расчета представляет собой одноряд-
ный, цельнометаллический, двух-
дверный, четырехместный модуль са-
лонного типа. В кузовной надстройке 
предусмотрены шесть стационарных 
боковых отсеков для размещения 
и крепления специального оборудо-
вания, оборудованных шторными 
дверьми в пылезащитном исполне-
нии, и внутреннее пространство с 
тремя съемными контейнерами, раз-
мещаемыми по центру надстройки 

вдоль продольной оси автомобиля. 
Пол внутреннего пространства имеет 
направляющие, которые облегчают 
закатывание контейнера внутрь ку-
зовной надстройки и их надежную 
фиксацию в транспортном положении 
с целью исключения перемещения 
при динамических нагрузках, возни-
кающих при движении автомобиля. 
Контейнер имеет в основании ролики, 
которые попадая в направляющую, 
требуют минимум усилий для уста-
новки контейнера в кузов. Доступ 
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к контейнерам через задний дверной 
проем при помощи установленного на 
заднем свесе гидроборта грузоподъ-
емностью 750 кг (рисунок 6). 

В данной модели автомобиля уч-
тен ряд недостатков, выявленных 
в предыдущих моделях. В качестве 
отличительной особенности необхо-
димо отметить расположение отсеков 
для пожарно-технического оборудо-
вания вдоль продольной оси автомо-
биля. Это позволило облегчить дос-
туп к нему и минимизировать приме-
нение дополнительных приспособле-
ний (поворотных и выдвижных на-
правляющих), а за счет рационально-
го использования пространства 
в верхней части надстройки, разме-
щения редко используемого оборудо-
вания и обеспечения доступа к нему 

с внутренней части надстройки – от-
казаться от применения дополнитель-
ных ступеней и обеспечить свобод-
ный доступ к оборудованию с по-
верхности земли за время, на 30-50 % 
меньшее по сравнению с традицион-
ными конструкциям. 

Рациональное размещение обо-
рудования позволило отказаться так-
же от применения дополнительных 
отсеков на крыше и снизить общую 
высоту надстройки ниже уровня 
крыши, что особенно актуально при 
транспортировке данной техники воз-
душным транспортом в грузовом от-
секе воздушного судна ИЛ-76 при 
реагировании на чрезвычайные си-
туации во всем мире в соответствии с 
рекомендациями Организации Объе-
диненных Наций (рисунок 7). 

 

  

Рисунок 7 – Погрузка и размещение аварийно-спасательного автомобиля 
многофункционального назначения на базе полноприводного шасси МАЗ-530905 

в грузовом отсеке воздушного судна ИЛ-76 
 

Несмотря на то, что указанная 
конструкция и компоновочные реше-
ния применены на аварийно-
спасательном автомобиле, где не тре-
буется наличие насоса и емкостей для 
огнетушащих веществ, схожая конст-

рукция с продольным размещением 
как отсеков, так и цистерны может 
применяться и на основной пожарной 
технике. 

В связи с изложенным целесооб-
разно выделить два основных прин-
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ципа компоновки пожарных автомо-
билей с соответствующими особенно-
стями и характерными им свойства-
ми. 

Особенности компоновки при 
поперечном расположении емкости 
для огнетушащих веществ. 

Плюсы: 
модульная компоновка и, как 

следствие, более высокая техноло-
гичность; 

более широкие возможности по 
достижению оптимальных показате-
лей распределения полной массы по 
осям, что особенно важно при созда-
нии пожарного аварийно-
спасательного автомобиля тяжелого 
класса; 

сосредоточение оборудования 
в отсеках более компактно. 

Минусы: 
более велико влияние попереч-

ного смещения огнетушащего веще-
ства в цистерне при ее движении, что 
отрицательно влияет на управляе-
мость и устойчивость пожарного ава-
рийно-спасательного автомобиля, для 
компенсации чего требуется услож-
нение конструкции цистерны; 

наличие «сквозных» отсеков тре-
бует применения дополнительных 
механизмов (приспособлений) вы-
движных и поворотных для обеспече-
ния доступа к оборудованию, нахо-
дящемуся в отсеках; 

увеличивается время реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации вслед-
ствие необходимости совершения до-
полнительных операций по извлече-
нию оборудования, обеспечению со-
вместного доступа боевого расчета в 
один и тот же отсек. 

Особенности компоновки при 
продольном расположении емкости 
для огнетушащих веществ. 

Плюсы: 
конструкция обеспечивает непо-

средственный доступ к оборудованию 
в отсеках без применения дополни-
тельных приспособлений; 

позволяет понизить как общую 
высоту надстройки, так и максималь-
ную высоту отсеков для обеспечения 
непосредственного доступа к обору-
дованию без применения дополни-
тельных ступеней и лестниц; 

большая вероятность нарушения 
распределения полной массы по осям 
по отношению к характеристикам ба-
зового шасси, что особенно актуально 
для ПАСА тяжелого класса. 

Минусы: 
малая глубина отсеков и рассре-

доточенность оборудования по всей 
боковой поверхности надстройки. 

При проектировании техники не-
обходимо учитывать все изложенные 
факторы, влияющие на реализацию 
основных показателей назначения 
ПАСП. Комплексный подход в части 
разработки и постановки на произ-
водство пожарной аварийно-
спасательной техники позволит зна-
чительно повысить уровень защи-
щенности населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров и укрепит эконо-
мический и промышленный потенци-
ал Республики Беларусь. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. НПБ 101-2005 Нормы пожар-

ной безопасности Республики Бела-
русь. Основные пожарные автомоби-



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(35) – 2014 131 

ли. Общие технические требования. 
Методы испытаний. 

2. Казябо, В.А. Пожарная ава-
рийно-спасательная техника / 
В.А. Казябо, А.А. Орешко // Научное 
обеспечение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций: Основные результаты 
выполнения государственной научно-
технической программы «Чрезвычай-
ные ситуации» (2005–2010 гг.): 
сб. науч. трудов / редкол.: Г.Ф. Ласута 
(научн. ред.) [и др.]. – Мн.: УП 
«Промбытсервис», 2012. – С. 168-175. 

3. Казябо, В.А. Пожарная ава-
рийно-спасательная техника повы-
шенной проходимости / В.А. Казябо, 
М.А. Колбаскин // Научное обеспече-
ние защиты от чрезвычайных ситуа-
ций: Основные результаты выполне-
ния государственной научно-
технической программы «Чрезвычай-
ные ситуации» (2005–2010 гг.): сб. 

науч. трудов / редкол.: Г.Ф. Ласута 
(научн. ред.) [и др]. – Мн.: УП 
«Промбытсервис», 2012. – С. 189-196. 

4. Казябо, В.А. Пожарная ава-
рийно-спасательная техника повы-
шенной проходимости // Чрезвычай-
ные ситуации: предупреждение и ли-
квидация № 2 (32) – 2012. Научно-
технический журнал / Ред. кол.: 
В.Б. Альгин [и др.]. – Мн.: УП 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информация Научно-исследовательского института  
пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций  

«О приобретении норм и правил пожарной безопасности  
и иных печатных изданий по пожарной безопасности» 

НИИ ПБ и ЧС предлагает следующие печатные издания: 

Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Технические кодексы установившейся практики. 
Журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (объем 

журнала — 100-200 страниц формата А4; периодичность выпуска издания — 
2 раза в год). 

Материалы конференций, семинаров и иная справочно-информационная и 
методическая литература. 

 
В журнале «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» публи-

куются статьи, представляющие научный интерес в области пожарной безопас-
ности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, материалы научно-
практических конференций, семинаров, симпозиумов. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Для получения распространяемых институтом  
нормативно-технических документов и других изданий необходимо: 

1. Направить заявку в адрес отдела научно-технической информации НИИ ПБ и ЧС  
(тел./ф.: (017) 299-96-30, 246-57-31, 246-41-01), в которой указать  

банковские реквизиты, адрес, контактный телефон, факс. 

2. После получения счета-фактуры перечислить указанную в ней сумму на расчет-
ный счет № 3622028300016 филиала № 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», код 720  

УНН 101 114 857, ОКПО 374 381 68  
(получатель — НИИ ПБ и ЧС), при этом НДС учитывать не следует. 
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№ 

п/п 
Нормативно-технический документ, печатное издание 

ПРАВИЛА    ПОЖАРНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ 
1.  ППБ Беларуси 01–2014 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь 

2.  ППБ 2.17–2004* Правила пожарной безопасности Республики Беларусь на метрополитенах 

3.  ППБ 2.30–2006* Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для гражданской и государственной авиации 

4.  ППБ 2.33–2007* Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для геологоразведочных организаций 

5.  ППБ 2.34–2007 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь на судах внутреннего водного транспорта 

6.  ППБ 2.35–2007 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при добыче нефти и переработке газа 

7.  ППБ 2.38-2010 Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь 

НОРМЫ    ПОЖАРНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ 

8.  НПБ РБ 3–97* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь для торговых киосков и павильонов 

9.  
НПБ 6–2000* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Одноквартирные и блокированные жилые дома. 
Противопожарные требования 

10.  
НПБ 11–2000* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Клапаны противопожарные и дымовые. Метод 
испытания на огнестойкость 

11.  
НПБ 14–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Лифты пожарные. Общие технические  
требования 

12.  
НПБ 15–2007* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических  
систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 

13.  
НПБ 16–2000* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Аппараты теплогенерирующие, работающие 
на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

14.  
НПБ 21–2002* нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой 
мебели. Методы испытаний 

15.  
НПБ 22–2000 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Потолки подвесные. Метод испытания  
на огнестойкость 

16.  
НПБ 23–2010 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий и сооружений. 
Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний 

17.  
НПБ 40–2001 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки пенного пожаротушения автомати-
ческие. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний 

18.  
НПБ 41–2001* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки водяного и пенного пожаротушения 
автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний 

19.  
НПБ 44–2002 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Приборы и аппаратура автоматических устано-
вок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний 

20.  
НПБ 51–2002* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Ткани. Оценка воспламеняемости постельных 
принадлежностей. Методы испытаний 

21.  
НПБ 56–2002 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь Пожарная техника. Оросители водяные спринк-
лерные для подвесных потолков. Методы испытаний 

22.  
НПБ 60–2002 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Составы газовые огнетушащие. Общие  
технические требования. Методы испытаний 

23.  
НПБ 62–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Культовые здания и сооружения. Противопо-
жарные требования 

24.  
НПБ 63–2002 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Пиротехнические изделия и фейерверки. Об-
щие требования. Методы испытаний 

25.  
НПБ 64–2002* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Порядок определения необходимого количе-
ства сил и средств для обеспечения функционирования подразделений, осуществляющих предупреждение и туше-
ние пожаров в организациях 

26.  
НПБ 65–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита и автоматическая 
пожарная сигнализация жилых зданий. Организация и порядок проведения работ по наладке, приемке в эксплуата-
цию и эксплуатация 

27.  
НПБ 68–2003 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Препараты в аэрозольных упаковках. Общие 
требования пожарной безопасности 

28.  
НПБ 71–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Оборудование противодымной защиты зданий 
и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость 

29.  
НПБ 76–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь Устройства спасательные рукавные. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

30.  
НПБ 78–2003 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Насосы центробежные пожарные  
(для пожарных автомобилей). Общие технические требования. Методы испытаний 
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31.  
НПБ 79–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки газового пожаротушения автомати-
ческие. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний 

32.  
НПБ 81–2003 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Устройства канатно-спусковые. Технические 
требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

33.  
НПБ 83–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки газового пожаротушения 
автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний 

34.  
НПБ 85–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Устройства спасательные прыжковые.  
Общие технические требования. Методы испытаний 

35.  
НПБ 87–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Разветвления рукавные. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

36.  
НПБ 91–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Средства огнезащитные для железобетонных 
конструкций. Общие технические требования. Методы испытаний 

37.  
НПБ 92–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Мебель. Методы определения воспламеняе-
мости матрацев и мягких оснований кроватей от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени 
спички 

38.  
НПБ 94–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Вагоны пассажирские. Вагоны метрополитена. 
Требования пожарной безопасности 

39.  
НПБ 96–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Здания с атриумами (пассажами). 
Противопожарные требования 

40.  НПБ 97–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Камины. Требования пожарной безопасности 

41.  
НПБ 100–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автолестницы пожарные и их составные 
части. Общие технические требования. Методы испытаний 

42.  
НПБ 101–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Основные пожарные автомобили. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

43.  
НПБ 104–2005 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Извещатели пожарные газовые. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

44.  
НПБ 107–2005 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автомобиль связи и освещения. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

45.  
НПБ 108–2005 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автомобиль газодымозащитной службы. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

46.  
НПБ 109–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автоподъемники пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

47.  
НПБ 110–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Печное отопление. Требования к устройству 
печей и их эксплуатации 

48.  
НПБ 113–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Системы передачи извещений о пожаре. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

49.  
НПБ 114–2005* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Взрыворазрядные устройства. Технические 
требования и методы испытаний 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  КОДЕКСЫ  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ 

50.  ТКП 112–2007 (02300)* Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

51.  
ТКП 121–2008 (02300) Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила 
устройства и монтажа 

52.  
ТКП 247–2010 (02300) Противодымная защита путей эвакуации из платформенных залов станций метрополитена. 
Правила расчета 

53.  
ТКП 253–2010 (02300) Автозаправочные станции. Пожарная безопасность. Нормы проектирования и правила 
устройства 

54.  ТКП 254–2010 (02300) Пожарная безопасность атомных станций. Общие технические требования 

55.  
ТКП 260–2010 (02300) Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки 
людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта 

56.  ТКП 268–2010 (02300) Обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 

57.  ТКП 295–2011 (02300) Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. 

58.  
ТКП 304–2011 (02300) Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Общие положения. Порядок  
функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

59.  ТКП 311–2011 (02300) Световая маскировка. Общие положения 

60.  
ТКП 316–2011 (02300) Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, 
систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 
Организация и порядок проведения работ 

61.  
ТКП 334–2011 (02300) Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений Гражданской 
обороны 
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62.  
ТКП 340–2011 (02300) Установки пожаротушения автоматические. Системы пожарной сигнализации. Порядок 
разработки задания на проектирование 

63.  ТКП 363–2011 (02300) Правила разработки проектов производства работ на монтаж пожарной автоматики 

64.  ТКП 364–2011 (02300) Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ 

65.  ТКП 365–2011 (02300) Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ 

66.  
ТКП 368–2012 (02300) Организация планирования и порядок проведения временного отселения населения,  
эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы 

67.  
ТКП 369–2012 (02300) Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
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