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В таблице 1 приведены факторы, два из которых количественных – х1 (степень огнестойкости объекта) 

и х3 (высота объекта поражения) и один качественный – х2 (расположение молниеотвода), различная 

комбинация которых оказывает влияние на параметр Y. 

 

Таблица 1 – Натуральные и нормированные значения факторов устойчивого функционирования 

объекта АПК при воздействии на него грозовых проявлений 

Наименование 

фактора 

Нормированные значения факторов Xr, 

r = 1, 2, 3 

Xr = +1 Xr = –1 

Натуральные значения факторов 

1 2 3 

1.Степень огнестойкости объекта I – IV V – VIII 

2.Расположение молниеотвода отдельно стоящий расположенный в застройке 

3.Высота объекта поражения, м до 5 более 5 

 

Для постановки отсеивающего эксперимента был взят план полного факторного эксперимента типа 2
3
 с 

количеством опытов n = 8 и числом дублей в каждом опыте n = 3. При помощи обработки данных методами 

математической статистики [3] получено уравнение регрессии первого порядка: 

 

32 007,0011,0013,0958,0 XXXY 1 .                              (2) 

 

Результаты отсеивающего эксперимента позволяют сделать выводы: 

а) по степени значимости влияния на изучаемый параметр Y линейные регрессионные коэффициенты в 

выбранном интервале варьирования располагаются следующим образом: 

 

X1 = 0,013 > X2 =0,011 > X3 =0,007; 

 

б) максимальная устойчивость объекта к ударам молнии (около 99 %) достигается, когда х1 = (I – IV) 

при X1 = +1; х2 – молниеотвод отдельно стоящий (X2 = +1); х3 – до 5 м (X3 = +1), то есть, когда здание имеет I – 

IV степень огнестойкости, высота здания не превышает 5 метров и защищается отдельно стоящим 

молниеотводом. 
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Начало отопительного сезона в последнее время отождествляется с возникновением серии 

чрезвычайных ситуаций – авариями и взрывами в котельных установках. Только на протяжении 2012-2013 гг. 

такие ситуации возникли в котельных: г. Шахтерска (15.10.2012 г. произошел взрыв котла при запуске); г. 

Мариуполя (5.02.2012 г. в результате аварии произошло отравление доменным газом 11 работников котельной); 

г. Феодосии (12.02.2012 г. вследствие взрыва произошло обрушение 5 плит и повреждение около 100 кв.м. 

кровли); Национального университета «Львовская политехника» (9.01.2013 г. взорвался один из трех котлов); с. 

Новое Кировоградской области (17.01.2013г. без тепла остались 1300 жителей, детский сад, две школы и 

поликлиника). Список подобных чрезвычайных ситуаций можно продолжать, не говоря уже о тех случаях, 

когда удалось предотвратить возникновение аварий и взрывов своевременной остановкой оборудования. 


