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ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНОСТІ КРАПЕЛЬ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН НА ОСАДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ ТА ПОНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Штангрет Н.О., кандидат технічних наук, ЛДУБЖД

Гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій сьогодні важко уявити без використання ланок газодимозахисної служби (далі – ГДЗС), основним завданням ГДЗС є забезпечення безпечної роботи газодимозахисників у загазованих і задимлених середовищах з метою проведення розвідки під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей. [1]. Основним небезпечними фактором пожежі, який впливає на безпечну роботу газодимозахисників є висока температура. Для досягнення безпечних умов при яких газодимозахисник може правильно реагувати на виявлені зміни в обставинах, що виникають під час роботи в задимлені зоні і уникнути небезпеки, достатньо знизити температуру в межах  + 60 (± 5) °С [2,3]
	Основним приладом який понижує температуру та є на озброєнні підрозділів ДСНС України є пожежні димовсмоктувачі. В роботі [4] проаналізовано теоретичні дослідження пристроїв та приладів, які використовуються для зниження температури під час пожежі, де вказано, що даний прилад має ряд недоліків. Усунення цих недоліків наявних у нас димовсмоктувачів неможливе без обґрунтування параметрів та реалізації нових інженерно-технічних рішень, одним з яких є поєднання димовсмоктувача з пристроєм для подачі дрібнодисперсної води для зниження температури. Після розроблення конструкції такого пристрою з вісьовим димовсмоктувачем виникла необхідність у перевірці його ефективності у лабораторних умовах.
	Метою експериментальних досліджень було нагнітання повітряно-водяного струменю (різної дисперсності ТРВВР) в приміщення де розміщено макетне вогнище пожежі за допомогою насадки розпилювача (форсунка - повний конус) при постійному тиску 4 кг.c/см2 одночасно з вісьовим димовсмоктувачем продуктивністю 5000 м3/год для досягнення середньо об’ємної температури в межах 60±5 0С
	Експериментальні дослідження проводилися на базі пристрою для осадження продуктів горіння та зниження температури, який подавав в задимлене приміщення повітряно-водяний струмінь.
Дослідження проводилось згідно плану експерименту проходило в 5 етапів у відповідності до того який діаметр форсунки випробовувався: використовували форсунки з діаметрами вихідних отворів (d=2 мм, d=2,5 мм, d=3 мм, d=3,5 мм, d=4 мм) при постійному тиску (Р= 4 кг.c/см2). Кожен дослід з форсункою відповідного діаметру  проводився по 2 рази, після чого бралось середнє значення. Температура навколишнього середовища під час проведення експериментальних досліджень становила 30 0С.
При проведенні лабораторних досліджень насадок розпилювачів для осадження продуктів горіння та пониження температури було отримано такі результати:
1. При 5-ти етапах досліджень на 10-ту хвилину в приміщенні де розміщено макетне вогнище пожежі на момент подачі повітряно-водяного струменя за допомогою насадки розпилювача (форсунка - повний конус) одночасно з вісьовим димовсмоктувачем середньо об’ємна температура становила 1600С: 
2. Проведено досліди на зразку пристрою для подачі повітряно-водяного струменю, проведено дослідження з визначення його тактико-технічних характеристик в лабораторних умовах.
3. Дослідження показали, що найефективніше (швидше по часу) пониження середньо об’ємної температури в межах 60±5 0С було досягнуто при використанні вісьового електричного димовсмоктувача продуктивністю 5000 м3/год та форсунки (повний конус) діаметром вихідного отвору 3,5 мм при тиску подачі ТРВВР на виході 4 кгс/см2 з дисперсністю ТРВВР 360 мкм.
4. Відповідно до вище наведених результатів по досягненню середньо об’ємної температури в межах 60±5 0С з моменту подачі повітряно-водяного струменю пристроєм найкращий результат 2 хв. 32 с показала форсунка діаметром 3,5 мм. 
Отже,  при подачі повітряно-водяного струменю пристроєм на базі вісьового димовсмоктувача та форсунки в задимлене приміщення під час пожежі, буде відбуватись осадження твердих частинок вуглецю, що знаходяться в диму, які осідатимуть за рахунок зволоження – при цьому знизиться температура в приміщенні за короткий період часу, а значить створяться більш сприятливі умови для ведення оперативних дій ланками газодимозахисної служби.
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